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1. Inleiding

In het kader van de aanpassingen aan de Rijksweg AlO stijgt de geluidbelasting voor het kantoorgebouw

Tripolis 200. Alhoewel de wet en regelgeving geen eisen stellen aan het binnenniveau in kantoren ten

gevolge van wegverkeer is door de opdrachtgever toch verzocht om hier nader onderzoek naar te

verrichten. Enerzijds om te bepalen welke stijgingen er te verwachten zijn en anderzijds om te bepalen

welke maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting eventueel terug te brengen. Door Arcadis is

daarom een drietal onderwerpen onderzocht en in het voorliggende rapport worden de uitkomsten

daarvan weergegeven.
1) Wat is het verwachtte geluidsniveau ten gevolge van de weg in de huidige situatie.
2) Wat is het te verwachtten geluidniveau in de toekomstige situatie zonder dat er geluidsisolerende

voorzieningen worden getroffen aan het gebouw.
3) Welke geluidsisolerende maatregelen zijn noodzakelijk om het geluid in de ruimten naar een

aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Dit rapport behoort bij de rapportage over gebouw 300 van Tripolis.

0Z34-163-1 vese 10 . B
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Geluidbelastingen

GELUIDBELASTINGEN HUIDIGE SITUATIE

De geluidbelastingen in de huidige situatie zijn bij de opdracht aangeleverd en dienen als uitgangspunt

voor deze rapportage. De gebruikte gegevens zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze rapportage.

Omdat niet op exact alle gevels de geluidbelastingen berekend zijn, zijn voor de andere gevels de

geluidbelastingen bepaald met zogenaamde Cl factoren. Deze Cl factoren zijn bepaald conform de

hiervoor geldende normen die zijn vastgelegd in de Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR5272, gebaseerd

op NEN5077). Met de Cl factoren wordt tevens rekening gehouden met de mate waarin een gevel is

afgeschermd van de weg.

2.2 GELUIDBELASTINGEN NIEUWE SITUATIE

De geluidbelastingen in de nieuwe situatie zijn bij de opdracht aangeleverd en dienen als uitgangspunt

voor deze rapportage. De gebruikte gegevens zijn opgenomen in bijlage 3 bij deze rapportage.

Voor de nieuwe situatie zijn de Cl factoren op gelijke wijze berekend als in paragraaf 2.1 is aangegeven.

2.3 AANVAARDBAARHEID BINNENNIVEAUS

Zoals in de inleiding reeds aangegeven, is niet in wet en regelgeving vastgelegd wat het geluidniveau in

een kantoorgebouw ten gevolge van wegverkeer wettelijk gezien mag zijn. Een verplichting om over te

gaan tot isolatie van het kantoor is er dus niet.

Natuurlijk worden er in verband met arbeidsomstandigheden wel eisen gesteld aan geluidniveaus maar

die hebben betrekking om werken in omgevingen met heel veel geluid (70 tot 80 dB(A)) waarbij

gehoorbescherming verplicht wordt gesteld. Dat zijn echter geen geluidniveaus die ten gevolge van

wegverkeer gehaald worden.

Om toch een referentiekader te krijgen is daarom onderzocht wat een aanvaardbaar geluidniveau in de

kantoorruimten zou zijn. Daarbij is rekening gehouden met een tweetal aspecten.

1) Wat is de stijging van de geluibelasting in een ruimte ten gevolge van de aanpassingen aan de

weg.
2) Wat is de hoogte van het binnenniveau ten gevolge van wegverkeer in de ruimte zelf.

1B734103-1 veçs,el 0 JBL
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Stijging van de geluidbelasting:

Een stijging van de geluidsbelasting kan hinderlijk zijn. Een stijging van de geluidsbelasting met 1 dB is

met het menselijke gehoor niet of nauwelijks waarneembaar, een stijging van bijvoorbeeld 5 dB wordt

doorgaans waargenomen.

Daarnaast is het zo dat ook een stijging acceptabel kan zijn zolang het totale geluidniveau maar wegvalt

tegen het achtergrond geluid of onder een bepaald niveau blijft.

Geluidniveau in de ruimte zelf

Geluid in de ruimte hoeft op zich geen probleem te zijn zolang het geluid geen storende werking heeft op

de activiteiten die in de ruimte plaatsvinden. Zo kan in een productiehal het geluidniveau veel hoger zijn

dan in een kantoorruimte. In de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR3438 (inmiddels vervallen) waren in het

verleden grenswaarden opgenomen voor geluid op werkplekken. Voor ruimten waar met beeldschermen

gewerkt wordt (kantoorruimten) werd in die norm 45 dB(A) aangehouden (zie bijlage 4).

Omgevingsgeluid in kantooromgevingen:

In bijlage 4 is eveneens een tweetal illustraties opgenomen die aangeven wat het normale geluidniveau in

kantoorruimten is. Uit deze illustraties blijkt dat het achtergrond geluidsniveau in kantooromgevingen

meestal al ca 60 tot 65 dB(A) bedraagt (bij vergaderingen ca 55 tot 60 dB(A).

Een eigenschap van geluid is wanneer er sprake is van meerdere geluidbronnen de geluidniveaus van

deze bronnen niet zondermeer bij elkaar opgeteld kunnen worden om het totale geluidniveau te bepalen

maar dat dit energetisch moet gebeuren. Dat betekend bijvoorbeeld dat twee afzonderlijke geluidbronnen

van 60 dB(A) samen maar 63 dB(A) geluid geven. Ook betekend het dat wanneer er een geluidbron een

geluiniveau produceert dat lOdB(A) lager is dan de andere geluidbron het totale geluidniveau van de twee

bronnen gelijk zal zijn aan dat van de hoogste geluidbron (dus 50 dB(A) plus 60 dB(A) is 60 dB(A).

Dat betekend dus in deze situatie dat wanneer het geluidniveau ten gevolge van de weg niet meer dan 45

dB(A) bedraagt, dat het dan geen effect zal hebben op het totale geluidniveau in het kantoorgebouw.

Binnenniveau na isolatie:

Het is gebruikelijk in Nederland (woningen, gezondheidszorg en scholen) om wanneer het geluidsniveau

in de ruimten 45 dB(A) (afgerond) overtreft om dan isolerende voorzieningen aan te brengen die het

geluidniveau in die ruimten terugbrengen tot 4OdB(A) en dat dan te doen met alle ruimten die boven de 40

dB(A) uitkomen. Reden hiervoor is dat er dan voor de ruimten die isolatie benodigd hebben ook

daadwerkelijk een merkbaar verschil optreed (isoleren van 1 dB(A) verschil heeft niet zoveel zin omdat

het toch niet hoorbaar is) en tevens om te voorkomen dat in de toekomst bij kleine stijgingen van de

geluidbelasting niet meteen opnieuw onderzoek gedaan hoeft te worden.

Aanvaardbaardbaarheid geluidniveau:

Op basis van het voorgaande is in deze rapportage rekening gehouden met de volgende uitgangspunten

voor de aanvaardbaarheid en worden isolerende voorzieningen bepaald voor de volgend situaties:
- Alle ruimten met een binnenniveau boven de 45 dB(A)
- Indien er een of meerdere ruimten zijn met een binnenuiveau boven de 45 dB(A) dan ook de

ruimten boven de 40 dB(A)

In alle ruimten zal dan worden geïsoleerd naar een maximaal binnenniveau van 4OdB(A).

1BZ34-1031 veçse 10 -. BZ
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Ten behoeve van het bepalen van het geluidsniveau in een ruimte is het noodzakelijk om te bepalen

hoeveel geluid een gevel tegen houdt.

De gevelgeluidwering is de hoeveelheid geluid die de gevel tegen houdt. De geluidwering van de gevel

moet ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting op de buitenzijde van de gevel, en de

wettelijke norm voor de geluidsbelasting binnen.

Een voorbeeld: wanneer de vastgestelde geluidbelasting aan de buitenzijde

61 dB(A) is, en de eis voor de geluidsbelasting in de ruimte 43 dB(A) is, dan moet de gevel minimaal 61-43

= 18 dB(A) aan geluid tegenhouden.

Buiten het gebouw 61

Geluidwering 18 dB(A) 4

-gevel houdt 18 dB(A) geluid

De geluidwering van de gevel wordt in hoofdlijnen bepaald door de volgende factoren:

- Afmetingen en geluiddempende eigenschappen van achterliggende ruimte;

- Ventilaheopeningen;

- Kierdichting draaiende delen zoals ramen en deuren;

- Opbouw gevel(s) en dak van de ruimte;

Bijvoorbeeld: .Type glas: enkel glas, dubbel glas

Buitenwand: metselwerk of houtskeletbouw

Panelen in kozijnen: multiplex of kunststof beplating

Dak: beton of hout

De berekeningen zijn gedaan op basis van een opname tijdens een bezoek aan het gebouw.

8Z34-103-1 veçe 1 0 JBL 6
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3.2 OPNAME GEBOUW

Ten behoeve van de berekeningen zijn in eerste instantie de bouwtekeningen opgevraagd bij de gemeente.

Vervolgens is op 05 januari 2016 een bezoek aan de locatie gebracht waarbij het gehele gebouw is

onderzocht.

Dit onderzoek heeft ingehouden dan van alle ruimten het gebruik is vastgesteld, maten zijn opgenomen

en materialen zijn vastgesteld. De resultaten van de opname zijn opgenomen in bijlage 5.

Samengevat zijn de belangrijkste bevindingen:
- Het gebouw staat op dit moment leeg, een daadwerkelijk ruimtegebruik is dus niet vast te stellen.

Om die reden zijn alle ruimten die het karakter hebben van een kantoorruimte opgenomen en
beoordeeld

- De begane grond heeft geen indeling en is niet volledig afgewerkt in afwachting van een nieuwe
gebruiker. Om die reden is het niet mogelijk deze te berekenen.

- De kozijnen zijn van a]uminium en hebben allemaal een goede dubbele kierdichting
- Het glas in de kozijnen is dubbel glas, de dikte hiervan is afhankelijk van de plaats waar het glas

zit (over het algemeen zijn de kozijnen in de naar de AlO toegekeerde kant van het gebouw al
voorzien van dikker glas)

- Het gehele gebouw is voorzien van mechanische ventilatie

IBZ34-103ldefsel0
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Reken resultaten

4.1 ALGEMEEN

Met behulp van het rekenprogramma BOA is een berekening gemaakt van kantoorruimten in het gebouw.

In bijlage 6 is een voorbeelduitdraai van een ruimte opgenomen. De volledige berekening van de ruimten

is in een apart bestand bijgevoegd. In de tabel van bijlage 7 zijn alle resultaten opgenomen.

Vanwege de berekende resultaten van gebouw 300 (zeer lage binnenniveaus) is ervoor gekozen om van

gebouw 200 niet alle ruimten meer door te rekenen maar alleen nog de meest maatgevende ruimten. Dat

zijn de ruimten met de hoogste geluidbelastingen en de akoestisch ongunstigste omstandigheden (kleine

volumes, veel glasoppervlak, meerdere gevels).

4.2 BESTAANDE SITUATIE

De bestaande situatie geeft het geluidniveau in de ruimte ten gevolge van wegverkeer weer die verwacht

mag worden op basis van het huidige gebruik en ligging van de weg. Uit de tabel in bijlage 7, 5e kolom

blijkt dat het huidige geluidsniveau (afgerond conform Reken en meetvoorschriften 2012) in de ruimten

varieert van 21 tot 39 dB(A).

Het grote verschil in geluidniveau kan verklaard worden door de verschillen in ligging van de

verschillende ruimten in het gebouw en tevens de daar bijbehorende variatie van de geluidbelasting op de

gevel van die ruimten. Over het algemeen zal een ruimte aan de achterzijde van het gebouw (gezien vanaf

de AlO) een lager geluidsniveau hebben dan een ruimte aan de voorzijde van het gebouw. Daarnaast geldt

ook dat een ruimte met een groot volume vaak een lager binnenniveau heeft dan een ruimte met een klein

volume.

4.3 NIEUWE SITUATIE

De nieuwe situatie geeft het geluidniveau h de ruimte ten gevolge van wegverkeer weer die verwacht

mag worden op basis van het toekomstige gebruik en ligging van de weg.

In de nieuwe situatie varieert het geluidniveau (kolom 6 van bijlage 7) in de ruimten van 20 dB(A) tot 45

dB(A). De verandering in geluidniveaus varieert van een verlaging van het geluiniveau van 2 dB(A) tot

een verhoging tot maximaal 8 dB(A).

In alle gevallen voldoet het geluidsniveau in de ruimten aan de eis van 45 dB(A). Het merendeel van de

ruimten heeft zelfs een binnenniveau dat nog veel lager is

16Z34-103-1 verse 10 BL 8
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Daarnaast geldt dat in het merendeel (73%) van de ruimten een stijging van de geluidbelasting te

verwachten is van 5 dB(A) of minder. De ruimten waarbij de hoogste stijgingen te verwachting zijn

hebben een maximaal geluidniveau van 43 dB(A) en betreffen dus niet de ruimten met het hoogste

binnenniveau.

15Z34103-1 versie 10 IBL L



AKOESTISCH ONDERZOEK TRIPOLIS

GE800W 200

5 Conclusie en advies

Het kantoorgebouw Tripolis 200 is beoordeeld op de te verwachte geluidbelasting in de huidige situatie en

de toekomstige situatie ten gevolge van wegverkeer van de aanpassing van de AlO.

Geconstateerd is dat alle ruimten in de nieuwe situatie een te verwachten geluidniveau hebben dat niet

hoger is dan 45 dB(A) en dat daarmee dus het geluidniveau in alle ruimten binnen het aanvaardbaar

geachte niveau van 45 dB(A) blijven.

Tevens is de stijging van het geluidniveau in liet merendeel van de ruimten niet tot nauwelijks

waarneembaar en zal bij normaal gebruik van het kantoor ook bij de grotere stijgingen het geluid

wegvallen tegen het achtergrondgeluid van het gebruik van de kantoorruimten. Dit omdat in alle gevallen

het geluidniveau 10 dB(A) of meer onder het niveau van het normale gebruik van de ruimte blijft.

• Om die reden wordt geadviseerd geen aanvullende geluidwerende voorzieningen aan te brengen.

BZ34-103-1 vefsie 10 B 10
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Bijlage 2 Huidige geluidbelastingen
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Bijlage 3 Nieuwe geluidbelastingen
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NPR 3438 - Geluidshinder op de werkplek

De Nederlandse praktijkrichtlijn, NPR 3438 (2007), beschrijft de grenswaarden voor

geluid op de werkplek, tussen de 35 en 80 dB(A). De Europese wetgeving spreekt

enkel over gehoorschade en gaat zo over geluidsniveaus boven de 80 dB. Toch

kan minder lawaai ook reeds hinder geven tijdens het werk. Deze hinder uit zich in

de verstoring van de spraakverstaanbaarheid en/of de concentratie. Op basis van

deze twee parameters kunnen de grenswaarden voor lawaai op de werkplek

bepaald worden.

Spraakverstaanbaarheid

De “speech transmission index” (STI) is de parameter die gebruikt wordt om de

spraakverstaanbaarheid op de werkplek uit te drukken. De STI kan gemeten of

berekend worden wanneer voldoende akoestische gegevens van de werkplek

beschikbaar zijn. In de richtlijn staan tabellen waaruit de STI geschat kan worden

op basis van het achtergrondlawaai en nagalmtijd.

Spraakverstaanbaarheid STI

lUitstekend > 0,75

IGoed 0,60 - 0,75

Redelijk 0,45 - 0,60

Matig 0,30 - 0,45

[Slecht < 0,30

Bij het ontwerpen of beoordelen van werkplekken, is het nuttig de STI te kennen.

Voor elke type werk kan bepaald worden welk niveau van spraakverstaanbaarheid

nodig is. In deze praktijkrichtlijn wordt een beslissingsschema gegeven op basis

van enerzijds de belangrijkheid of moeilijkheid van de info en de duur of frequentie

anderzijds.

Frequentie t Duur

Laag [__Gemiddeld Hoog

Goed UitstekendHoog Goed Uitstekend
Belang

Redelijk Goed
Goed

Moeilijkheid Gemiddeld
Goed Uitstekend

Dringend 1
Laag Matig

Goed
Matig Goed

In een leslokaal is de informatie moeilijk voor de studenten vermits de nieuwe

leerstof voor de eerste keer uitgelegd wordt. De duur van de communicatie met de

studenten tijdens een les is hoog. De combinatie van hoge moeilijkheid en lange

duur maakt dat een uitstekende spraakverstaanbaarheid vereist is in een leslokaal.

De STI moet hoger zijn dan 0,75.

De sportleraar daarentegen geeft eerder gemiddeld moeilijke instructies gedurende

korte tijd met een gemiddelde frequentie. In de sportzaal is een goede

spraakverstaanbaarheid nodig (STI 0,60 - 0,75).

Een koffie bestellen in een brasserie is een boodschap met lage complexiteit en

neemt slechts weinig tijd in beslag. Een matige spraakverstaanbaarheid of lage STI

is toegestaan. Een medische instructie kan dan misschien wel kort zijn, maar met

een hoge dringendheid, waardoor een goede STI waarde vereist is.

ken

- Meest gelezen

Trappen

Computerwerkplek

Maten kinderfiets

KIM methode

SportBH



Concentratie

Storend geluid voor de concentratie kan men ook zelf vaststellen door zelf te
luisteren. In deze praktijkrichtlijn worden verschillende activiteiten ingedeeld naar de
hoeveelheid concentratie die vereist is om ze uit te voeren, Op basis daarvan kan
een maximale streelvaarde (Leq) en een maximaal toelaatbare (Leq) van
geluidsniveau afgelezen worden. Met ‘maximale streefaarde wordt bedoeld dat
hoe minder het lawaai is, hoe beter...
Extra aandacht is nodig voor open ruimtes en extra storende elementen zoals de
menselijke stem, lage en hoge geluidsfrequenties, hoge geluidstoon (vb. piep) en
intermittent geluid (vb. sirene). In deze gevallen kan men bij het reële geluidsniveau
nog eens 510 dB optellen.

L

Activiteit
II Concentratie 1 Maximale Maximaal

kwalificatie streefwaarde toelaatbaar

Lopende band werk ] Zeer laag 75 dB(A) 80 dS(A)Grof mechanisch werk

Schoonmaakwerk
Gegevensverwerking

Laag 65 dB(A) 75 dB(A)Kassawerk
Assemblagewerk

Stuurmanswerk
Garagewerk
Verkopen
Cameratoezicht Matig 55 dB(A) 65 dB(A)
Magazijnwerk
Recptiewerk
Fijn mechanisch werk
Beeldschermwerk
Laboratoriumwerk Redelijk 45 dB(A) 55 dB(A)
Systeemontwerpen

Chirurgisch werk
Beleidswerk
Procesregeling
Jergaderen

Hoog 35 dB(A) 45 dS(A)Ontwerpen
Lesgeven
Apothekerswerk
Studeren

EN7335 (bureaustoel) - EN527 (comgutertafel) - ENI 729 fsçhoolmeubllair) - EN 12464 (verlichting)

- ISO 7730 (klimaat) - NEN 7824 (oopervlakte) - NPR 3438 (geluidshinder)

© 2006-2015 www.ergonomies)te.be - Mail en naar Roeland Motmans
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Defoflttoieetd Vrijtegeven

flp dr acts t gever

A1PC11êJl1S IhT?I1_ roject ebouw

Plattegrond le verdiepingOnderwerp
-

Ruimten
Piet Mondhaanlean 26 Tel 088 4261 261 Divisie Gebouwen Fase
Postbus 220 Fax 033 4772 000

Status Schaal 1200 Forrnua[ MX13800 AE Amersfoort info@arcadis.nl
www.amadis.nl Projeetnummer 9326151 Tekr 1 1/1.2 Versie

/
/

/

Riec

1,2701
ACO.n2 1o21
V,1C6 ci (n.3)

Opmerkingen:

R 1.01 R 1.05 R 1.09 R 2.01 = R 3.01
R 7.06 R 1.08 = R 2.02
R 1.11 = R 1.16 R 1.01 R 2,01
R 1.07 R 1.04 = R 1.13 = R 2.05
R 1.14 R 1.10
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BOA Geluidwering Gevels ARCADIS Nederland, vestiging Maastricht

R_1 .02

Su,ruimte

GA;k, vereist
v

(c) dirA ctivity-software BV 2016
pg:6 14-01-2016 08:03

Tref 0.5

GA 39.6 dB

30.4 j

GA 47.1 42,3 47.1 51.7 534

Lp 229 27.7 22.9 18.3 166

H —m

0 --m

GA.g 49.1 566

Gi,g 426

20.9 134

518 56.6 61.2 629
41 8 49.6 57.2 56 9

182 134 88 7.1

64.7 m2

38.1 dB

dB

276.8 m3

gevel : W

Su,gevel 19.4 m2

Cts figuur ( NPR5272) handinvoer
absorptie plafond —

hoogte gestoten ballustrade — in

diepte balkon/galerij —- m

GA;k,gevel 4L dO

GAgevel 49.1 dO

Cl

Cis

14.0 14.0 14.0 14.0 14.0

0.0 0.0 0.0 0.0 00

Lpgevel 20.9 dO Lp,g

deel fJat.ni Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg totaal 125 250 500 1000 2001
glas kzm 3x 9.52m2 gdl7 gtas Dubbel glas 4-12-6 mm luchtgevuld 47.8 20.7 -- RA 28.5 220 21,0 29.0 37.0 370

J kierterm 19.44 . kt45a kierterm kierterm 45 dB(A) nader te detailleren 61.2 7.2 — RA 45.0 450 450 450 450 450

Lnd MW1,Steenachtige spouwmuur met min. 70.4 -1.9 -- RA 51.2 410 460 52.0 59.0 64f]

gevel: NW

Sugevel 22.6 m2 Cl 250 250 250 250 250

Cfs figuur ( NPR5272) handinvoer Cfs 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
absorptie plafond --

hoogte gesloten ballustrade — in t-t — in
diepte balkon/galerij -- m D -— m

GA;kgevel 57.6 dO

GA,gevel 59.2 dO GA.g 59.2 66.6 61.8 66.7 71.3 730
Gi,g 526 51.8 59.7 67.3 67Lp,gevel 10.8 dO Lp g , 10.8 34 82 33 -1.3 -30

Gvldeel Afm. Calnr. Msoort Matenaal GA,k,p Lp;p Cvlg totaal 125 250 500 1000 2000

glas kzm 8+ 11.87m2 gdl7 glas Dubbel glas 4-12-6 mm luchtgevuld 57.8 10.6 -- RA 28.5 22,0 21.0 29.0 37.0 37.0’
kierterm 22.65 kt45a kierterm kierterm 45 dB(A) nader te detailleren 71.6 -3.1 -- RA 45.0 450 450 45,0 45.0 450
wand lO.78m2 mw5laj Jjld,1Steenachtige spouwmuur met min. 81.0 12.6 -- RA 51.2 41.0 46.0 52.0 590 64.0
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gevel t ZW
Sugevel 22.6 m2
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absorptie plafond --
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-- m

GA;k,gevel

GA,gevel 40.2 dB

Lpgevel 29.8 dB

Gvldeel Afm. Catnr. MsJMatedaal

glis kzm+ 187 lDubel glas4-Ï2-6 mm luchigûÎd8.8 29.6 -- RA 28.5 220210 290 37.0 37.0
kierterm 22.65 kt45a klerterm kierterm 45 dB(A) nader te detailleren 52.6 15.9 — RA 45.0 450 45.0 450 45.0 450
wand lO.78m2__mw51jwanrt MW1 Steenachtige spouwmuur met min. 62.0 6.4 -- RA 51.2 410 46.0 52.0 59.0
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Ruimte Toegelaten HUldigesftuatie Toekömstlge sltuatl&. Stîj&i VoldO’
Lp..bi (UB) ‘LpbI tdB] Cp_bl (dB] ‘? 1dB) 1Ja/Nee1

‘ BG R_0.05A 45 30,6 38,3 7,7 Ja
le R_L02 45 25,2 30,4 . 5,2 Ja

R 1.03 45 32,1 40,4 8,3 Ja
R L04 45 32,7 38,7 6,0 Ja
R 1.05 45 30,1 28,1 -2,0 Ja
R_1.06 45 28,0 29,0 1,0 Ja
R_1.07 45 31,8 34,6 2,8 Ja
R1.10 45 31,3 31,4 0,1 Ja

‘EF1Al0 2e R203 45 30 6 38 1 7,5 Ja
R 2.04 45 37,6 45,0 7,4 Ja

2.05 45 34,8 40,8 6,0 Ja
2.06 45 31,0 32,0 1,0 Ja

R2.07 45 31,1 34,1 3,0 Ja
R_2.09 45 30,0 35,0 5,0 Ja
R_2.10 45 34,2 37,8 3,6 Ja
R_2.11 45 32,2 32,5 0,3 Ja

WékéerA10 3e R_303 45 354 398 44 Ja
R_3.04 45 33,0 33,0 0,0 Ja
R_3.06 45 34,1 36,1 2,0 Ja
R_3.08 45 35,4 43,0 7,6 Ja

Wegverkeer AlO 4e R_4.01 45 25,2 24,2 -1,0 Ja
R_4.02 45 21,0 20,0 -1,0 Ja
R_4.03 45 33,9 37,7 3,8 Ja
R_4.04 45 39,0 41,6 2,6 Ja
R_4.05 45 33,0 34,0 1,0 Ja
R_4.06 45 37,2 38,2 1,0 Ja

Ruimten die niet zijn berekend:
Beganegrond: zie ook aantekeningen plattegrond
- R0.01 t/m R_0.04, R0.06 en diverse ruimten: bevinden zich aan de luwe zijd
- R_0.05B (Auditorium 2): bevindt zich aan de luwe zijde

le Verdieping: zie ook aantekeningen plattegrond
- R1.01, R_1.08, R_1.09, R_1.11 t/m R_1.16: bevinden zich aan de luwe zijde

Ze Verdieping: zie ook aantekeningen plattegrond
- R2.01, R_2.02, R_2.08, R_2.12 t/m R_2.19: bevinden zich aan de luwe zijde

3e Verdieping: zie ook aantekeningen plattegrond
- R3.01, R_3.02, R_3.05, R_3.07, R_3.09 t/m R_3.14: bevinden zich aan de luwe zijde

4e Verdieping: alle ruimten berekend

5e en Ge Verdieping zijn geen ruimten
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AKOESTISCH ONDERZOEK TRIPOLIS

GEBOUW 300

Inleiding

In het kader van de aanpassingen aan de Rijksweg AlO stijgt de geluidbelasting voor het kantoorgebouw
Tripolis 300. Alhoewel de wet en regelgeving geen eisen stellen aan het binnenniveau in kantoren ten

gevolge van wegverkeer is door de opdrachtgever toch verzocht om hier nader onderzoek naar te
verrichten. Enerzijds om te bepalen welke stijgingen er te verwachten zijn en anderzijds om te bepalen
welke maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting eventueel terug te brengen. Door Arcadis is
daarom een drietal onderwerpen onderzocht en in het voorliggende rapport worden de uitkomsten
daarvan weergegeven.

1) Wat is het verwachtte geluidsniveau ten gevolge van de weg in de huidige situatie.
2) Wat is het te verwachtten geluidniveau in de toekomstige situatie zonder dat er geluidsisolerende

voorzieningen worden getroffen aan het gebouw.
3) Welke geluidsisolerende maatregelen zijn noodzakelijk om het geluid in de ruimten naar een

aanvaardbaar niveau terug te brengen.

BZ34-1031 verste 1 0 JB1
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AKOESTISCH ONDERZOEK TRIPOLIS

GEBOUW 300

Geluidbelastingen

GELUIDBELASTINGEN HUIDIGE SITUATIE

De geluidbelastingen in de huidige situatie zijn bij de opdracht aangeleverd en dienen als uitgangspunt

voor deze rapportage. De gebruikte gegevens zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze rapportage.

Omdat niet op exact alle gevels de geluidbelastingen berekend zijn, zijn voor de andere gevels de

geluidbelastingen bepaald met zogenaamde Cl factoren. Deze Cl factoren zijn bepaald conform de

hiervoor geldende normen die zijn vastgelegd in de Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR5272, gebaseerd

op NEN5077). Met de Cl factoren wordt tevens rekening gehouden met de mate waarin een gevel is

afgeschermd van de weg.

2.2 GELUIDBELASTINGEN NIEUWE SITUATIE

De geluidbelastingen in de nieuwe situatie zijn bij de opdracht aangeleverd en dienen als uitgangspunt

voor deze rapportage. De gebruikte gegevens zijn opgenomen in bijlage 3 bij deze rapportage.

Voor de nieuwe situatie zijn de Cl factoren op gelijke wijze berekend als in paragraaf 2.1 is aangegeven.

2.3 AANVAARDBAARHEID BINNENNIVEAUS

Zoals in de inleiding reeds aangegeven, is niet in wet en regelgeving vastgelegd wat het geluidniveau in

een kantoorgebouw ten gevolge van wegverkeer wettelijk gezien mag zijn. Een verplichting om over te

gaan tot isolatie van het kantoor is er dus niet.

Natuurlijk worden er in verband met arbeidsomstandigheden wel eisen gesteld aan geluidniveaus maar

die hebben betrekking om werken in omgevingen met heel veel geluid (70 tot 80 dB(A)) waarbij

gehoorbescherming verplicht wordt gesteld. Dat zijn echter geen geluidniveaus die ten gevolge van

wegverkeer gehaald worden.

Om toch een referentiekader te krijgen is daarom onderzocht wat een aanvaardbaar geluidniveau in de

kantoorruimten zou zijn. Daarbij is rekening gehouden met een tweetal aspecten.
1) Wat is de stijging van de geluibelasting in een ruimte ten gevolge van de aanpassingen aan de

weg.
2) Wat is de hoogte van het binnenniveau ten gevolge van wegverkeer in de ruimte zelf.

8Z34-103-1 ve1se 10 JBL
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Stijging van de geluidbelasting:

Een stijging van de geluidsbelasting kan hinderlijk zijn. Een stijging van de geluidsbelasting met 1 dB is

met het menselijke gehoor niet of nauwelijks waarneembaar, een stijging van bijvoorbeeld 5 dB wordt

doorgaans waargenomen.

Daarnaast is het zo dat ook een stijging acceptabel kan zijn zolang het totale geluidniveau maar wegvalt

tegen het achtergrond geluid of onder een bepaald niveau blijft.

Geluidniveau in de ruimte zelf

Geluid in de ruimte hoeft op zich geen probleem te zijn zolang het geluid geen storende werking heeft op

de activiteiten die in de ruimte plaatsvinden. Zo kan in een productiehal het geluidniveau veel hoger zijn

dan in een kantoorruimte. In de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR3438 (inmiddels vervallen) waren in het

verleden grenswaarden opgenomen voor geluid op werkplekken. Voor ruimten waar met beeldschermen

gewerkt wordt (kantoorruimten) werd in die norm 45 dB(A) aangehouden (zie bijlage 4).

Omgevingsgeluid in kantooromgevingen:

In bijlage 4 is eveneens een tweetal illustraties opgenomen die aangeven wat het normale geluidniveau in

kantoorruimten is. Uit deze illustraties blijkt dat het achtergrond geluidsniveau in kantooromgevingen

meestal al ca 60 tot 65 dB(A) bedraagt (bij vergaderingen ca 55 tot 60 dB(A).

Een eigenschap van geluid is wanneer er sprake is van meerdere geluidbronnen de geluidniveaus van

deze bronnen niet zondermeer bij elkaar opgeteld kunnen worden om het totale geluidniveau te bepalen

maar dat dit energetisch moet gebeuren. Dat betekend bijvoorbeeld dat twee afzonderlijke geluidbronnen

van 60 dB(A) samen maar 63 dB(A) geluid geven. Ook betekend het dat wanneer er een geluidbron een

geluiniveau produceert dat lOdB(A) lager is dan de andere geluidbron het totale geluidniveau van de twee

bronnen gelijk zal zijn aan dat van de hoogste geluidbron (dus 50 dB(A) plus 60 dB(A) is 60 dB(A).

Dat betekend dus in deze situatie dat wanneer het geluidniveau ten gevolge van de weg niet meer dan 45

dB(A) bedraagt, dat het dan geen effect zal hebben op het totale geluidniveau in het kantoorgebouw.

Binnenniveau na isolatie:

Het is gebruikelijk in Nederland (woningen, gezondheidszorg en scholen) om wanneer het geluidsniveau

in de ruimten 45 dB(A) (afgerond) overtreft om dan isolerende voorzieningen aan te brengen die het

geluidniveau in die ruimten terugbrengen tot 4OdB(A) en dat dan te doen met alle ruimten die boven de 40

dB(A) uitkomen. Reden hiervoor is dat er dan voor de ruimten die isolatie benodigd hebben ook

daadwerkelijk een merkbaar verschil optreed (isoleren van 1 dB(A) verschil heeft niet zoveel zin omdat

het toch niet hoorbaar is) en tevens om te voorkomen dat in de toekomst bij kleine stijgingen van de

geluidbelasting niet meteen opnieuw onderzoek gedaan hoeft te worden.

Aanvaardbaardbaarheid geluidniveau:

Op basis van het voorgaande is in deze rapportage rekening gehouden met de volgende uitgangspunten

voor de aanvaardbaarheid en worden isolerende voorzieningen bepaald voor de volgend situaties:
- Alle ruimten met een binnenniveau boven de 45 dB(A)
- Indien er een of meerdere ruimten zijn met een binnenniveau boven de 45 dB(A) dan ook de

ruimten boven de 40 dB(A)

In alle ruimten zal dan worden geïsoleerd naar een maximaal binnenniveau van 4OdB(A).

BZ34103-l versie 1 0 B
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Ten behoeve van het bepalen van het geluidsniveau in een ruimte is het noodzakelijk om te bepalen

hoeveel geluid een gevel tegen houdt.

De gevelgeluidwering is de hoeveelheid geluid die de gevel tegen houdt. De geluidwering van de gevel

moet ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting op de buitenzijde van de gevel, en de

wettelijke norm voor de geluidsbelasting binnen.

Een voorbeeld: wanneer de vastgestelde geluidbelasting aan de buitenzijde

61 dB(A) is, en de eis voor de geluidsbelasting in de ruimte 43 dB(A) is, dan moet de gevel minimaal 61-43

= 18 dB(A) aan geluid tegenhouden.

Buiten het gebouw 61

AP(A\.n1,,4n,,?rn,,1

Geluidwering 18 dB(A) 4

-gevel houdt 18 dB(A) geluid

De geluidwering van de gevel wordt in hoofdlijnen bepaald door de volgende factoren:

- Afmetingen en geluiddempende eigenschappen van achterliggende ruimte;

- Ventilatieopeningen;

- Kierdichting draaiende delen zoals ramen en deuren;

- Opbouw gevel(s) en dak van de ruimte;

Bijvoorbeeld: Type glas: enkel glas, dubbel glas

Buitenwand: metselwerk of houtskeletbouw

Panelen in kozijnen: multiplex of kunststof beplating

Dak: beton of hout

De berekeningen zijn gedaan op basis van een opname tijdens een bezoek aan het gebouw.

BZ34-103-1 versie 1 0 JBZ
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AKOESTISCH ONDERZOEK TRIPOLIS

GEBOUW 300

3.2 OPNAME GEBOUW

Ten behoeve van de berekeningen zijn in eerste instantie de bouwtekeningen opgevraagd bij de gemeente.

Vervolgens is op 17 december 2015 een bezoek aan de locatie gebracht waarbij het gehele gebouw is

onderzocht.

Dit onderzoek heeft ingehouden dan van alle ruimten het gebruik is vastgesteld, maten zijn opgenomen

en materialen zijn vastgesteld. De resultaten van de opname zijn opgenomen in bijlage 5.

Samengevat zijn de belangrijkste bevindingen:
- Het gebouw staat op dit moment leeg, een daadwerkelijk ruimtegebruik is dus niet vast te stellen.

Om die reden zijn alle ruimten die het karakter hebben van een kantoorruimte opgenomen en
beoordeeld

- De begane grond heeft geen indeling en is niet volledig afgewerkt in afwachting van een nieuwe
gebruiker. Om die reden is het niet mogelijk deze te berekenen.

- De kozijnen zijn van aluminium en hebben allemaal een goede dubbele kierdichting
- Het glas in de kozijnen is dubbel glas, de dikte hiervan is afhankelijk van de plaats waar het glas

zit (over het algemeen zijn de kozijnen in de naar de AlO toegekeerde kant van het gebouw al
voorzien van dikker glas)

- Het gehele gebouw is voorzien van mechanische ventilatie

18Z34103-1 versie 10 BL
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GEBOUW 300

Reken resultaten

4.1 ALGEMEEN

Met behulp van het rekenprogramma BOA is een berekening gemaakt van alle kantoorruimten in het

gebouw, dat zijn er in totaal 195. In bijlage 6 is een voorbeelduitdraai van een ruimte opgenomen. De

volledige berekening van alle ruimten is in een apart bestand bijgevoegd. In de tabel van bijlage 7 zijn alle

resultaten opgenomen.

4.2 BESTAANDE SITUATIE

De bestaande situatie geeft het geluidniveau in de ruimte ten gevolge van wegverkeer weer die verwacht

mag worden op basis van het huidige gebruik en ligging van de weg. Uit de tabel in bijlage 7, 5e kolom

blijkt dat het huidige geluidsniveau (afgerond conform Reken en meetvoorschriften 2012) in de ruimten

varieert van 9 tot 41 dB(A).

Het grote verschil in geluidniveau kan verklaard worden door de verschillen in ligging van de
verschillende ruimten in het gebouw en tevens de daar bijbehorende variatie van de geluidbelasting op de
gevel van die ruimten. Over het algemeen zal een ruimte aan de achterzijde van het gebouw (gezien vanaf

de AlO) een lager geluidsniveau hebben dan een ruimte aan de voorzijde van het gebouw. Daarnaast geldt
ook dat een ruimte met een groot volume vaak een lager binnenniveau heeft dan een ruimte met een klein
volume.

4.3 NIEUWE SITUATIE

De nieuwe situatie geeft het geluidniveau in de ruimte ten gevolge van wegverkeer weer die verwacht

mag worden op basis van het toekomstige gebruik en ligging van de weg.

In de nieuwe situatie varieert het geluidniveau (kolom 6 van bijlage 7) in de ruimten van 10 dB(A) tot 45
dB(A). De verandering in geluidniveaus varieert van een verlaging van het geluiniveau van 1 dB(A) tot

een verhoging tot maximaal 9 dB(A).

In alle gevallen voldoet het geluidsniveau in de ruimten aan de eis van 45 dB(A). Het merendeel van de

ruimten heeft zelfs een binnenniveau dat nog veel lager is (91% van de ruimten heeft een geluidniveau in
de nieuwe situatie die 40 dB(A) of lager is).

Daarnaast geldt dat in 92% van de ruimte een stijging van de geluidbelasting te verwachten is van 5 dB(A)
of minder. De ruimten waarbij een hogere stijging te verwachting is dan 5 dB(A) hebben een maximale
geluidniveau van 44 dB(A) en betreffen dus niet de ruimten met het hoogste geluidniveau.

1BZ34103-i versie 10 BZ 8
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GEBOUW 300

5 Conclusie en advies

Het kantoorgebouw Tripolis 300 is beoordeeld op de te verwachte geluidbelasting in de huidige situatie en

de toekomstige siWatie ten gevolge van wegverkeer van de aanpassing van de A10.

Geconstateerd is dat alle ruimten in de nieuwe situatie een te verwachten geluidniveau hebben dat niet

hoger is dan 45 dB(A) en dat daarmee dus het geluidniveau in alle ruimten binnen het aanvaardbaar

geachte niveau van 45 dB(A) blijven.

levens is de stijging van het geluidniveau in het merendeel van de ruimten niet tot nauwelijks

waarneembaar en zal bij normaal gebruik van het kantoor ook bij de grotere stijgingen het geluid

wegvallen tegen het achtergrondgeluid van het gebruik van de kantoorruimten. Dit omdat in alle gevallen

het geluidniveau 10 dB(A) of meer onder het niveau van het normale gebruik van de ruimte blijft.

Om die reden wordt geadviseerd geen aanvullende geluidwerende voorzieningen aan te brengen.

1BZ34-103-1 verste 10 BZ
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NPR 343e - Geluidshinder op cle werkplek- Ontwerpen

Afmetingen

Zitten

Handgereedschap

Wonenlsporten

- Preventie

Computer

Nieuwe Werken

School

Risicoanalyse

Tillen

Zorg

Wetgeving

- Informatie

Ergonomie

Organisatie

Artikels

Contact

De Nederlandse praktijkrichtlijn, NPR 3438 (2007), beschrijft de grenswaarden voor

geluid op de werkplek, tussen de 35 en 80 dB(A). De Europese wetgeving spreekt

enkel over gehoorschade en gaat zo over geluidsniveaus boven de 80 dB. Toch

kan minder lawaai ook reeds hinder geven tijdens het werk. Deze hinder uit zich in

de verstoring van de spraakverstaanbaarheid en/of de concentratie. Op basis van

deze twee parameters kunnen de grenswaarden voor lawaai op de werkplek

bepaald worden.

Spraakverstaanbaarhekl

De “speech transmission index” (STI) is de parameter die gebruikt wordt om de

spraakverstaanbaarheid op de werkplek uit te drukken. De STI kan gemeten of

berekend worden wanneer voldoende akoestische gegevens van de werkplek

beschikbaar zijn. In de richtlijn staan tabellen waaruit de STI geschat kan worden

op basis van het achtergrondlawaai en nagalmtijd.

Spraakverstaanbaarheid Sri

j Uitstekend > 0,75

Goed 0,60 - 0,75

[edeIijk 0,45 - 0,60
Matig 0,30 - 0,45

Slecht < 030

[ken]

- Meest gelezen

Trappen

Computerwerkpiek

Maten kinderfiets

KIM methode

SportBH

Bij het ontwerpen of beoordelen van werkplekken, is het nuttig de STI te kennen.
Voor elke type werk kan bepaald worden welk niveau van spraakverstaanbaarheid
nodig is. In deze praktijkrichtlijn wordt een beslissingsschema gegeven op basis
van enerzijds de belangrijkheid of moeilijkheid van de info en de duur of frequentie
anderzijds.

Frequentie 1 Duur

Laag Gemiddeld Hoog

Goedf Hoog ] Goed Uitstekend
Uitstekend

Belang

Redelijk
Goed

Goed
Moeilijkheid Gemiddeld

Goed Uitstekend

Dringend

Laag Matig Matig Goed
Goed

In een leslokaal is de informatie moeilijk voor de studenten vermits de nieuwe
leerstof voor de eerste keet uitgelegd wordt. De duur van de communicatie met de
studenten tijdens een les is hoog. De combinatie van hoge moeilijkheid en lange
duur maakt dat een uitstekende spraakverstaanbaarheid vereist is in een leslokaal.
De STI moet hoger zijn dan 0,75.

De sportleraar daarentegen geeft eerder gemiddeld moeilijke instructies gedurende
korte tijd met een gemiddelde frequentie. In de sportzaal is een goede
spraakverstaanbaarheid nodig (STI : 0,60 - 0,75).
Een koffie bestellen in een brasserie is een boodschap met lage complexiteit en
neemt slechts weinig tijd in beslag. Een matige spraakverstaanbaarheid of lage STI
is toegestaan. Een medische instructie kan dan misschien wel kort zijn, maar met
een hoge dringendheid, waardoor een goede STI waarde vereist is.



Con centïati

Storend geluid voor de concentratie kan men ook zelf vaststellen door zelf te
luisteren. In deze praktijkrichtljn worden verschillende activiteiten ingedeeld naar de
hoeveelheid concentratie die vereist is om ze uit te voeren. Op basis daarvan kan
een maximale streefwaarde (Leq) en een maximaal toelaatbare (Leq) van
geluidsniveau afgelezen worden. Met “maximale’ streefwaarde wordt bedoeld dat
hoe minder het lawaai is, hoe beter...

Extra aandacht is nodig voor open ruimtes en extra storende elementen zoals de
menselijke stem, lage en hoge geluidsfrequenties, hoge geluidstoon (vb. piep) en
intermittent geluid (vb. sirene). In deze gevallen kan men bij het reële geluidsniveau
nog eens 5-10 dB optellen.

1 Concentratie Maximale MaximaalActiviteit
kwalificatie streefwaarde toelaatbaar

Lopende band werk
Grof mechanisch werk

Zeer laag 75 dB(A) 80 dB(A)

Schoonmaakwerk
Gegevensverwerking
Kassawerk Laag 65 dBfA) 75 dEfA)

Assembiagewerk
Stuurmanswerk
Garagewerk
Verkopen
Cameratoezicht Matig 55 dB(A) 65 dB(A)
Magazijnwerk
Receptiewerk
Fijn mechanisch werk
Beeldschermwerk
Laboratoriumwerk Redelijk 45 dB(A) 55 dB(A)
Systeemontwerpen
Chirurgisch werk
Beleidswerk
Procesregeling
Vergaderen

Hoog 35 dB(A) 45 dBfA)Ontwerpen
Lesgeven
Apothekerswerk
Studeren

EN7335(bureauso&) - EN527 (cornoutertaf& - EN1729 (schoolmeubilair) - EN 12464 tve4ichting)
ISO 7730 (klimaat) - NEN 1824 (ogoerv!akte) - NPR 3438 (geluidshinder,)

© 2006-2015 www.ergonomiesitebe - Mailen naar Roeland Motmans
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Bijlage 5 Opnamegegevens
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AKOESTISCH ONDERZOEK TRIPOLIS

GEBOUW 300

Bijlage 6 Rekenvoorbeeld ruimte
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BOA Geluidwering Gevels Rijkswaterstaat Haarlem

R_3.28=R_4.28

Suwimte 22 m2

GA•.k

GA;k, vereist
V 74 m3
Tref 0.5

(c) dirActivity-software BV 2076

pg:111 07-01-2016 08:45

GA 33.7 dB GA 41 2 36 4 41 2 45.8 47,5

Lp 32.8 37.6 32 8 28 2 26 5

gevel Z

Su,gevel 1 1 .3 m2 Cl 5.0 5 0 5 0 5 0 5 0

Cfs figuur t NPR5272) handinvoer Cfs 0.0 0.0 0.0 00 0 0
absorptie plafond --

hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m

diepte balkon/galerij -- m 0 -- m

GA:k,gevel dB

GA,gevel 36.7 dB GA,g 36.7
Gi,g

44 2

30 2

29 8

39.4

29.4

34.6

44.2

37 2

29 8

48,8

44 8

25 2

50 5

44.5

23.5Lp,gevel 37.3 dB Lp,g 37.3

Gvldeel Afm. Cat.nr Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg totaal 125 250 500 1000 2000

1 glas kzm 1+f 5.53m2 gdl7 jglas Dubbel glas 4-12-6 mm luchtgevuld 36.4 37.0 -- RA 28.5 220 21.0 29.0 37.0 370

kierterm 11 .29n kt45a kierterm kierterm 45 dB(A) nader te detailleren 49.9 23.6 -- RA 45.0 45.0 45.0 45.0 450 450

[ynd MW1Steenachtige spouwmuur met min. 59.0 14.4 -- RA 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0

gevel ZW

Sugevel 10.7 m2 Cl 50 5.0 5.0 5.0 50

Cfs Oguur ( NPR5272 1 handinvoer Cfs 0.0 00 0.0 0.0 0.0
absorptle plafond —

hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m

diepte balkon/galerij -- m 0 -- m

GA;k,gevel 2 dB

GA,gevel 36.8 dB GA,g 36.8 442 394 44.3 488 50.5
Gi,g 30 2 29 4 37.3 44 8 44 5

Lp,gevel 37.2 dB Lp.g 37.2 29.8 346 29.7 252 235

Gvldeel Afm Cat nr Msoort Materiaal GA,k.p Lp.p Cvlg ,{Iotaal 125 250 500 1000 2000

glas kzm 5+ 5.53m2 gdl7 glas Dubbel glas 4-12-6 mm luchtgevuld 36.4 37.0 — R. 28.5 22.0 21.0 290 370 37.0

kierterm 10.67r kt45a kierterm kierterm 45 dB(A) naderte detailleren 50.1 23.4 — RA 45.0 450 45.0 450 450 450

wand 5.l4r mw5la wand MW1,Steenachtige spouwmuur met min. 59.5 14.0 -- RA 51.2 41.0 46.0 520 59.0 640



AKOESTISCH ONDERZOEK TRIPOLIS

GEBOUW 300

Bijlage 7 Resultatentabel
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Ruimte Toegelaten HuIdige L Voldoet
Lp_bi [dB] Lp_b — JL tJa/Nee]

WJ:.iO4 le R_L01 45 15,1 16,1 ïZi Ja
R_1.02 45 13,9 14,9 1,0 Ja
R_1.03 45 18,8 17,8 -1,0 Ja
R_1.04 45 18,8 17,8 -1,0 Ja
R_1.05 45 17,2 16,2 -1,0 Ja
R_1.06 45 18,6 17,6 -1,0 Ja
R_1.07 45 16,8 17,8 1,0 Ja
R_1.08 45 16,8 17,8 1,0 Ja
R_1.09 45 14,8 15,8 1,0 Ja
R_1.10 45 14,7 15,7 1,0 Ja
R_1.11 45 15,2 16,2 1,0 Ja
R_1.12 45 16,3 17,3 1,0 Ja
R_1.13 45 16,8 17,8 1,0 Ja
R_1.14 45 9,2 10,2 1,0 Ja
R_1.15 45 22,8 23,8 1,0 Ja
R_1.16 45 26,9 28,6 1,7 Ja
R_1.17 45 29,0 30,3 1,3 Ja
R_1.18 45 29,2 31,2 2,0 Ja
R_1.19 45 29,2 31,2 2,0 Ja
R_1.20 45 27,4 30,3 2,9 •Ja
R_1.21 45 22,3 26,3 4,0 Ja
R_1.22 45 22,3 26,3 4,0 Ja
R_1.23 45 27,3 31,3 4,0 Ja
R_1.24 45 25,7 29,4 3,7 Ja
R_1.25 45 22,0 25,0 3,0 Ja
R_1.26 45 27,5 30,5 3,0 Ja
R_1.27 45 29,4 32,4 3,0 Ja
R_1.28 45 23,8 27,8 4,0 Ja
R_1.29 45 22,8 26,8 4,0 Ja
R_1.30 45 28,0 29,7 1,7 Ja
R_1.31 45 28,7 31,3 2,6 Ja
R_1.32 45 27,3 31,0 3,7 Ja
R_1.33 45 24,2 28,2 4,0 Ja
R_1.34 45 23,7 27,4 3,7 Ja
R_1.35 45 19,2 21,8 2,6 Ja
R_1.36 45 13,8 13,8 0,0 Ja
R_1.37 45 14,5 14,5 0,0 Ja

Wegverkeer AlO 2e R_2.01 45 13,6 .. 14,6 1,0 Ja
R_2.02 45 16,4 17,4 1,0 Ja
R_2.03 45 15,0 16,0 1,0 Ja
R_2.04 45 16,0 17,0 1,0 Ja

________ R_2.05 45 19,0 19,4 0,4 Ja
R_2.06 45 20,3 20,3 0,0 Ja
R_2.07 45 19,2 19,2 0,0 Ja
R_2.08 45 23,8 24,5 0,7 Ja
R_2.09 45 25,9 26,8 0,9 Ja
R_2.10 45 27,8 28,8 1,0 Ja
R_2.11 45 26,2 27,2 1,0 Ja
R2.12 45 25,0 26,0 1,0 Ja
“ 2.13 45 15,2 15,2 0,0 Ja

2.14 45 24,6 25,5 0,9 Ja
2.15 45 27,3 28,3 1,0 Ja

R_2.16 45 20,2 21,2 1,0 Ja
R_2.17 45 27,3 28,3 1,0 Ja
R2.18 45 29,6 31,4 1,8 Ja

2.19 45 31,2 34,8 3,6 Ja
2.20 45 31,2 36,2 5,0 Ja
221 45 31,6 36,6 5,0 Ja
2.22 45 30,8 35,8 5,0 Ja
2.23 45 26,3 31,3 5,0 Ja

R_2.24 45 26,3 31,3 5,0 Ja
R_2.25 45 33,0 36,3 3,3 Ja
R_2.26 45 32,0 34,4 2,4 Ja
R2.27 45 26,0 30,0 4,0 Ja
R 2.28 45 31,5 35,5 4,0 Ja

2.29 45 32,4 37,4 5,0 Ja
2.30 45 26,8 31,8 5,0 Ja
2.31 45 32,6 35,6 3,0 Ja

R_2.32 45 33,4 38,0 4,6 Ja
R_2.33 45 25,6 31,8 6,2 Ja
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Bron Verdieping Ruimte Toegelaten Huidige situatie Toekomstige situatie Stijging Voldoet
Lp_bi tdB] Lp_bl tdB) Lp_bi tdB] tdB] [Ja/Nee]

R_2.34 45 14,6 15,6 1,0 Ja
Wegverkeer AlO 3e R_3.01 45 19,6 22,6 3,0 Ja

R_3.02 45 20,7 23,7 3,0 Ja
R 3.03 45 20,7 23,7 3,0 Ja
R 3.04 45 20,4 23,4 3,0 Ja
R 3.05 45 18,1 18,1 0,0 Ja
R_3.06 45 16,9 16,9 0,0 Ja
R_3.07 45 21,0 21,7 0,7 Ja
R_3.0$ 45 22,3 23,3 1,0 Ja
R3.09 45 21,2 22,2 1,0 Ja
8 3.10 45 25,8 26,8 1,0 Ja

3.11 45 26,2 28,9 2,7 Ja
3.12 45 28,3 31,3 3,0 Ja

R 3.13 45 27,2 30,2 3,0 Ja
R_3.14 45 26,0 29,0 3,0 Ja
R3.15 45 21,2 22,2 1,0 Ja
R3.16 45 26,2 27,2 1,0 Ja
83.17 45 28,3 29,3 1,0 Ja
83.18 45 21,2 22,2 1,0 Ja
R_3.19 45 28,3 29,3 1,0 Ja
R3.20 45 30,6 33,2 2,6 Ja
R3.21 45 30,2 33,2 3,0 Ja
R3.22 45 33,4 37,6 4,2 Ja
R3.23 45 34,2 39,2 5,0 Ja
R3.24 45 34,6 40,0 5,4 Ja
R3.25 45 33,8 39,8 6,0 Ja

3.26 45 29,3 35,3 6,0 Ja
3.27 45 29,3 35,3 6,0 Ja
3.2$ 45 34,3 40,3 6,0 Ja

R3.29 45 33,0 38,2 5,2 Ja
83.30 45 30,0 33,0 3,0 Ja
R3.31 45 29,0 35,0 6,0 Ja
R 3.32 45 30,2 36,2 6,0 Ja
R 3.33 45 32,7 38,7 6,0 Ja
“ 3.34 45 34,8 42,7 7,9 Ja

3.35 45 34,8 43,6 8,8 Ja
3.36 45 31,2 37,2 6,0 Ja

R3.37 45 30,7 36,2 5,5 Ja
R3.38 45 25,6 29,4 3,8 Ja
83.39 45 15,2 15,2 0,0 Ja
R3.40 45 15,5 15,5 0,0 Ja

Wegverkeer AlO 4e R_4.01 45 16,6 16,6 0,0 Ja
R4.02 45 22,7 24,7 2,0 Ja
R4.03 45 22,7 24,7 2,0 Ja
84,04 45 22,4 24,4 2,0 Ja
R4.05 45 22,1 24,1 2,0 Ja
R4.06 45 17,6 17,6 0,0 Ja
84.07 45 20,0 20,0 0,0 Ja
R4.08 45 23,0 23,0 0,0 Ja
R4.09 45 24,3 24,3 0,0 Ja
84,10 45 23,2 23,2 0,0 Ja
R4.11 45 26,0 27,1 1,1 Ja
R4.12 45 27,4 29,0 1,6 Ja
R4.13 45 29,3 31,3 2,0 Ja
R4.14 45 28,2 30,2 2,0 Ja
84.15 45 27,0 29,0 2,0 Ja
R4.16 45 27,2 28,2 1,0 Ja
R4.17 45 28,3 29,3 1,0 Ja
R4.18 45 28,3 29,3 1,0 Ja
R4.19 45 20,2 21,2 1,0 Ja
R4.20 45 28,3 28,3 0,0 Ja
84.21 45 31,4 34,0 2,6 Ja
R4.22 45 34,6 37,6 3,0 Ja
R4.23 45 39,6 43,6 4,0 Ja
R4.24 45 37,0 41,4 4,4 Ja
R4.25 45 36,8 41,8 5,0 Ja
R_4.26 45 32,3 37,3 5,0 Ja
R4.27 45 32,3 37,3 5,0 Ja
R4.28 45 37,3 42,3 5,0 Ja
R_4.29 45 35,7 40,4 4,7 Ja
R_4.30 45 32,0 36,0 4,0 Ja
R_4.31 45 32,0 36,0 4,0 Ja
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4.32 45

Verdieping Ruimte Toegelaten Huidige situatie Toekomstige situatie Stijging Voldoet
— Cp,.bi [dB] Lp_bl tdB] Lp_bi [dB] jdB] [Ja/Nee]

33,2 37,2 4,0 Ja
R 45 35,0 40,4 5,4 Ja

4.34 45 37,4 43,4 6,0 Ja
R4.35 45 37,2 43,2 6,0 Ja
R4.36 45 37,8 43,7 5,9 Ja

4.37 45 34,2 39,2 5,0 Ja
4.38 45 33,4 38,0 4,6 Ja
4.39 45 27,5 30,4 2,9 Ja
4.40 45 16,2 16,2 0,0 Ja
4.41 45 16,5 16,5 0,0 Ja

Wegverkeer AlO 5e
—

45 l96 19,6 0,0 Ja
R_5.02 45 25,7 26,7 1,0 Ja
R_5,03 45 25,7 26,7 1,0 Ja
R_5.04 45 22,4 22,4 0,0 Ja
R_5.05 45 21,0 21,0 0,0 Ja
R5.06 45 22,2 22,2 0,0 Ja
R5.07 45 25,0 25,0 0,0 Ja
R5.08 45 24,4 24,4 0,0 Ja
R5.09 45 20,2 20,2 0,0 Ja
R_5.10 45 25,5 27,0 1,5 Ja

5.11 45 29,2 31,2 2,0 Ja
R5.12 45 27,8 29,6 1,8 Ja

5.13 45 30,3 32,3 2,0 Ja
5.14 45 29,2 31,2 2,0 Ja
5.15 45 28,0 30,0 2,0 Ja
5.16 45 27,2 28,2 1,0 Ja
5.17 45 28,3 29,3 1,0 Ja
5.18 45 34,0 35,0 1,0 Ja
5.19 45 39,6 44,6 5,0 Ja
5.20 45 37,7 42,2 4,5 Ja
5.21 45 34,2 37,2 3,0 Ja
5.22 45 38,5 41,5 3,0 Ja
5.23 45 40,4 43,4 3,0 Ja

R_5.24 45 34,0 37,0 3,0 Ja
R5.25 45 35,2 39,2 4,0 Ja
R5.26 45 38,0 42,7 4,7 Ja
R_5.27 45 40,4 45,4 5,0 Ja
R_5.28 45 40,2 45,2 5,0 Ja
R5.29 45 41,3 45,4 4,1 Ja
R5.30 45 39,6 42,6 3,0 Ja
R5.31 45 21,3 21,3 0,0 Ja

Wegverkeer AlO 6e R6.01 45 36,4 35,4 -1,0 Ja
R_02 45 31,1 30,1 -1,0 Ja
R_03 45 31,1 30,1 -1,0 Ja
R_04 45 27,4 26,4 -1,0 Ja
R_05 45 26,7 25,7 -1,0 Ja
R_06 45 27,2 26,2 -1,0 Ja
R_07 45 29,4 28,4 -1,0 Ja
R_08 45 28,2 27,2 -1,0 Ja
R_09 45 28,5 30,5 2,0 Ja
R_10 45 31,3 33,3 2,0 Ja
R_11 45 30,2 32,2 2,0 Ja
R_12 45 29,2 31,2 2,0 Ja
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Samenvatting 

Naar aanleiding van klachten van geluidhinder bij woonboten vlakbij de 
Amsterdamse Schinkelbrug op de A10 en de evaluatie van het Ontwerp 
Tracébesluit, heeft TNO op verzoek van projectorganisatie Zuidasdok een 
referentie- en diagnose meting uitgevoerd en geanalyseerd welke geluid-
reducerende maatregelen mogelijk effectief kunnen zijn voor de huidige brug en 
voor een nieuw te bouwen brug naaste de bestaande. 
 
Geluidimmissie en de potentiele hinder zijn bij een drietal woningen 
gekarakteriseerd. Daarnaast is de brugtoeslag bepaald, en is aan de hand van 
geluid- en trillingsmetingen aan de brug geanalyseerd welke maatregelen zowel de 
laagfrequente als de middenfrequente hinder kunnen reduceren. 
 
De hinder bij de woningen vlak naast de brug wordt bepaald door zowel het 
laagfrequente, vaak impulsieve geluid afgestraald door de stalen brug bij zware en 
middelzware voertuigpassages, als door het rol- en voeggeluid van de brug.  
Het geluid wordt aan de onderzijde van de brug door de tunnel versterkt waardoor 
de onderzijde domineert. Woningen op iets grotere afstand hebben vergelijkbare 
immissie van laagfrequent geluid maar iets lagere dB(A)- niveaus ten gevolge van 
het geluid van de brugvoegen en brugwegdek. De bijdrage van de brug aan het 
totale geluid van de A10 draagt steeds minder bij met toenemende afstand en 
smallere hoek met de weg.  De niveaus zijn voldoende hoog om hinder te 
veroorzaken op alle drie ontvangpunten, met LC-LA niveaus van rond de 15 dB bij 
M1 en M2, tot 20 dB bij M3 en 's nachts bij M1.  
 
Voor de bestaande brug zijn kansrijke maatregelen aanbevolen die in combinatie 
van 3 tot 7 dB in het ongewogen geluidniveau en 3 tot 8 dB reductie in het dB(A)-
niveau kunnen opleveren. Deze maatregelen omvatten: 
• Verbeterde ondersteuning van het midden van het brugdek en de consoles aan 

de oostkant en indien nodig ook de westkant; 
• Demping/ontdreuning van de brugplaatdelen, met name de trogprofielen; 
• Kapseling van de onderkant of absorberende afscherming aan de zijde van de 

brug vanaf wegdek tot aan de doorvaarthoogte, eventueel geïntegreerd met het 
aanwezige beweegbare geluidscherm; 

• Lange vingervoegen die de aanstoting van het brugdek reduceren en een 
vlakker verloop hebben; 

• Afsluiting van voegen aan de onderzijde; 
• Hoogte-uitlijning van de voegen en het wegdek. 
 
Voor de nieuwe brug worden soortgelijke maatregelen aanbevolen, echter meer 
geïntegreerd in het ontwerp en met verbeterd ontwerp van de verstijverconfiguratie. 
Daarnaast kan een schuine voeg worden toegepast. Met combinatie van deze 
maatregelen worden reducties verwacht van 5 tot 15 dB in het ongewogen niveau 
en 3 tot 10 dB in het dB(A)-niveau.  
 
De werkelijke reductie in het dB(A)–niveau bij woningen wordt beperkt tot ca. 3 dB 
door het overige geluid van de snelweg.  
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De laagfrequente hinder in de nieuwe situatie is terug te brengen tot onder het 
huidige, als de 'maximale' combinatie van maatregelen optimaal wordt uitgevoerd. 
Voor het dB(A)-niveau kan een niveau worden bereikt dat vergelijkbaar is met de 
overige wegdelen, waarbij verkeerstoename mogelijk weer tot een verhoging kan 
leiden. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Naar aanleiding van klachten van geluidhinder bij woonboten vlakbij de 
Amsterdamse Schinkelbrug op de A10 en de evaluatie van het Ontwerp 
Tracébesluit, heeft TNO op verzoek van projectorganisatie Zuidasdok een 
referentie- en diagnose meting uitgevoerd en geanalyseerd welke geluid-
reducerende maatregelen mogelijk effectief kunnen zijn. 
  
De bestaande basculebrug in de westelijke rijrichting van de A10 heeft 5 rijstroken. 
Er zal naast de huidige brug nog een nieuwe worden gebouwd. Projectorganisatie 
Zuidasdok heeft gevraagd welke maatregelen voor de bestaande brug en voor de 
nieuwe brug in aanmerking komen. 
 
De geluidreductie is nodig om de hinder te beperken. De hinder wordt mede 
bepaald door laagfrequent geluid tijdens passages van zware voertuigen (bussen 
en trucks), geluid van de voegen en verhoogd rolgeluid afgestraald door de 
brugconstructie. De ruimte onder de basculebrug versterkt het geluid door reflecties 
en galm. 

1.2 Doelstelling van het onderzoek 

Doelstelling van het onderzoek is de huidige situatie te karakteriseren voor wat 
betreft de hinderbepalende geluidemissie en te analyseren welke maatregelen 
effectief kunnen zijn. De detaillering van gekozen maatregelen zal in het vervolg op 
dit project moeten plaatsvinden, met geluidstechnische begeleiding van de 
uitvoeringsaspecten. 
 
In dit rapport worden de meetresultaten, de analyse en de voorgestelde 
maatregelen besproken. Er wordt een inschatting gegeven van de mogelijke 
geluidreductie en hinder in de nieuwe situatie, zowel voor de bestaande brug als de 
nieuwe brug.  
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2 Situatiebeschrijving en aanvullende gegevens 

2.1 Situatiebeschrijving 

De noordelijke Schinkelbrug in de A10 is onderdeel van een complex van 
beweegbare bruggen over de Schinkel bestaande uit twee snelwegbruggen van 
Rijkswaterstaat, één brug voor de metro en twee spoorbruggen. Ter hoogte van 
deze brug splitst het verkeer zich in de A4 richting Schiphol met 3 rijstroken 
(nummers 1/binnen, 2 en 3) en de richting A10 noordwest met 2 rijstroken 
(nummers 4 en 5/buiten). 
 
Aan de noordzijde van de brug ligt een gebied met woonboten waar hinder wordt 
ondervonden. Daarbij is vooral het laagfrequente geluid bij passages van zware 
voertuigen, maar ook dat van de voegen en het rolgeluid op het brugdek 
waarneembaar. 
 
De situatie is weergegeven in figuur 1. 
 

 

Figuur 1: Ligging Schinkelbrug met woonboten aan de noordkant. 

De A10 basculebrug (rood omcirkeld in figuur 1) geeft een verhoging van het geluid 
ten opzichte van de rest van de weg, die mede afhangt van de afstand en zichthoek 
van de brug. De stalen basculebrug aan de noordzijde produceert een hoger 
geluidniveau dan het aansluitende weggedeelte door de stalen brugconstructie en 
voegen in het wegdek. De bruggen gaan alleen 's nachts open rond 23:00 en rond 
02:00 in verband met het drukke snelwegverkeer op de A10. 
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2.2 Brugconstructie 

De brug is een stalen basculebrug bestaande uit een verstijfde dekconstructie van 
21,2 x17 m en een contragewicht in de basculekelder aan de westelijke zijde. 
Een foto van de noordelijke brug staat in figuur 2. Daarin zijn geluidabsorberende 
cassettes zichtbaar aan de zijwanden van de tunnel. De oplegpunten van de val 
zijn in figuren 3 en 4 zichtbaar. Een overzichtstekening van de brugconstructie staat 
in figuur 5. 
 
Het totale gewicht van de val is 17,35 ton inclusief slijtlaag. Het brugdek is 18 mm 
dik en heeft een zijdelingse helling van 1:50. Gegevens van gewicht en doorbuiging 
staan in tabel 1. 
 

 

Figuur 2:  Foto van de noordelijke Schinkelbrug. Aan weerszijden van de tunnel zijn absorptiecassettes 
aangebracht. De basculekelder met draaipunt is rechts. 
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Figuur 3:  Foto van de noordelijke Schinkelbrug met links de hulpoplegging en daarnaast een van de twee 
hoofdoplegpunten onder de hoofdligger. 

 

  

Figuur 4:  Foto's van de oplegpunten van de val (oostzijde), links de hulpoplegging, rechts de 
hoofdoplegging onder de hoofdligger. 
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Figuur 5: Overzichtstekening van de noordelijke Schinkelbrug. 
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Tabel 1: Kentallen en gegevens van de val (uit referentie [2]) 
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2.3 Gegevens wegdek en voegen 

Het wegdek op de brug bestaat uit een dunne epoxy slijtlaag. Foto's van de voegen 
zijn gemaakt met een rijdende camera, weergegeven in figuren 6 en 7. 
 
 
  

 
Figuur 6:  Foto van de voeg (oostzijde). 

 
 

 
Figuur 7:  Foto van de wegdekvoeg (westzijde, kant basculekelder). 
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3 Diagnostische metingen 

3.1 Opzet van de metingen 

De metingen zijn uitgevoerd op 27 en 28 oktober 2015. Doel van de metingen 
was de huidige situatie te karakteriseren voor wat betreft de hinderbepalende 
geluidemissie en onderbouwing voor geluidreducerende maatregelen aan de 
bestaande en de nieuwe brug. 
 
Ter bepaling van de potentiele hinder is geluid continu gemeten gedurende 24 uur 
bij één woning (M1), naast de brug (M14) en gedurende één uur bij 2 andere 
woningen (M2 en M3). Daarbij is tegelijkertijd geluid en rijsnelheid van de twee 
buitenste rijstroken naast de snelweg gemeten en is video opgenomen vanuit de 
brugwachterstoren. Hiermee was het mogelijk individuele voertuigpassages te 
identificeren en te koppelen aan geluidniveaus bij de woningen. 
 
Op de eerste dag is ook gemeten volgens de brugtoeslag methode [1] gedurende 
één uur, op 7,5 m uit het midden van de buitenste rijstrook (5), naast de brug op de 
punten op +/- 3 m ten opzichte van het wegdek M4/M6 en bij het referentiepunt 
M10 op +3 m ten opzichte van het wegdek. Daarnaast is ook vlak naast het 
geluidscherm op 1,5 m boven de schermrand gemeten zowel naast de brug vóór 
het brugwachtershuis (M14) als in de buurt van de referentiedoorsnede bovenaan 
de vluchttrap (M13), om zo de verre rijbanen ook te kunnen beoordelen en de 
bijdrage van andere bronnen niet afkomstig van het wegverkeer te minimaliseren. 
 
Antennemetingen zijn ook op de eerste meetdag uitgevoerd op enkele posities 
dichtbij en op enige afstand van de brug, om bronnen te lokaliseren. 
 
Op de tweede meetdag zijn geluid en trillingen aan de brug gemeten, zowel voor de 
verkeersstroom als voor hameraanstoting onder de brug, om de brugresponsie en 
de demping te bepalen. 
 
De posities en benaming van de meetpunten zijn weergegeven in figuur 8. 
 
De weersomstandigheden waren op beide meetdagen gunstig met een gemiddelde 
temperatuur van rond de 11 graden, zonder neerslag, en met een maximale 
uurgemiddelde windsnelheid van 4,0 m/s uit richting OZO. 
 
Een tabel met gebruikte meetapparatuur staat in bijlage A. 
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Figuur 8:  Overzicht van meetposities voor geluid bij woningen, geluid bij de brug en de 
referentiedoorsnede (rechts), trillingen op de brug en antennemetingen.  
Een videocamera (C1) en radarsnelheidsmeter stonden op het brugwachtershuis. 
Op deze foto is de onderste rijstrook=1, de (nu bereden) vluchtstrook=5. 

3.2 Metingen bij ontvangpunten en naast de brug 

De C-gewogen en A-gewogen geluiddrukniveaus bij meetpunt M1 en M14 zijn 
weergegeven in figuur 9 en 10, samen met het verschil daartussen en de bijdrage 
onder 125 Hz ter indicatie van het laagfrequente geluid. 
Hierin is te zien dat er vele duidelijke laagfrequente pieken aanwezig zijn 
gedurende het gehele etmaal, zij het 's nachts in mindere mate. Enkele hoge 
pieken in het A- en C-gewogen niveau zijn ook van andere bronnen afkomstig zoals 
de waarschuwingsbel van de fietsbrug en luide voertuigen waaronder motoren. 
De dip in de niveaus rond 23:30 is veroorzaakt door de opening van de brug. 
De brug is ook om 02:30 opengegaan, echter dit is nauwelijks zichtbaar in de 
meting. Belangrijk is dat het beweegbare geluidscherm daarna een storing had en 
open is gebleven tot 11:30 op 28 oktober. Dit heeft echter geen groot effect op de 
niveaus, wat te verklaren is met de hoge bijdrage van de onderkant van de brug. 
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Figuur 9:  C-gewogen, A-gewogen geluiddrukniveauverloop, verschil LC-LA en ongewogen 
geluiddrukniveau voor 25-125 Hz gedurende 24 uur op meetpunt  M1. 
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Figuur 10:  C-gewogen, A-gewogen geluiddrukniveauverloop, verschil LC-LA en ongewogen 
geluiddrukniveau voor 25-125 Hz gedurende 24 uur op meetpunt  M14. 

Dezelfde gegevens worden in figuur 11-14, voor posities M1/M2/M3/M14 getoond 
gedurende 1 uur. De meettijd voor M2 was 16:00-17:00 op 27 oktober en voor M3 
10:00-11:00 de volgende dag. 
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Figuur 11:  Ongewogen, A-gewogen geluiddrukniveauverloop, verschil LC-LA en niveauverloop 
voor frequenties onder 125 Hz gedurende 1 uur op meetpunt M1. 
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Figuur 12:  Ongewogen, A-gewogen geluiddrukniveauverloop, verschil LC-LA en niveauverloop 
voor frequenties onder 125 Hz gedurende 1 uur op meetpunt M2. 
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Figuur 13:  Ongewogen, A-gewogen geluiddrukniveauverloop, verschil LC-LA en niveauverloop 
voor frequenties onder 125 Hz gedurende 1 uur op meetpunt M3. 
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Figuur 14:  Ongewogen, A-gewogen geluiddrukniveauverloop, verschil LC-LA en niveauverloop 
voor frequenties onder 125 Hz gedurende 1 uur op meetpunt M14. 
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Het aantal keren dat in de lage frequentiebanden (63 Hz en daaronder) een hoog 
niveau optreedt is in de beschouwde 1 uur periodes van 10-11:00 en 16-17:00 rond 
50-100 keer per uur, afhankelijk van de drempelkeuze. 
 
In figuur 15 worden het spectrogram, het niveauverloop en voertuiglengtes getoond 
(groter dan 12m, 4e/5e rijstrook rechts) van M1 voor een periode van 24 uur.  
Daarin is het sterk verminderde aantal vrachtauto's in de nachtperiode goed 
herkenbaar. Dezelfde gegevens staan in figuren 16-19 voor posities M14, M1, M2 
en M3 voor een periode van 10 minuten. Daarin zijn de laagfrequente pieken van 
de voertuigpassages duidelijk te zien, ook op de verder gelegen meetpunten M2 en 
M3. 
 

 

Figuur 15:  Eén derde octaaf spectrogram van de geluiddruk, laagfrequent ongewogen 
niveauverloop in de 25 en 31,5 Hz één derde octaafbanden en voertuiglengtes (>12m) 
op de rechter rijstrook voor meetpunt M1 gedurende 24 uur (12:00-12:00, de 
schaalwaarde 1 komt overeen met de tijd 00:00). 
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Figuur 16: Eén derde octaaf spectrogram van de geluiddruk, laagfrequent ongewogen 
niveauverloop in de 25 en 31,5 Hz één derde octaafbanden en voertuiglengtes (>12m) 
op de rechter rijstrook voor meetpunt M14 (brug) van 16:00-16:10 op 27 oktober. 

 

 

Figuur 17:  Eén derde octaaf spectrogram van de geluiddruk, laagfrequent ongewogen 
niveauverloop in de 25 en 31,5 Hz één derde octaafbanden en voertuiglengtes (>12m) 
op de rechter rijstrook voor meetpunt M1 van 16:00-16:10 op 27 oktober. 
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Figuur 18:  Eén derde octaaf spectrogram van de geluiddruk, laagfrequent ongewogen 
niveauverloop in de 25 en 31,5 Hz één derde octaafbanden en voertuiglengtes (>12m) 
op de rechter rijstrook voor meetpunt M2 van 16:00-16:10 op 27 oktober. 

 

 

Figuur 19:  Eén derde octaaf spectrogram van de geluiddruk, laagfrequent ongewogen 
niveauverloop in de 25 en 31,5 Hz één derde octaafbanden en voertuiglengtes (>12m) 
op de rechter rijstrook voor meetpunt M3  van 10:00-10:10 op 28 oktober. 
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De totale equivalente geluiddrukniveaus voor de dag- avond- en nachtperiodes zijn 
in tabel 2 weergegeven voor meetpunten M1 en M14 samen met de equivalente C-
gewogen niveaus en LC-LA niveaus. Tevens zijn de A- en C-gewogen equivalente 
niveaus gedurende één uur en overeenkomstige LC-LA niveaus vermeld. 

Tabel  2:  Equivalente A-en C-gewogen geluiddrukniveaus en LC-L niveaus voor de dag- avond- en 
nachtperiode op meetpunten M1 en M14, en voor M2 en M3 in de dagperiode op basis van 1 uur. 

 Lday Leve Lnight LDEN LdayC LeveC LnightC LC-LA 

(day) 

LC-LA 

(eve) 

LC-LA 

(night) 

M1 65,0 62,7 59,8 67,6 73,8 70,6 68,4 8,8 7,9 8,6 

M14(weg) 88,4 86,2 83,0 90,9 - - - - - - 

M2 62,9 - - - 71,8 - - 8,9 - - 

M3 61,3 - - - 73,0 - - 11,7 - - 

 
 
Het één derde octaafspectrum van het equivalente geluiddrukniveau wordt in figuur 
20 weergegeven gemiddeld over 1 uur voor meetpunten M14, M1, M2 en M3.  
Deze spectra zijn in tabelvorm opgenomen in bijlage B. 
 
 

 
 

Figuur 20:  Eén derde octaafspectrum van het equivalente geluiddrukniveau gedurende 1 uur  
op meetpunten M1, M2, M3 en M14 (boven brug). 
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M14(16-17:00) 88.5 dB(A) 93.1 dB(C)
M14(10-11:00) 88.3 dB(A) 93.6 dB(C)
M1(16-17:00) 64.5 dB(A) 73.5 dB(C)
M1(10-11:00) 64.6 dB(A) 75.6 dB(C)
M2(16-17:00) 62.9 dB(A) 71.8 dB(C)
M3(10-11:00) 61.3 dB(A) 73.0 dB(C)
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De gemiddelde geluiddrukspectra bij de ontvangposities M1, M2 en M3 verschillen 
steeds met 2 dB in het dB(A)-niveau met 65, 63 en 61 dB(A) respectievelijk.  
De afstanden tot de voorzijde midden van de brug is voor M1 40 m, voor M2 90 m 
en voor M3 86 m. De loodrechte afstand tot de rijbaan is voor M1 35 m, voor M2 72 
m en voor M3 65 m. De verschillen in de niveaus zijn mede afhankelijk van de 
afstand tot de brug, de loodrechte afstand tot de weg en de openingshoek van de 
brug en de rest van de weg. 
 
Het spectrale niveau van positie M1 is vanaf 63 Hz tot boven 1 kHz 2-3 dB hoger 
dan M2. Onder 63 Hz zijn de verschillen in het laagfrequente geluid veel kleiner. 
De twee metingen van M1 zijn met het geluidscherm dicht (16:00-17:00) en open 
(10:00-11:00), waaruit te zien is dat het scherm op de brug een zeer beperkt effect 
op de geluidimmissie van de brug als geheel heeft.  
 
Laagfrequent geluid onder 125 Hz is vooral afkomstig van de brug en is voldoende 
hoog om hinder te veroorzaken op alle drie ontvangpunten bij de woningen, met 
kortstondige LC-LA niveaus van rond de 15 dB overdag oplopend tot 20 dB 's nachts 
en overdag bij punt M3. Met name de laagfrequente pieken zijn een sterke bron van 
hinder.  De gemiddelde LC-LA niveaus liggen bij 9 dB bij meetpunten M1 en M2 en 
12 dB bij M3. De A-gewogen niveaus bij de woningen liggen overdag rond 65, 63 
en 61 dB(A) voor M1, M2 en M3 respectievelijk; de C-gewogen niveaus zijn 74, 
72,73 dB(C). 
 
Op grond van de in [1] voorgestelde criteria voor laagfrequente hinder zoals 
opgenomen in tabel 3 zou sprake zijn van lichte tot duidelijke hinder op basis van 
de laagfrequente pieken. Indien de LC-LA niveaus op basis van de equivalente 
niveaus wordt bepaald dan zou er sprake van geen laagfrequente hinder voor M1 
en M2 tot lichte hinder voor M3. De reden dat de hindermaat LC-LA lager is voor 
meetpunten M1 en M2 is dat de bijdrage van het middenfrequente geluid 
afgestraald door de brug aldaar hoger is dan bij M3. 

Tabel 3: Beoordeling van laagfrequente hinder bij bruggen 

LC-LA dB 

 

Hinder 

≤10 Geen hinder 

11-15 Lichte hinder 

16-20 Duidelijke hinder 

>20 Ernstige hinder 

 
De individuele laagfrequente pieken in figuren 16-19 bevatten voor sommige 
passages met hoge niveaus ook middenfrequente bijdrages, hetgeen wijst op 
stootexcitatie in de constructie. Dit is vooral relevant voor de positie M1 dicht bij de 
brug. 
 
Het geluid van de voegen en het rolgeluid op de brug is steeds minder sterk met 
toenemende afstand en afnemende openingshoek van de brug. Middenfrequent 
geluid afkomstig van de voegen en rolgeluid is op alle 3 punten aanwezig, alleen in 
mindere mate bij M2 en M3 wegens de grotere afstand en kleinere openingshoek 
van de brug. Het geluidscherm op de brug heeft een zeer beperkt effect op de 
geluidemissie van de brug als geheel wegens de sterkere bijdrage van de 
onderkant voor het middenfrequent gebied 250 Hz – 2 kHz. 
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De pieken ten gevolge van de brugvoegen zijn een extra bon van hinder mede 
omdat ze ook door de brugconstructie en de ruimte onder de brug worden versterkt. 

3.3 Maximumspectra van passages met sterk laagfrequent geluid 

Het gemiddelde van de maximum ongewogen geluiddrukspectra van 45 passages 
van zware voertuigen staat in figuur 21, met het gemiddelde en het 95% 
zekerheidsinterval (+/- 2x standaarddeviatie). De tijdstippen zijn bepaald uit het 
laagfrequent niveauverloop en het spectrogram in figuur 22.  
 
Dit geeft een beeld van de spectra van de individuele passageniveaus die 
laagfrequent geluid veroorzaken. De spectrale spreiding onder 400 Hz loopt op tot 
ca. 12-18 dB. Het gemiddelde dB(A)-niveau van de passagepieken ligt op 71 dB(A), 
6 dB hoger dan het equivalente niveau van de hele verkeersstroom. Het C-
gewogen niveau ligt gemiddeld op 79 dB en het LC-LA - niveau op 12,3 dB met een 
spreiding van rond de 7 dB. 
 
Ter vergelijking staat ook het A-gewogen spectrum van het gemiddelde in dezelfde 
grafiek. Daaruit blijkt dat het A-gewogen niveau wordt gedomineerd door het 
frequentiegebied tussen 250 Hz en 2 kHz, terwijl de spectrale energie bij lage 
frequenties onder 250 Hz aanzienlijk is. 
 
 

 

Figuur 21:  Eén derde octaafspectra van het LASmax geluiddrukniveau voor 45 voertuigpassages 
met sterk laagfrequent geluid op meetpunt M1, met gemiddeld spectrum, 2x 
standaarddeviatie en ter vergelijking het A-gewogen gemiddeld spectrum van deze 
passages. 
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Figuur 22:  Tijdsignaal van de geluiddruk op meetpunt M1, spectrogram in één derde 
octaafbanden en laagfrequent niveauverloop met 45 voertuigpassages met hoge 
laagfrequente geluidniveaus zijn aangegeven. LpLF is het energetisch gesommeerde 
geluiddrukniveau in de banden 20-100 één derde octaafbanden. 

 
Individuele voertuigpassages zijn uit de video opnames te identificeren.  
Voorbeelden met foto's van 24 van de 45 passages uit figuur 22 die sterk 
laagfrequent geluid produceren staan in figuur 23.  
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Figuur 23:  Opeenvolgende foto's van voertuigpassages met sterk laagfrequent geluid,  
14:00-14:15 uur. Tijden van de foto-opnames zijn van links naar rechts:  
14:00:24, 14:00:45, 14:01:50,  
14:02:59, 14:04:47, 14:05:01,  
14:05:02, 14:05:05, 14:05:09,  
14:05:10, 14:05:12, 14:05:36,  
14:06:04, 14:06:39, 14:06:40,  
14:06:46, 14:06:48, 14:07:11,  
14:09:37, 14:11:22, 14:12:25,  
14:13:56, 14:14:06, 14:14:22. 
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3.4 Vergelijking van spectra bij de brug en bij het referentiepunt 

Een onderlinge vergelijking van de geluidspectra bij het referentiemeetpunt M10 en 
M13  en bij de meetpunten naast de brug M14, M4, M5 en M6 staat in figuur 24 en 
in tabelvorm in bijlage B.. 
 

 

Figuur 24:  Spectra in één derde octaafbanden van het equivalente geluiddrukniveau gedurende 1 
uur bij het referentiemeetpunt M10, M13  en bij de meetpunten naast de brug M14, 
M4, M5 en M6. M4 is 3 m onder het wegdek, M6 3 m erboven. 

Hieruit is het volgende te concluderen:  
Voor het referentiemeetpunt M10 dat 70 m van de brug verwijderd is, is vooral 
sprake van geluid van het wegverkeer zonder veel bijdrage van het bruggeluid. 
Belangrijk hierbij is dat bij meetpunt M10 zich ook een voeg bevindt, waardoor dit 
niet een ideale referentie doorsnede is. Betere posities waren niet beschikbaar in 
deze situatie; 
 
De vergelijking tussen meetpunt M10 op 7,5 m uit de middenlijn van de buitenste 
rijstrook op 3m boven het wegdek, en punt M13 op 1,5m boven het geluidscherm 
en 5 m uit de middenlijn toont een indicatieve  schermwerking van gemiddeld 5 dB 
vanaf 100 Hz. Hieruit is op te maken dat het scherm naar verwachting minstens 
deze reductie heeft op lager gelegen ontvangpunten. Bij de brug staat een 
vergelijkbaar scherm naast de rijbaan, waarvoor een soortgelijke reductie te 
verwachten is; 
 
Bij punten M10 en M13 valt de piek op bij 50 Hz, wat waarschijnlijk afkomstig is van 
het motorgeluid van zware en middelzware voertuigen (ontstekingsfrequentie). 
De piek rond 800 Hz is ten gevolge van geluid van voegen en banden; 
 
 

  M14

  M13

  M10

  M4

  M5

  M6

= 88.4 dB(A)

= 81.1 dB(A)

= 76.4 dB(A)

= 78.7 dB(A)

= 77.4 dB(A)

= 76.6 dB(A)

16  31.5  63 125 250 500  1k  2k  4k  8k 
30

40

50

60

70

80

90

Frequentie [Hz]

L
eq,1h

 naast weg, refpunt M10, M13, bij brug M14,M4,M5,M6, 14:33-15:33
L p

eq
 d

B
 r

e 
20

 [ µ
P

a]



 

 

TNO-rapport | TNO 2015 R11677  29 / 64

De vergelijking tussen meetpunt M14 bij het brugwachtershuis en M13 bij het 
referentiepunt (beide 1,5 m boven het geluidscherm) toont een hoger niveau bij de 
brug (M14). Het verschil is ca. 15 dB bij lage frequenties rond 25 Hz, bij hoge 
frequenties rond 1 kHz neemt het verschil af naar ca. 7 dB; 
 
Een deel van deze verhoging is ten gevolge van de positie van M14 naast de 
reflecterende wand van het brugwachtershuis, naar schatting 3 dB. De overige 4 dB 
is afkomstig van voegen en het verschil in wegdek loopvlak. 

3.5 Conclusies 

De hinder bij de woningen vlak naast de brug bij M1 wordt bepaald door zowel het 
laagfrequente geluid afgestraald door de stalen brug bij zware en middelzware 
voertuigpassages, als door het rol- en voeggeluid van de brug. Woningen op iets 
grotere afstand zoals bij M2 en M3 hebben vergelijkbare laagfrequent geluid en iets 
lagere dB(A)- niveaus ten gevolge van het geluid van de brugvoegen en 
brugwegdek. De bijdrage van de brug aan het totale geluid van de A10 draagt 
steeds minder bij met toenemende afstand en smallere hoek met de weg.  
 
De onderzijde van de brug straalt het meeste voeg- en rolgeluid af doordat het niet 
afgeschermd is, een grote afstralende constructie heeft en reflecties in de tunnel 
optreden. Dit bleek ook uit een verschilmeting met het scherm open en dicht wat op 
het totaal maar 1 dB verschil te zien gaf.  Zonder scherm zou de bijdrage van de 
onderkant van de brug ook domineren voor woningen op korte afstand.  
Het voeg- en rolgeluid van de brug wordt vooral gedomineerd door auto's.  
Hun aantallen en rijsnelheden veroorzaken veel meer geluidspieken en 
breedbandig geluid vooral tussen 250 en 2kHz. 
 
Het laagfrequente, vaak impulsief geluid onder 125 Hz is afkomstig van de brug en 
wordt aan de onderkant door de tunnel versterkt waardoor de onderkant domineert. 
De niveaus zijn voldoende hoog om hinder te veroorzaken op alle drie 
ontvangpunten, met LC-LA niveaus van rond de 15 dB bij M1 en M2, tot 20 dB bij 
M3 en 's nachts bij M1.  
 
Overdag kunnen rond 50-100 laagfrequente pieken per uur ten gevolge van 
vrachtwagenpassages optreden, en soms meer, die bij alle woningen goed 
hoorbaar zijn. In de nachtperiode 24:00- 06:00 is dat duidelijk veel minder maar niet 
afwezig. Desalniettemin kan de hinder in de nacht substantieel zijn doordat de 
verkeersstroom kleiner en het achtergrondniveau lager is en incidentele klappen 
meer opvallen. De momentane geluidniveaus laten een veel grotere variatie zien. 
Dit komt tot uiting in hogere LC-LA niveaus bij de ontvangpunten. 
 
Niet alle zware voertuigen veroorzaken laagfrequent geluid, en middelzware 
voertuigen waaronder ook sommige bestelauto's lijken ook soms laagfrequent 
geluid te veroorzaken, zij het in mindere mate. 
 
De onderlinge bijdragen van rijstroken zijn nog niet bekend. Uit de data is echter te 
zien dat vrachtauto's en sommige middelzware voertuigen op alle rijstroken 
potentieel laagfrequent geluid kunnen produceren. Deze voertuigen rijden het 
meeste op de derde en de vijfde (buitenste) rijstrook. De bijdragen hangen sterk af 
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van de actuele verkeersstroom op iedere rijstrook, die gedurende de dag sterk kan 
variëren. 
 
De individuele laagfrequente pieken bevatten bij hoge niveaus vaak ook 
middenfrequente bijdrages, hetgeen wijst op stootexcitatie in de constructie.  
Dit is het sterkste voor de positie M1 dicht bij de brug, maar ook relevant bij de 
andere meetpunten M2 en M3. 

3.6 Metingen volgens de brugtoeslagmethode 

De brugtoeslag is bepaald volgens de methode beschreven door Movares in [1].  
Het equivalente geluiddrukniveau werd simultaan naast de brug en bij een 
referentiepunt gemeten op een afstand van 7,5 m uit het midden van de rechter 
(vijfde) rijstrook (zie figuur 8):  
- op meetpunt M4 bij de brug op 3 m onder het wegdek;  
- op meetpunt M6 bij de brug op 3 m boven het wegdek;  
- op referentiepunt M10 op 3 m boven het wegdek.  
 
De geluidspectra voor deze meetpunten in één derde octaafbanden zijn 
weergegeven in de vorige paragraaf, figuur 24. 
 
Meetpunten M4 en M6 waren niet vóór het midden-dwarsdoorsnede van de brug 
zoals omschreven in het meetvoorschrift, maar aan de kade naast de 
basculekelder. Dit was noodzakelijk door gebrek aan een veilige opstelpositie 
midden voor de brug wegens water en de bewegende fietsbrug, die bovendien op 
grotere afstand ligt dan gewenst. 
 
De meetduur werd bepaald conform het meetvoorschrift, zodanig dat het 
geluiddrukniveau in de 63 Hz octaafband binnen 1 dB stabiel was, effectief een 
meetperiode van 20 minuten, startend vanaf 14:33 op 27 oktober. Gedurende deze 
periode was de rijsnelheid en het verkeersaanbod normaal. 
 
De equivalente geluiddruk spectra in octaafbanden staan in figuur 25. 
De correctiefactoren voor de invloed van de brug op het geluidniveau per 
octaafband CW1 en CW2 werden bepaald volgens het meetvoorschrift: 
 

CW1 = Lp,brugdek  - Lp,weg 
 
CW2 = Lp,onder brug  - Lp,weg 

 
Deze factoren staan in figuur 26 als octaafbandspectra weergegeven en in 
tabelvorm in bijlage B. 
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Geluidspectra op extra microfoonposities zijn ter vergelijking in figuur 27 
weergegeven (vergelijk met figuur 24 voor één derde octaafbandspectra): 
− M13 referentiedoorsnede 1,5m boven het geluidscherm; 
− M14 bij de brug, naast het brugwachtershuis, 1,5 m boven het geluidscherm 

(noot: het brugwachtershuis geeft naar verwachting een ca. 3 dB verhoging in 
het gemeten niveau wegens reflecties) 

− M5 tussen posities M4 en M6 ter hoogte van het wegdek, naast de 
basculekelder. 

 

Figuur 25:  Octaafbandspectra van het equivalente geluiddrukniveau gemeten bij de brug op M4, 
M6, en bij het referentiepunt M10. 

 

Figuur 26:  Correctiefactoren CW1 en CW2 in octaafbanden bepaald volgens de 
brugtoeslagmethode 
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Figuur 27:  Octaafbandspectra van het equivalente geluiddrukniveau gemeten bij de brug op M4 
(-3 m), M5 (0 m), M6 (+3 m), bij het referentiepunt M10 (+3 m) en bij meetpunten M13 
(referentie) en M14 (brug), beide 1,5m boven het geluidscherm. 

3.7 Geluid- en trillingsmetingen aan de brug 

3.7.1 Doel en opzet van de metingen 
Een reeks geluid- en trillingsmetingen is uitgevoerd aan de brug met als doel het 
volgende te karakteriseren: 
• belangrijkste eigenfrequenties, trilvorm en demping, zowel ten gevolge van het 

verkeer als van hamermetingen; 
• onderlinge gemiddelde trillingsniveaus van plaatdelen van de brug die bepalend 

zijn voor de geluidafstraling; 
• onderlinge bijdrage van het oprijden, overheen- en afrijden rijden uit 

microfoonmetingen onder de brug. 
 
Voor de metingen werden 2 microfoons onder de hoofdliggers en zes 
versnellingsopnemers op enkele posities onder de brug geplaatst, zoals 
weergegeven in figuur 28. 
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Figuur 28:  Posities van microfoons en trillingsopnemers onder de brug, bovenaanzicht. Rijrichting 
van het verkeer is naar rechts; scharnierlijn van de bascule is rechts. Opnemers 
A1/A3/A4/A7 zijn op de buitenste randbalken aangebracht. Trillingsopnemer A2 is 
steeds verplaatst zoals aangegeven onder de figuur en in dezelfde richting met de 
hamer aangestoten. T= Trogligger, R=rijdek, H=hoofdligger, D=dwarsligger. 

3.7.2 Spectra van geluid en trillingen onder de brug 
De equivalente geluiddrukspectra van de twee punten onder de brug gemeten 
gedurende 14 minuten zijn weergegeven in figuur 29. 
 
Equivalente trillingsspectra op punten A1-A7 (hoekpunten en rijdekpunten) 
gemeten tijdens normaal verkeer staan in figuur 30. Deze zijn als trillingssnelheden 
weergegeven vanwege de directe relatie met de geluiddruk. 
 
De trillingsopnemer A2 is verplaatst naar verschillende posities op de hoofdligger, 
dwarsligger en trogligger. De daaruit resulterende spectra zijn in figuren 31 en 32 
weergegeven. 
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Figuur 29:   Equivalente geluiddrukspectra van de twee punten onder de brug gemeten gedurende 
14 minuten tijdens de middag. 

 

 

Figuur 30:   Equivalente trillingsspectra van hoekpunten van het brugdek en punten onder het 
rijdek, gemiddeld over 14 minuten tijdens normaal verkeer. 
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Figuur 31:   Equivalente trillingsspectra van punten onder het rijdek en op de trogprofiel verticaal 
gemiddeld over 2 minuten tijdens normaal verkeer. 

 

Figuur 32:   Equivalente trillingsspectra van het rijdek, het trogprofiel dwars, de hoofdligger dwars 
en de dwarsligger dwars, gemiddeld over 2 minuten tijdens normaal verkeer. 
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In de trillingsmetingen zijn duidelijke eigenfrequenties van de componenten terug te 
zien (figuren 30-32), die overeenkomen met berekende eigenfrequenties (zie tabel 
5). Hierbij wordt verondersteld dat de aanstoting van de brug gemiddeld over de 
verkeersstroom breedbandig is. 
 
Punten A1 en A7 (consoles) aan de oostkant van de val vertonen een resonantie bij 
32 Hz, samen met het rijdek bij A5 en de hoofdligger dwars. 
 
Punten A3, A4 en A5 (consoles) aan de westkant van de val (scharnier) resoneren 
sterk rond 16-20 Hz samen met de rijdek middenplaten. 
 
De dwarsverstijvers vertonen een resonantie rond 50 Hz. 
 
Het rijdek met consoledekken, hoofd- en dwarsliggers hebben alle laagste 
eigenfrequenties en de hoogste trillingsresponsies tussen 16 en 125 Hz.  
Vanaf 160 Hz hebben de trogprofielen de hoogste trillingsresponsies en 
resonanties. 
 
De resonantie van het hoekpunt A3 bij 160 Hz is mogelijk te verklaren door een 
koppeling met de trogprofielen die eigenfrequenties bij 123 en 163 Hz hebben. 
Onbekend is waarom dit alleen op dit hoekpunt optreedt. 
 
Er zijn ook resonantiepieken onder 16 Hz te zien, echter deze liggen qua niveau 
veel lager en zijn minder geprononceerd. Het gaat waarschijnlijk om globale 
trilvormen van de hele brug die slecht geluid afstralen vanwege de lange golflengte 
in de lucht (34m bij 10 Hz) in verhouding tot de brugafmetingen. 

3.7.3 Schatting van akoestische en mechanische eigenfrequenties 
Een schatting van te verwachten eigenfrequenties van de akoestische ruimte onder 
de brug zijn in tabel 4 opgenomen, op basis van trilvormen van de lucht bij een 
halve en een hele golflengte. 

Tabel 4:  Akoestische eigenfrequenties van de ruimte onder de brug, berekend uit de passende 
halve en hele golflengtes. 

 Afmeting [m] Eigenfrequentie bij 

halve golflengte [Hz] 

Eigenfrequentie bij 

hele golflengte [Hz] 

Breedte 21 8 16 

Lengte 

(rijrichting) 

17 10 20 

Hoogte (water-

rijdek) 

6 28 56 

 
Benaderde eigenfrequenties van de belangrijkste plaatcomponenten van de val 
berekend met analytische modellen (Blevins [4] ) voor eenvoudige verstijfde platen 
zijn opgenomen in tabel 5. Zowel de akoestische eigenfrequenties als de 
mechanische eigenfrequenties liggen dicht op gemeten resonantiefrequenties, met 
name in het frequentiegebied 14 tot 30 Hz. 
 
Gevolg is dat geluidafstraling van de brugval bij mechanische eigenfrequenties door 
de akoestische responsie verder wordt versterkt. Dit kan vooral gebeuren bij 16, 20, 
28 en 56 Hz, frequenties die in de trillingsresponsies van de val bij benadering ook 
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terug te vinden zijn. Belangrijk is ook dat de eigentrilvormen van rijdek, hoofdligger 
secties en dwarsliggers in richtingen bewegen die de akoestische eigentrilvormen 
kunnen aanstoten:  
− rijdek verticaal: 15 en 29 Hz, akoestisch in hoogterichting 28 Hz; 
− hoofdliggersecties dwars: 23 Hz, akoestisch in langsrichting 20 Hz; 
− dwarsliggers dwars:14 Hz, akoestisch in breedterichting 16 Hz. 
 
Dit toont aan dat er bij lage frequenties een goede koppeling tussen brugtrillingen 
en de akoestische resonanties van de tunnelruimte mogelijk is. 

Tabel 5:  Indicatieve eigenfrequenties van stalen brugcomponenten, berekend met formules 
voor verstijfde platen [4] . 

Component (benadering) Eerste 

eigenfrequentie 

Plaatveld rijdek 21,2x17 m, 18 mm dik met hoofd- en dwarsliggers 1,5 

hoog, 15 mm dik, randvoorwaarden rondom opgelegd (SSSS),  79 ton 

15 Hz 

Plaatveld rijdek 12,2x17 m, 21 mm dik met 7 dwarsliggers 

1,5 hoog, 15 mm dik,  randvoorwaarden SSSS, 50 ton  

29 Hz 

Rijdek plaat 12,2x2,64 m, 18 mm dik met 10 verstijvers 12x350 mm 

randvoorwaarden SSSS,  8,6 ton 

97 Hz 

Trogwand 2,64x0,35 m,  8 mm dik, randvoorwaarden SSSS,  58 kg. 163 Hz 

Trogwand 2,64x0,35 m,  6 mm dik, randvoorwaarden SSSS,  44 kg. 123 Hz 

Hoofdliggersectie, 1,5x2,64 m, 15 mm dik,  

randvoorwaarden SSSS,   435 kg. 

23 Hz 

Dwarsliggersectie, 1,45x12,2 m, 12 mm dik, 

randvoorwaarden SSSS,  1,7 ton 

14 Hz 

3.7.4 Berekening van het geluidvermogen uit trillingsniveaus 
Uit gemeten trillingsniveaus, de plaatafmetingen van rijdek, trogliggers, hoofd- en 
dwarsliggers en de berekende afstraalfactor kan een indicatief geluidvermogen van 
deze componenten worden geschat, analoog aan de TNO-methodiek toegepast 
voor stalen spoorbruggen [6]. Dit staat in figuur 33, samen met het totale 
geluidvermogenniveau. Dit is een globale schatting, afhankelijk van de gekozen 
meetposities- en tijden, vereenvoudigde hoofdafmetingen en aannames voor de 
afstraalfactor. De gebruikte plaatgegevens staan in tabel 6. De totale oppervlakken 
van de dekplaten en de zijden van de trogliggers zijn verreweg het grootste. 

Tabel 6: Plaatgegevens voor de berekening van het geluidvermogen. 

 Lengte 

[m] 

Breedte 

[m] 

Dikte 

[mm] 

Aantal Baffle 

factor 

Opp. 

[m2] 

Dek middenplaten 12,2 2,64 18 6 1 193,2 

Dek consoleplaten 4,5 2,64 18 12 0 142,6 

Hoofdliggers 16,95 1,49 15 2 0 50,5 

Dwarsliggers 12,2 1,447 12 7 0 123,6 

Dwarsliggers console 4,5 0,7 12 14 0 44,1 

Trogligger zijde 

tussen hoofdliggers 

2,64 0,35 8 6x28x2=3

36 

0 310,5 

Trogligger zijde 

3  trogliggers onder 

beide consoles 

2,64 0,35 6 6x6x2= 

72 

0 66,5 
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Figuur 33:   Equivalente geluidvermogenspectra van het rijdek midden, rijdek consoles,  de 
trogprofielen, de hoofdliggers,  de dwarsliggers en totaal, op basis van 
trillingsmetingen tijdens normaal verkeer. The totale dB(A) en dB(lin) niveaus zijn 
bepaald voor 20 Hz- 4 kHz. 

Hieruit is te zien dat onder 125 Hz de volgende onderdelen een belangrijke bijdrage 
hebben in het totale geluidvermogen: 
− het rijdek (midden- en consoleplaten) bij 16-63 Hz;  
− de hoofdliggers bij 32 en 80 Hz;  
− de dwarsliggers bij 50 en 100 Hz. 
  
Boven 125 Hz is de bijdrage van de trogprofielen grotendeels dominant, behalve bij 
600-800 Hz waar het rijdek ook bijdraagt.  
De kritische frequentie, waarbij de platen beter gaan afstralen ligt voor het rijdek 
van 18 mm bij 666 Hz, voor de hoofdligger van 15 mm bij 800 Hz en voor de 
dwarsligger van 12 mm bij 1 kHz. Deze frequenties zijn precies terug te zien in de 
spectra. Voor de 8 mm dikke trogliggerwanden ligt de kritische frequentie bij  
1,5 kHz, waar het spectrum ook hoger is. Het feit dat de trogliggers vanaf 125 Hz 
domineren ligt aan hun hogere trillingsniveau en het grote totale oppervlak. 

3.7.5 Dempingsverliesfactor 
Uit de trillingsmetingen is ook de dempingsverliesfactor η van verschillende 
plaatvelden bepaald met behulp van hameraanstoting, zowel met een rubber als 
stalen hamerkop. De dempingsverliesfactor staat in figuur 34 voor het rijdek, de 
hoofd- en dwarsliggers en de trogliggers. De trogligger heeft een lichtere demping 
dan de overige plaatdelen tussen 125-500 Hz. De responsieniveaus ten gevolge 
van hameraanstoting kwamen ruim boven de achtergrondsignalen van het verkeer 
uit, en werden steeds over 10 of meer slagen gemiddeld. Deze meting is echter in 
nauwkeurigheid beperkt doordat vaak ook passagetrillingen aanwezig waren.  
De gevonden dempingsniveaus zijn vergelijkbaar met andere bruggen met 
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trogprofielen die relatief lager gedempt zijn dan de overige profielen en het rijdek, 
vooral tussen 200-500 Hz. Daarbij moet worden bedacht dat de verschillende 
plaatvelden onderling gekoppeld zijn, waardoor trillingsenergie met hoger gedempte 
platen kan worden uitgewisseld. 
 

 

Figuur 34:   Niveau van de dempingsverliesfactor van het rijdek,  de trogprofielen, de hoofdliggers 
en dwarsliggers. 

3.7.6 Analyse van delen van een voertuig passage op de brug 
De bijdragen van delen van de passage van een enkele auto zijn als spectra 
getoond in figuur 34. De passage is opgedeeld in drie tijdintervallen: 
Oprijden van de brug, overheen rijden en afrijden van de brug. 
 
Uit de spectra is duidelijk te zien dat het oprijden van de brug het sterkst bijdraagt 
aan het totale geluid van een voertuigpassage. 
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Figuur 35:   Expositieniveauspectra van de geluidruk van delen van een autopassage over de 
brugval. 

In figuur 36 zijn de spectrogrammen en tijdsignalen weergegeven voor dezelfde 
autopassage over de brug voor microfoonposities M15 en M16 onder de brug en 
voor de trillingsopnemers op posities A2 en A5 onder het rijdek. Hierin is duidelijk 
de hogere bijdrage van het oprijden te zien. De hoorbare impacts van de 2 banden 
liggen aan het begin van het signaal. 
 
Het oprijden geeft de hoogste geluid- en  trillingsresponsie boven 250 Hz. Bij 50-63 
Hz is hoge responsie in de geluiddruk te zien voor de hele passage, voor de 
trillingen bij het op- en afrijden onder 125 Hz en bij het afrijden bij 125 Hz. 
 
Hieruit is te concluderen dat boven 250 Hz het oprijden het meeste geluid 
produceert, voor het laagfrequente geluid onder 250 Hz is dat meer verdeeld over 
de hele passage. 
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Figuur 36:   Spectrogrammen (boven) van de geluiddruk op posities M15, M16, en van de 
trillingssnelheid van het rijdek op punten A2 en A5 van één autopassage over de 
brugval. Onder, de overeenkomstige tijdsignalen, waarbij de trillingen als 
versnellingssignaal zijn weergegeven. 
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3.8 Antennemetingen 

TNO heeft Sorama BV opgedragen antennemetingen uit te voeren ter 
ondersteuning van de overige metingen met als doel de visualisering van de 
deelbijdragen van boven- en onderkant van de brug. 
 
De opnames zijn gemaakt met een compacte meerkanaals array die op enkele 
posities achtereenvolgens is geplaatst. In de onderstaande figuren worden 
resultaten getoond van positie 1 op ca. 50 m van de brug en punt 3 vlak naast de 
brug, omhoog gericht naar de onderkant. 
 
De mogelijkheden van antennes zijn zeer beperkt voor lage frequenties, echter 
werd het hier nuttig geacht extra inzicht te verkrijgen in de geluidafstraling over een 
breed frequentiegebied tot 2 kHz. Laagfrequente bronnen zijn in het algemeen 
moeilijker te lokaliseren vanwege de grote golflengtes. 
 
Het smalbandige frequentiespectrum van het ongewogen geluiddrukniveau met 
lijnafstand 25 Hz is voor alle meetpunten in figuur 37 weergegeven. 
 
Figuur 38 toont de projectie van de geluiddruk op de zijde van de brug, gemeten op 
positie 1, gemiddeld over 5 seconden voor gemiddeld verkeer, frequentiebereik  
1-2000 Hz en ongewogen. Dit beeld geeft al een indicatie van de dominante 
bijdrage van de onderzijde van de brug.  
 
In figuur 39 zijn twee afbeeldingen weergegeven van een vrachtwagenpassage bij 
oprijden en afrijden van de brug, beide gemiddeld over 1 seconde. Bij het oprijden 
is er ook boven de brug een bijdrage, waarschijnlijk van het motorgeluid bij lage 
frequenties. Zowel bij op- als afrijden is de onderkant van de brug en dominante 
bron. 
 
Figuur 40 toont een projectie van de geluidintensiteit op zes punten aan de zijde 
van de brug, opgenomen vanuit positie 1, bij normaal verkeer en tijdens passage 
van een vrachtwagen. Het niveauverloop op deze punten is voor 5 seconden 
uitgezet. Frequentiebereik is 1-2000 Hz. Hierin is te zien dat op de punten links 
naast de betonnen brug het geluidniveau veel lager is dan de overige punten vlak 
bij de brug. 
 
Tot slot staan in figuren 41 en 42 opnames vanuit punt 3 rechts naast de brug, van 
autoverkeer en van een vrachtwagen, voor frequentiebereik 1000-2000 Hz en  
1-2000 Hz, en voor meetduur 0,5 en 1,5 seconden. 
Deze resultaten lijken een indicatie te geven dat er vooral aan de linker kant van het 
brugdek het meeste geluid afkomstig is. 
 
Samenvattend geven de antennemetingen de indicatie dat de onderkant van de 
brug dominant is voor het hele frequentiegebied en dat de linker deel van het 
brugdek het sterkst geluid afstraalt tijdens het oprijden van zowel auto's als overige 
voertuigen. 
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Figuur 37:   Gemeten geluiddrukspectra met behulp van antenne op 6 verschillende punten ten opzichte van de brug, 
met middelingstijd 30 seconden. 

 

Figuur 38:   Antenneafbeelding op positie 1, middeling over 5 seconden gedurende gemiddeld verkeer, projectie  
van de geluidintensiteit op de zijde van de brug, frequentiebereik 1-2000 Hz. 
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Figuur 39:   Antenneafbeelding op positie 1, middeling over 1 seconde terwijl een vrachtauto de  brug oprijdt (boven) 
en afrijdt (onder), projectie van de geluidintensiteit op de zijde van de brug, frequentiebereik  
1-2000 Hz. 
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Figuur 40:   Antenneafbeelding op positie 1, niveauverloop over 5 seconden, projectie van de geluidintensiteit op zes 
punten aan de zijde van de brug, frequentiebereik 1-2000 Hz; boven: bij normaal verkeer; onder: tijdens 
passage van een vrachtwagen. 
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Figuur 41:   Antennebeelden van de onderkant van de brug,  boven: autoverkeer 0,5 s, en onder: 
vrachtwagenpassage, 1 s, 1000-2000 Hz. 
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Figuur 42:   Autoverkeer en vrachtwagenpassage samen, 1,5 s. Boven:1000-2000 Hz, onder: 0-2000 Hz. 
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3.9 Conclusies uit alle metingen 

De conclusies uit alle metingen worden hier nogmaals samengevat. 
 
Metingen bij ontvangpunten en hinder 
De hinder bij de woningen vlak naast de brug bij M1 en langs de sluis wordt 
bepaald door zowel het laagfrequente geluid onder 125 Hz van een deel van de 
zware en middelzware voertuigpassages, als door het rol- en voeggeluid van de 
brug, dat vooral afkomstig is door lichtere voertuigen wegens hun hogere aantallen 
en rijsnelheid. Woningen op iets grotere afstand zoals bij M2 en M3 hebben 
vergelijkbare laagfrequent geluid als bij M1 en iets lagere dB(A)- niveaus ten 
gevolge van het geluid van de brugvoegen en het brugwekdek, die steeds minder 
bijdragen met toenemende afstand en smallere hoek ten opzichte van de weg.  
Het laagfrequente, vaak impulsief geluid onder 125 Hz is afkomstig van de brugval 
en wordt aan de onderkant door de tunnel versterkt waardoor de onderkant 
domineert. Niet alle zware voertuigen veroorzaken laagfrequent geluid, en 
middelzware voertuigen waaronder ook sommige bestelauto's lijken ook soms 
laagfrequent geluid te veroorzaken, zij het in mindere mate. 
 
De geluidniveaus bij alle ontvangpunten zijn voldoende hoog om substantiële 
hinder te veroorzaken op alle drie ontvangpunten, met momentane LC-LA niveaus 
van rond de 15 dB en LC piekniveaus van boven de 80 dB. Overdag kunnen rond 
50-100 laagfrequente pieken per uur optreden die bij alle woningen goed hoorbaar 
zijn. Hoewel 's nachts minder zware voertuigen rijden is er desondanks hinder 
omdat ook andere voertuigen zoals bestelauto's pieken kunnen veroorzaken, het 
achtergrondniveau lager is en incidentele passages van zware voertuigen meer 
opvallen in de kleinere verkeersstroom. Dit komt tot uiting in hogere LC-LA niveaus 
bij de ontvangpunten. 
 
De onderzijde van de brug straalt het meeste voeg- en rolgeluid af doordat het niet 
afgeschermd is, een grote, matig gedempte afstralende constructie heeft en 
doordat reflecties in de tunnel optreden. Het geluidscherm op de brug heeft beperkt 
effect vanwege de hoge bijdrage van de onderzijde van het brugdek. 
 
De onderlinge bijdragen van rijstroken zijn nog niet bekend. Uit de data is echter te 
zien dat vrachtauto's en sommige middelzware voertuigen op alle rijstroken 
potentieel laagfrequent geluid kunnen produceren. Deze voertuigen rijden het 
meest op de derde en de vijfde rijstrook. De bijdragen hangen sterk af van de 
actuele verkeersstroom op iedere rijstrook, die gedurende de dag sterk kan 
variëren. 
 
De individuele laagfrequente pieken bevatten bij hoge niveaus vaak ook 
middenfrequente bijdrages, hetgeen wijst op stootexcitatie in de constructie.  
Dit is vooral relevant voor de positie M1 dicht bij de brug. 
 
Brugtoeslag 
De brugtoeslag is 10-15 dB onder 63 Hz, aflopend naar 0 dB rond 2 kHz.  
De brugtoeslag zou hoger zijn boven 250 Hz indien er geen voegovergang in de 
buurt van het referentiepunt zou liggen. 
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Geluid- en trillingsmetingen onder de brug 
De geluidmetingen onder de brug vertonen hoge niveaus tussen 16 en 125 Hz, die 
ook bij de ontvangpunten optreden. In de trillingsmetingen zijn duidelijke 
eigenfrequenties van de componenten terug te zien. Punten aan de oostkant van 
de val vertonen een resonantie bij 32 Hz, samen met het rijdek aan de westkant en 
de hoofdligger dwars. De rijdek consoles resoneren sterk rond 16-20 Hz samen met 
de rijdek middenplaten. De dwarsverstijvers vertonen een resonantie rond 50 Hz. 
Het rijdek met consoledekken, hoofd- en dwarsliggers hebben alle laagste 
eigenfrequenties en de hoogste trillingsresponsie tussen 16 en 125 Hz. Vanaf 160 
Hz hebben de trogprofielen de hoogste trillingsresponsie en geluidafstraling.  
 
Berekende en gemeten eigenfrequenties van zowel de luchtvolume onder de brug 
(16/20/28 Hz) als van het brugdek (15 Hz), dekdelen (29 Hz), hoofdliggersecties  
(23 Hz), dwarsliggers (14 Hz) en trogprofielen (163 Hz) zijn goed terug te vinden in 
de meetresultaten.  
 
De eigentrilvormen van rijdek, hoofdligger secties en dwarsliggers bewegen in 
richtingen die de akoestische eigentrilvormen kunnen aanstoten:  
− rijdek verticaal: 15 en 29 Hz, akoestisch in hoogterichting 28 Hz; 
− hoofdliggersecties dwars: 23 Hz, akoestisch in langsrichting 20 Hz; 
− dwarsliggers dwars:14 Hz, akoestisch in breedterichting 16 Hz. 
 
Hierdoor kan er bij lage frequenties een sterke koppeling tussen brugtrillingen en 
akoestische resonanties van de tunnelruimte optreden. 
 
Het geluidvermogen is uit de gemeten trillingen, afstraalfactoren en totale oppervlak 
van de brugcomponenten berekend en toont aan dat onder 125 Hz de sterkste 
bijdrage afkomstig is van  
− het rijdek (midden- en consoleplaten)  bij 16-63 Hz;  
− de hoofdliggers bij 32 en 80 Hz;  
− de dwarsliggers bij 50 en 100 Hz.  
 
Boven 125 Hz is de bijdrage van de trogprofielen grotendeels dominant, behalve bij 
600-800 Hz waar het rijdek bijdraagt, en bij 800-1600 Hz, waar de hoofdliggers 
even sterk als de trogliggers bijdragen.  
 
Uit de dempingsmeting volgt dat de verschillende componenten matig gedempt zijn, 
vergelijkbaar met andere bruggen. De trogprofielen zijn lichter gedempt. 
 
Uit analyse van een aparte autopassage is te zien dat het oprijden van de brug het 
meeste geluid produceert. Bij middelzware en zware voertuigen kan het 
laagfrequent geluid gedurende de hele passage hoog zijn. 
 
Antennemetingen 
De antennemetingen bevestigen dat de onderkant van de brug dominant is voor het 
hele frequentiegebied en dat de linker deel van het brugdek het sterkst geluid 
afstraalt tijdens het oprijden van zowel auto's als overige voertuigen. 
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4 Analyse van maatregelen 

4.1 Introductie 

Er zijn meerdere geluidreducerende maatregelen mogelijk die de hinder kunnen 
reduceren, zowel voor het laagfrequent geluid als voor het totale dB(A)-niveau van 
de brug (voegen en rijdek). In paragraaf 4.1 worden de maatregelen eerst apart 
beschreven waarbij de praktische uitvoerbaarheid wordt beoordeeld en in hoeverre 
het laagfrequente geluid of het dB(A)-niveau te reduceren is. Het geschatte effect is 
indicatief en voor zover mogelijk onderbouwd op basis van de meetgegevens of 
bestaande kennis. 
 
De reducties gelden voor het door de brug afgestraalde geluid, en het geluidniveau 
op nabijgelegen ontvangpunten.  
 
Vervolgens worden maatregelen geselecteerd voor de bestaande brug in 4.2 en 
voor de nieuwe brug in 4.3, waarbij een prognose van het te verwachten totale 
effect in geluidreductie en de hinder wordt gemaakt. 
 
De onzekerheid in de werking van maatregelen is vrij groot vanwege de spreiding in 
invloedparameters en uiteindelijke wijze van uitvoering. Daarom hebben 
maatregelen met potentieel grote effectiviteit de voorkeur.  

4.2 Afzonderlijke maatregelen 

De afzonderlijke maatregelen worden hieronder beschreven met samen met een 
illustratie waar nodig. 
 
1. Maatregelen onder de brug  
 
1a) Verhoging van de wandabsorptie (verbeteren van absorberende bekleding) 
op de tunnelwanden onder de brug. Deze zijn voorzien van absorptie cassettes 
waarvan de huidige effectiviteit onbekend is. 
Uitvoerbaarheid: Mogelijk kunnen de huidige cassettes worden vernieuwd en/of 
verbeterd. Dit is naar verwachting haalbaar, echter duurzaamheid is een 
aandachtspunt – vervuiling van het materiaal vermindert de absorptie. 
Werking op het dB(A)-niveau: Wegens de reeds aanwezig bekleding wordt hiervan 
een effect van 1-3 dB verwacht. 1 dB als de absorptie nog steeds functioneert. 
Werking op het laagfrequente geluid: geen. 
Onderbouwing: De tunnelruimte werkt wegens de gladde oppervlakken van het 
rijdek en het water als een galmkamer dus zal iedere verhoging van de absorptie 
aan de wanden het geluid helpen beperken. Om dit te kwantificeren moet de 
nagalmtijd in de tunnel worden gemeten. 
 
1b) Afscherming en/of kapseling van brugplaatdelen die stoot- en rolgeluid 
afstralen: vooral de trogprofielen, maar ook  de dwarsliggers, hoofdliggers en het 
rijdek. Dit is te optimaliseren aan de hand van de onderlinge bijdragen van 
plaatdelen van de onderkant van de brug. Afscherming of kapseling dient elastisch 
te worden opgehangen aan stijve punten van de brug. Kapseling dient sluiten te 
zijn. Een beperkte uitvoering zou een absorberend scherm aan de buitenkant 
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vanaf het wegdek tot aan de doorvaarthoogte kunnen zijn. Vele varianten van 
kapseling en/of afscherming zijn denkbaar. Mogelijk is een afscherming aan de 
voorkant te combineren met het beweegbare geluidscherm. Daarmee zou ook de 
opening aan de onderkant van het scherm worden afgedicht. 
Uitvoerbaarheid: Beperkingen zijn gewichtstoename van de val en 
bevestigingsmogelijkheden. 
Werking op het dB(A)-niveau: 1-5 dB op het rolgeluid, afhankelijk van de 
uitvoering. 1 dB bij minimale geluidisolatie of contactgeluid doorgifte naar de 
afscherming. 5 dB of meer bij optimale uitvoering. 2-3 dB bij alleen scherm aan de 
buitenkant tot doorvaarthoogte. 
Werking op het laagfrequente geluid: Zeer beperkt. 
Onderbouwing: Directe afscherming van de componenten, troggen, dek, dwars- en 
hoofdliggers kan een grote reductie van het dB(A)-niveau opleveren. Het effect 
wordt dan beperkt door het overige verkeersgeluid. 
Bij een afscherming aan de buitenkant wordt een deel van het afgestraalde geluid 
richting ontvanger afgeschermd, terwijl tegelijk het absorberend oppervlak onder 
de brug wordt verhoogd. 
 

  

Figuur 43:  Voorbeelden van kapseling (links) en afscherming (minder werking) van 
brugcomponenten (rechts), ter reductie van het middenfrequent geluid van de 
brugconstructie. De afscherming is mogelijke te integreren met het beweegbare 
geluidscherm. 

 
1c) Afsluiting van de tunnel door middel van deuren die opengaan tegelijk 
met de fietsbrug. De deuren moeten tot aan het wateroppervlak reiken. 
Uitvoerbaarheid: Nieuwe toegevoegde constructie vereist met aansturing. 
Akoestische afdichting zal niet eenvoudig zijn. 
Werking op het dB(A)-niveau: ca. 5 dB op het rolgeluid en impactgeluid, beperkt 
wegens de bijdrage van de bovenzijde van de brug. 
Werking op het laagfrequente geluid: 5-10 dB afhankelijk van afdichting en 
laagfrequente geluidisolatie van de deuren. De bijdrage van de bovenzijde van het 
brugdek is minstens 6 dB lager dan de onderzijde wegens de akoestische 
resonanties van de tunnel. 
Onderbouwing: de reductie van zowel het dB(A)-niveau als het laagfrequent geluid 
worden bepaald door de geluidisolatie van de hele deurconstructie inclusief 
eventuele akoestische lekken. Daarnaast is de bovenzijde van de brug een 
beperkende factor. 
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1d) Helmholtz resonatoren 
Een zijtakresonator kan tunnel resonanties beïnvloeden. 
Uitvoerbaarheid: Een Helmholtz resonator zal een relatief groot volume in beslag 
nemen om de lage frequenties te kunnen beïnvloeden, en specifiek ontwerp 
vereisen rekening houdend met de optredende akoestische trilvormen.  
Wegens ruimtebeperkingen wordt dit minder praktisch geacht. 
Werking op het dB(A)-niveau: beperkt indien ontworpen voor lage frequenties. 
Werking op het laagfrequent geluid: Mogelijk 5-10 dB op specifieke frequenties 
indien goed ontworpen.  
Onderbouwing: Helmholtz resonatoren in leidingsystemen kunnen grote reducties 
opleveren. Hier is echter sprake van andere geometrische verhoudingen. 
Numerieke modellering is nodig om dit te onderzoeken. 
 
1f) Opening brugzijde 
Als één of beide zijwanden een voldoend grote opening zou hebben (zoals bij een 
paalconstructie), reduceert de resonantie tussen de tunnelwanden. Het geluid 
wordt dan echter meer opzij uitgrestraald. Dit is mogelijk weer te voorkomen door 
een gebogen of schuine wand die het geluid naar achteren afbuigt. 
Uitvoerbaarheid: Dit vereist een constructief grote ingreep in de ondersteuning van 
de brug en is waarschijnlijk alleen denkbaar bij een nieuwe brug, en alleen aan 
één kant wegens de aanwezigheid van de basculekelder. 
Werking op het dB(A)-niveau: 0-2 dB 
Werking op het laagfrequent geluid: 1-3 dB 
Onderbouwing: Reflecterende wanden geven 3 dB verhoging per hoofdrichting: 
3 dB voor de zijwanden, 3 dB voor rijdek-water en potentieel 3 dB voor de lengte 
van de brug. 
 
2. Maatregelen aan de voegovergangen 
 
2a) Alternatieve voegen die de aanstootkracht op de brug meer uitsmeren en 
verminderen, inclusief volledig schuine voeg. Vooral nodig aan de openende voeg 
(oostzijde). Een minimale opening is vereist in verband met de uitzetting van de 
val. Voor de bestaande brug: een vingervoeg of haaientand voeg. 
Voor een nieuwe brug: een schuine voeg in het wegdek of haaientand vorm. 
Alleen zinvol als er geen speling in de brugoplegging wordt doorlopen bij passages 
van zware voertuigen.  
Uitvoerbaarheid: Bij een nieuwe brug relatief eenvoudig maakbaar, bij de 
bestaande brug is dit een substantiële ingreep in verband met benodigde 
verkeersstremming. 
Werking op het dB(A)-niveau: 5-10 dB op het piekniveau afhankelijk van de 
uitvoering. Maximaal 3 dB op het hele passageniveau van de brug indien het 
wegdek en de andere voeg onveranderd blijven. Zie ook Rijkswaterstaat norm over 
geluidseisen aan voegen [3]. 
Werking op het laagfrequent geluid: Mogelijk 3-6 dB indien goed ontworpen.  
Met name de beperking van de verticale aanstoting van het brugdek is van belang. 
Onderbouwing: Het verschil tussen oprijden en afrijden voor een autopassage is 
ca. 7 dB. Zowel voor midden- als laagfrequent geluid is het oprijden een grote bron 
van excitatie vanwege de optredende stapfunctie. Ook voor lage frequenties 
ontstaat een excitatiestap binnen de eerste meter bij een rijsnelheid van 80 km/h. 
Als de brugrand met enkele millimeters dynamisch verplaatst ontstaat ook nog 
extra verticale aanstoting. 
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2b) Afsluiting van voegen aan de onderzijde. 
De open onderzijde van de voegen kan met een rubberen afdichting worden 
gesloten, om de geluidafstraling naar de tunnel te reduceren. Ook de zijkanten aan 
de uiteinden dienen te worden afgedicht. 
Uitvoerbaarheid: Dit wordt constructief uitvoerbaar geacht. 
Werking op het dB(A)-niveau: 1-3 dB op het piekniveau van het voeggeluid 
afhankelijk van de uitvoering, hoger indien in combinatie met verbeterde voeg 
en/of afscherming of demping van de onderkant van de brug. 
Werking op het laagfrequent geluid: geen 
Onderbouwing: Het luchtgeluid afkomstig van de banden ten gevolge de 
voegpassage, dat door de voegopening dringt, wordt hiermee sterk gereduceerd. 
De effectieve reductie wordt alleen bereikt als ook aan de voeg en de 
brugconstructie maatregelen worden genomen. 
 

 

Figuur 44:  Afsluiting van de onderkant en zijde van de voegen aan weerszijden van de brug ter 
reductie van piekgeluid van voegpassages. 

 
2c) Uitlijning van de voegen en het wegdek en verkleining van eventuele 
hoogteverschillen 
De voegen en het wegdek dienen een zo vlak mogelijk verticaal verloop te hebben 
in langsrichting om de krachten op banden en vooral op het brugdek te 
minimaliseren. 
Uitvoerbaarheid: Hangt af van de keuze en uitvoering van voegen en wegdek en 
als stellen van het wegdek mogelijk is. 
Werking op het dB(A)-niveau: 0-3 dB op het piekniveau zowel in het luchtgeluid 
van de banden als het geluid afgestraald door de brug.  
Werking op het laagfrequent geluid: Potentieel 0-3 dB afhankelijk van de 
uitgangstoestand. 
Onderbouwing: Indien sprake is van een op- of afstap tussen voeg en wegdek, dan 
wordt de excitatiekracht verhoogd. Dit werkt vergelijkbaar met een spoorstaafvoeg, 
waar ook impact ontstaat. Ook met een vlakke overgang ontstaat een plotselinge 
aanstoting ten gevolge van een stapfunctie op de val. 
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2d) Verkleining van de voegspleetopening 
De voegen en het wegdek dienen een zo continu mogelijk verloop te hebben in 
langsrichting om de krachten op banden en vooral brugdek te minimaliseren. 
Uitvoerbaarheid: Hangt af van de keuze en uitvoering van voegen en wegdek. 
Werking op het dB(A)-niveau: 0-3 dB op het piekniveau van het luchtgeluid 
afhankelijk van de verkleining. De grootste reductie is voor banden met de kleinste 
diameter te verwachten. Beperkt door minimale spleetopening. 
Werking op het laagfrequent geluid: zeer beperkt. 
Onderbouwing: Indien sprake is van een voegspleet, dan wordt de excitatiekracht 
op de banden verhoogd. Dit leidt vooral tot excitatie en geluidafstraling van de 
band, maar ook van het brugdek. Met spleetbreedte 0 verdwijnt het voeggeluid 
indien vlak. 
 
3. Maatregelen aan de brugconstructie 
 
3a) Demping/ontdreuning van de brugplaatdelen die voeg- en rolgeluid 
afstralen: vooral de trogprofielen, maar eventueel ook het rijdek en het lijf van de 
hoofdliggers en dwarsliggers. Dit is mogelijk te optimaliseren aan de hand van de 
onderlinge bijdragen van plaatdelen van de onderkant van de brug, waarbij ook 
rekening kan worden gehouden met massatoename. Beperking tot de trogprofielen 
is naar verwachting voldoende om het A-gewogen niveau te reduceren. 
Uitvoerbaarheid: Beperkt door de toelaatbare gewichtstoename van de val. 
Werking op het dB(A)-niveau: 1-3 dB op het rol- en voeggeluid via de constructie, 
afhankelijk van de uitvoering. 
Werking op het laagfrequente geluid: 1-2 dB indien zwaar uitgevoerd. 
Onderbouwing: de dempingsverliesfactor van de trogprofielen is relatief laag en 
kan worden verhoogd, zoals te zien in de gemeten verliesfactoren. Wegens de 
hoge bijdrage van de trogprofielen in het totale geluid is te verwachten dat dit 
effectief is. Echter de andere componenten dragen ook bij en verdienen ook te 
worden gedempt. Voor laag frequent geluid zal een zwaardere dempingslaag 
nodig zijn, bijvoorbeeld een sandwichlaag. 
 
3b) Verbeterde ondersteuning midden brugdek aan de oostkant en consoles 
aan de westkant 
Vooral de zakking in het midden van de rijbaan zou kunnen worden verminderd, 
waardoor de hele brug minder wordt aangestoten en eventueel het statisch en 
dynamisch hoogteverschil in de voeg bij de oostelijke voeg wordt verkleind. 
De brug is minder stijf aan de oostzijde dan de westzijde. De brug heeft daar 4 
oplegpunten, 2 onder de hoofdliggers en 2 hulpopleggingen onder de consoles 
voor zware belasting, maar géén oplegpunten tussen de hoofdliggers. Extra 
oplegpunten met een stijve veer onder de brugrand tussen de hoofdliggers en 
onder de consoles kunnen zouden de dynamische verplaatsing bij lage frequenties 
kunnen reduceren. Zo wordt de hoofdlast gedragen door de oplegpunten onder de 
hoofdliggers, maar wordt de doorbuiging bij hoge belasting in het midden of op de 
consoles beter opgevangen. Een meting van de dynamische zakkingen  langs de 
voegen aan zowel oost- als westzijde is aan te bevelen om dit beter te 
onderbouwen. 
Uitvoerbaarheid: Dit wordt constructief uitvoerbaar geacht, echter de positionering, 
dimensionering en stijfheden behoeven aandacht in verband met de statisch 
overbepaalde oplegging.  
Werking op het dB(A)-niveau: beperkt 
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Werking op het laagfrequent geluid: Mogelijk 3-6 dB voor passages van zware 
voertuigen. Dit verdient nadere verificatie middels metingen en eventueel 
modelberekeningen. Eigenfrequenties kunnen mogelijk hoger worden. 
Onderbouwing: de randvoorwaarden veranderen waardoor de zakking van het 
brugdek wordt verminderd. Dit is vooral voor de excitatie van trilvormen van het 
brugdek bij lage frequenties van belang. De ingangsimpedantie wordt verhoogd 
waardoor minder trillingsenergie het brugdek ingaat. Lokale verdubbeling van de 
ingangsimpedantie (dynamische stijfheid) leidt tot 6 dB minder ingaand vermogen, 
wat ook in de geluidafstraling tot uiting komt. 
 

 

Figuur 45:  Mogelijke verbetering van de brugoplegging ter vermindering van de dynamische 
zakking van het rijdek (rijstroken 2-4). De stijfste oplegging blijft bij de hoofdliggers; de 
extra oplegpunten dienen minder stijf te zijn maar voldoende om de zakking te 
reduceren, bijvoorbeeld door middel van elastische oplegplaten. 

3c) Elimineren van speling in de oplegging 
Bekend is dat er ca 4 mm speling in de hulpoplegging onder de consoles is, die 
wordt doorlopen bij passages van een zware voertuigen. Deze speling geeft 
mogelijk ook extra aanstoting van de hele brug en zou moeten worden voorkomen 
middels verbeterde elastische oplegging of vergrendelingen. 
Uitvoerbaarheid: Elastische ondersteuning en speling opheffen is denkbaar, 
vergrendeling is ingewikkelder en veel duurder. Deze oplossing wordt door 
Rijkswaterstaat niet haalbaar geacht voor de bestaande brug. Bij een nieuwe brug 
zou een eis kunnen worden gesteld dat er geen brede consoles zijn die een 
dergelijke extra oplegging nodig hebben. 
Werking op het dB(A)-niveau: onbekend, maar bij harde pieken zal de bijdrage in 
het dB(A)-niveau wat afnemen. 
Werking op het laagfrequent geluid: Mogelijk 0-3 dB voor passages van zware 
voertuigen waarvoor speling wordt doorlopen (de hoogste niveaus). 
Onderbouwing: Doorlopen van speling introduceert een extra kracht op het 
brugdek in vergelijkbare orde-grootte als het oprijden zelf. 
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3d) Verstijving van plaatvelden van het rijdek 
Het rijdek is verstijfd door de hoofdliggers, dwarliggers en trogprofielen. 
De hoofdliggers en hun verbindingsplaten met het rijdek zijn minder stijf uitgevoerd 
aan de open zijde van de val. Het oppervlak van het rijdek tussen de hoofd- en 
dwarsliggers is nog zo groot dat daar trilvormen met enige amplitude kunnen 
optreden rond 50 Hz. Daarnaast is doorbuiging van het hele middendek mogelijk te 
verminderen zodat ook bij de lagere frequenties minder geluidafstraling 
plaatsvindt. Additionele verstijving van deze plaatvelden zou deze frequentie 
kunnen verhogen en de amplitude verlagen waardoor minder laagfrequent geluid 
ontstaat. Met name is het mogelijk het impedantieverschil tussen de verstijfde en 
onverstijfde plaatdelen te reduceren door een betere verdeling van verstijvers. 
Uitvoerbaarheid: Beperkt door gewicht; dient met SAO [5] of verglijkbare 
berekening en eventueel dynamische FE berekeningen te worden onderzocht.  
De mogelijkheden op de bestaande brug zijn beperkt wegens constructieve 
ingreep. 
Werking op het dB(A)-niveau: 3-6 dB afhankelijk van de uitvoering. 
Werking op het laagfrequent geluid: 3-6 dB afhankelijk van de uitvoering 
Onderbouwing: Gemiddeld wordt het ingaand vermogen in de brug verminderd als 
het rijdek gelijkmatiger wordt verstijfd. De afstraalfactor wordt echter ook 
beïnvloed. 
 
3e) Vlakkere deklaag op rijdek 
Mogelijk kan de ruwheid van het wegdek op de brug worden verlaagd, waarmee 
het rolgeluid kan verminderen. Van het huidige deklaag zijn geen ruwheden 
bekend. 
Uitvoerbaarheid: Beperkt uitvoerbaar in verband met eisen aan frictie bij vorst. 
Werking op het dB(A)-niveau: 0-3 dB op het rolgeluid afhankelijk van de 
uitgangssituatie. 
Werking op het laagfrequent geluid: Indien het hoogteprofiel te verbeteren is, is 
hier mogelijk ook wat reductie te bereiken. 
Onderbouwing: de ruwheid van het wegdek op de brug en van de banden samen 
bepalen rechtstreeks de aanstoting van het brugdek. 
 
3f) Isolatielaag tussen loopvlak en rijdek 
Het loopvlak van het wegdek zou mogelijk kunnen worden geïsoleerd van het 
rijdek middels een slappere tussenlaag, die voldoende stijf is voor de belasting en 
remkrachten, maar de excitatie van het rijdek bij frequenties boven 500 Hz 
enigszins  reduceert. 
Uitvoerbaarheid: Lastig wegens veel eisen: belasting, remkrachten, duurzaamheid. 
Vereist R&D. 
Werking op het dB(A)-niveau: 1-3 dB op het rolgeluid. 
Werking op het laagfrequent geluid: geen. 
Onderbouwing: Klassieke principe van trillingsisolatie. 
 
3g) Perforatie van plaatvelden 
Perforatie van trogprofielen en hoofd- en dwarsliggers is denkbaar voor een 
nieuwe brug. Dit is alleen mogelijk voor de verstijvende elementen en niet voor het 
rijdek. Perforatie wordt effectief vanaf rond 50% oppervlakte reductie, en moet dus 
zorgvuldig worden overwogen en berekend in een dragende constructie. 
Een extreme vorm van perforatie is een vakwerkconstructie: slanke balken stralen 
in het algemeen minder goed geluid af. 
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Uitvoerbaarheid: Alleen voor een nieuwe brug, tenzij trogprofielen op de bestaande 
brug te vervangen zijn. 
Werking op het dB(A)-niveau: 3-6 dB op middenfrequent geluid afgestraald door 
de brugconstructie. 
Werking op het laagfrequent geluid: geen. 
Onderbouwing: Akoestische kortsluiting treedt op tussen beide kanten van de 
plaatvelden. 

4.3 Kansrijke maatregelen voor de bestaande brug 

Op grond van de meetresultaten, het te verwachten effect van de individuele 
maatregelen en uitvoerbaarheid worden voor de bestaande brug kansrijke 
maatregelen aanbevolen die zijn opgesomd in tabel 7. Er wordt steeds het 
geschatte minimum (oftewel nu realistisch haalbaar) en het maximum effect op het 
ongewogen en op het A-gewogen geluiddrukniveau en het globale effect op de 
hinder aangegeven. Verder is een inschatting gegeven van de totaal te behalen 
reductie voor de aangegeven maatregelcombinatie, waarbij een relatief grote 
spreiding in het geluidreducerend effect kan optreden.  

Tabel 7: Kansrijke maatregelen voor de bestaande brug. 

Maatregel Effect 

dBLin 

Effect 

dB(A) 

Effect 

hinder 

1b) Afscherming (isolatie) van onderkant en 

absorberende afscherming aan de zijde van de brug 

vanaf wegdek tot aan de doorvaarthoogte. 

0-1 1-5 +  

2a) Schuine of lange vingervoegen die de aanstoting 

van het brugdek reduceren en een vlakker verloop 

hebben. 

1-3 1-3 + 

2b) Afsluiting van voegen aan de onderzijde, vooral aan 

de oostkant. 

0 1-3 + 

2c) Uitlijning van de voegen en het wegdek: afhankelijk 

van de nog onbekende uitgangstoestand. 

0-3 0-3 0/+ 

3a) Demping/ontdreuning van de brugplaatdelen, met 

name de trogprofielen. 

1-2 1-3 + 

3b) Verbeterde ondersteuning van het midden van het 

brugdek en de consoles aan de oostkant en indien nodig 

ook de westkant. 

3-6 0 + 

3c) Reduceren van speling in de (hulp) oplegging 

(mogelijk niet haalbaar) 

0-1 0-3 + 

Verwachte reductie totaal 3-7 3-8 +/++ 

 
Bij reducties op het equivalente A-gewogen niveau is er mogelijk een begrenzing tot 
rond 3 dB wegens de bijdrage van de rest van de weg. De reducties zijn het beste 
te realiseren dicht bij de brug, zoals de eerste en tweede woning.  
 
De reductie van het laagfrequente geluid en daarmee gepaard gaande hinder 
komen tot uiting bij alle woningen in de directe omgeving van de brug. LC-LA 
niveaus dalen van 10-15 dB naar 7-12 dB of maximaal naar 3-8 dB. 
 
Indien bij de bestaande brug de val zou worden vervangen, en de verstijver 
configuratie zou worden verbeterd, is met name voor de lagere frequenties een 
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verbetering mogelijk van 1-3 dB, afhankelijk van de mate waarin de constructie 
wordt gewijzigd.  

4.4 Kansrijke maatregelen aan de nieuwe brug 

Als een nieuwe brug naast de bestaande brug wordt gebouwd, zijn er veel meer 
mogelijkheden om geluidreducerende maatregelen integraal mee te nemen in het 
ontwerp. Hierbij kunnen enkele globale principes worden gehanteerd: 
 
1. Reduceer de excitatiekrachten bij het oprijden van de brug middels schuine 
voegen en een egale ondersteuning van de hele brugrand, en voorkom potentiele 
speling tijdens passages van zware voertuigen. 
 
2. Minimaliseer verschillen in de dynamische stijfheid en daarmee de doorbuiging 
en trillingsresponsie bij het oprijden en overrijden van de brug. Daarmee wordt het 
excitatieprofiel meer continu en worden slappere delen van het rijdek minder gauw 
in trilling gebracht. Dit is mogelijk door de stijfheid van het dek egaler te maken 
middels meer en beter verdeelde verstijvers. 
 
3. Zorg dat de demping van de geluidafstralende delen zo hoog mogelijk is, door 
middel van composiet of sandwich constructies. Voor lage frequenties moeten deze 
zwaar worden uitgevoerd. 
 
4. Minimaliseer het totaal geluidafstralende oppervlak en pas indien nog nodig, in 
het ontwerp geïntegreerde afscherming toe op componenten die sterk bijdragen 
zoals trogprofielen. Mogelijk kunnen ook (deel)constructies worden toegepast die 
een lagere afstraalfactor hebben zoals geperforeerde of vakwerkconstructies. 
 
De kansrijke maatregelen voor de nieuwe brug zijn fysisch soortgelijke maatregelen 
als voor de bestaande brug, zij het dat ze ingrijpender en meer integraal kunnen 
worden doorgevoerd. Verbeterde verstijving van de brug is wel mogelijk, wat bij de 
bestaande brug bewerkelijk is. De maatregelen zijn in tabel 8 opgesomd, weer met 
indicatie van minimaal en maximaal haalbare reducties voor de individuele 
maatregelen en in combinatie. Daarbij geldt zoals bij de bestaande brug dat een 
relatief grote spreiding in het geluidreducerend effect kan optreden. 
 
De maximale reductie in de buurt van woningen vlakbij de brug is theoretisch even 
hoog als hetgeen middels een betonnen viaduct haalbaar is, namelijk 10-15 dB 
reductie van het laagfrequente geluid, 7 dB reductie van het piekgeluid van de 
voegen en ca. 3 dB reductie van het rolgeluid afgestraald door de brugconstructie. 
Hiermee wordt de hinder aanzienlijk teruggebracht tot dat van de rest van de weg. 
De werkelijk haalbare reductie zal het resultaat zijn van optimalisatie van alle 
ontwerpparameters, kosten en uitvoerbaarheid.  
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Tabel 8: Kansrijke maatregelen voor de nieuwe brug. 

Maatregel Effect 

dBLin 

Effect 

dB(A) 

Effect 

hinder 

1b) Afscherming (isolatie) van onderkant en 

absorberende afscherming aan de zijde van de brug 

vanaf wegdek tot aan de doorvaarthoogte. 

0-1 1-5 +  

2a) Schuine voeg die de aanstoting van het brugdek 

reduceert en een vlakker verloop geeft. 

1-5 1-3 + 

2b) Afsluiting van voegen aan de onderzijde, vooral aan 

de oostkant. 

0 1-3 + 

2c) Uitlijning van de voegen en het wegdek: afhankelijk 

van de nog onbekende uitgangstoestand. 

0-3 0-3 0/+ 

3a) Integrale demping/ontdreuning van alle 

brugplaatdelen. 

1-2 1-3 + 

3b) Verbeterde ondersteuning van het midden van het 

brugdek en de consoles aan de oostkant en indien nodig 

ook de westkant.  

3-6 0 + 

3c) Speling voorkomen door vermijden extra 

opleggingen voor brede consoles  

(eventuele eis) 

0-1 0-3 + 

3d) Verstijving van plaatvelden van het rijdek met 

akoestische optimalisatie. 

3-6 3-6 ++ 

Verwachte reductie totaal 5-15 3-10 ++ 
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5 Conclusies 

De huidige situatie van de noordelijke Schinkelbrug is gekarakteriseerd voor wat 
betreft de hinderbepalende geluidemissie. Daarnaast is onderzocht welke 
geluidreducerende maatregelen effectief kunnen zijn voor de bestaande brug en 
een nieuwe brug naast de huidige, en is een inschatting gemaakt van de mogelijke 
geluidreductie en hinder in de nieuwe situatie. 
 
Metingen bij ontvangpunten en hinder 
De hinder bij de woningen vlak naast de brug bij M1 en langs de sluis wordt 
bepaald door zowel het vaak impulsief laagfrequente geluid onder 125 Hz van een 
deel van de zware en middelzware voertuigpassages, als door het rol- en 
voeggeluid van de brug, dat vooral afkomstig is door lichtere voertuigen wegens 
hun hogere aantallen en rijsnelheden. Woningen op iets grotere afstand zoals bij 
M2 en M3 hebben vergelijkbaar laagfrequent geluid als bij M1 en iets lagere dB(A)- 
niveaus ten gevolge van het geluid van de brugvoegen en het brugwekdek, die 
steeds minder bijdragen met toenemende afstand en smallere hoek ten opzichte 
van de weg.  
 
De niveaus bij alle ontvangpunten zijn voldoende hoog om substantiële hinder te 
veroorzaken, met momentane LC-LA niveaus van rond de 15 dB en LC piekniveaus 
van boven de 80 dB. Overdag kunnen rond 50-100 laagfrequente pieken per uur 
optreden die bij alle woningen goed hoorbaar zijn. Hoewel 's nachts minder zware 
voertuigen rijden is er desondanks hinder omdat het achtergrondniveau lager is en 
incidentele passages van zware voertuigen meer opvallen in de kleinere 
verkeersstroom.  
 
Afstraling van de brug en brugtoeslag 
De onderzijde van de brug straalt het meeste voeg- en rolgeluid af doordat het niet 
afgeschermd is, een grote, matig gedempte afstralende constructie heeft en 
doordat de tunnel het geluid versterkt. Het geluidscherm op de brug heeft beperkt 
effect vanwege de hoge bijdrage van de onderzijde. De brugtoeslag is 10-15 dB 
onder 63 Hz, aflopend naar 0 dB rond 2 kHz.  
 
Bevindingen uit geluid- en trillingsmetingen onder de brug 
De geluidmetingen onder de brug vertonen hoge niveaus tussen 16 en 125 Hz, die 
ook bij de ontvangpunten optreden. In de trillingsmetingen zijn duidelijke 
eigenfrequenties van de brugcomponenten terug te zien. Punten aan de oostkant 
van de val vertonen een resonantie bij 32 Hz, samen met het rijdek aan de 
westkant en de hoofdligger in dwarsrichting. De rijdek consoles resoneren sterk 
rond 16-20 Hz samen met de rijdek middenplaten. De dwarsliggers vertonen een 
resonantie rond 50 Hz. Het rijdek met consoledekken, hoofd- en dwarsliggers 
hebben alle laagste eigenfrequenties en de hoogste trillingsresponsie tussen 16 en 
125 Hz. Vanaf 160 Hz hebben de trogprofielen de hoogste trillingsresponsie en 
resonanties.  
 
Berekende en gemeten eigenfrequenties van zowel de luchtvolume onder de brug 
(16/20/28 Hz) als van het brugdek (15 Hz), dekdelen (29 Hz), hoofdliggersecties  
(23 Hz), dwarsliggers (14 Hz) en trogprofielen (163 Hz) zijn goed terug te vinden in 
de meetresultaten.  
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De eigentrilvormen van rijdek, hoofdligger secties en dwarsliggers bewegen in 
richtingen die de akoestische eigentrilvormen kunnen aanstoten:  
− rijdek verticaal: 15 en 29 Hz, akoestisch in hoogterichting 28 Hz; 
− hoofdliggersecties dwars: 23 Hz, akoestisch in langsrichting 20 Hz; 
− dwarsliggers dwars:14 Hz, akoestisch in breedterichting 16 Hz. 
 
Hierdoor kan er bij lage frequenties een sterke koppeling tussen brugtrillingen en 
akoestische resonanties van de tunnelruimte optreden. 
 
Het geluidvermogen is uit de gemeten trillingen, afstraalfactoren en totale oppervlak 
van de brugcomponenten berekend en toont aan dat onder 125 Hz de sterkste 
bijdrage afkomstig is van:  
− het rijdek (midden- en consoleplaten) bij 16-63 Hz;  
− de hoofdliggers bij 32 en 80 Hz;  
− de dwarsliggers bij 50 en 100 Hz.  
 
Boven 125 Hz is de bijdrage van de trogprofielen grotendeels dominant, behalve bij 
600-800 Hz waar het rijdek ook bijdraagt. 
 
Uit de dempingsmeting volgt dat de verschillende componenten matig gedempt zijn, 
vergelijkbaar met andere bruggen. De trogprofielen zijn lichter gedempt. 
 
Uit analyse van een aparte autopassage is te zien dat het oprijden van de brug het 
meeste geluid produceert. Bij middelzware en zware voertuigen kan het 
laagfrequente geluid gedurende de hele passage hoog zijn. 
 
Antennemetingen bevestigen dat de onderkant van de brug dominant is voor het 
hele frequentiegebied en dat de linker deel van het brugdek het sterkst geluid 
afstraalt tijdens het oprijden van zowel auto's als overige voertuigen. 
 
Geluid- en hinder reducerende maatregelen 
De laagfrequente hinder bij de meeste woningen in de directe omgeving van de 
brug kan worden gereduceerd, zowel wat betreft het equivalente niveau als de 
laagfrequente geluidspieken. Gegeven de bijdrage van de resterende 
weggedeeltes aan weerszijden van de brug zal de reductie op het equivalente 
niveau bij woningen tot ca. 3 dB beperkt zijn, afnemend met grotere afstand tot de 
brug. Wel kan een grote reductie op het piekgeluid van de voegen worden bereikt 
dat de hinder in de buurt van de brug, vooral loodrecht op de brug, zal reduceren. 
In ieder geval kan de hinder ten gevolge van de brug worden verminderd ten 
opzichte van de huidige situatie. 
 
Voor de bestaande brug is een lijst kansrijke maatregelen voorgesteld die van 3 tot 
7 dB in het ongewogen geluidniveau en 3 tot 8 dB reductie in het dB(A)-niveau kan 
opleveren. Deze maatregelen omvatten: 
• Verbeterde ondersteuning van het midden van het brugdek en de consoles aan 

de oostkant en indien nodig ook de westkant; 
• Demping/ontdreuning van de brugplaatdelen, met name de trogprofielen; 
• Kapseling van de onderkant of absorberende afscherming aan de zijde van de 

brug vanaf wegdek tot aan de doorvaarthoogte, eventueel geïntegreerd met het 
aanwezige beweegbare geluidscherm; 

• Lange vingervoegen die de aanstoting van het brugdek reduceren en een 
vlakker verloop hebben; 
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• Afsluiting van voegen aan de onderzijde; 
• Hoogte-uitlijning van de voegen en het wegdek. 
 
Voor de nieuwe brug worden soortgelijke maatregelen aanbevolen, echter meer in 
het ontwerp geïntegreerd en met verbeterd ontwerp van de verstijverconfiguratie 
met het oog op reductie van de excitatie van de brug. Daarnaast kan een schuine 
voeg worden toegepast. Met al deze maatregelen worden reducties verwacht van  
5 tot 15 dB in het ongewogen niveau en 3 tot 10 dB in het dB(A)-niveau. Ook hier 
geldt weer dat de werkelijke dB(A)-reductie bij woningen wordt beperkt tot rond de  
3 dB door het overige geluid van de snelweg.  
 
De laagfrequente hinder in de nieuwe situatie is terug te brengen tot onder het 
huidige, als de 'maximale' combinatie van maatregelen optimaal wordt uitgevoerd. 
Voor het dB(A)-niveau kan een niveau worden bereikt dat vergelijkbaar is met de 
overige wegdelen, waarbij verkeerstoename toch weer tot een verhoging kan 
leiden. 
 
De detaillering van de voorgestelde maatregelen vereist nadere uitwerking en 
optimalisatie, met geluidtechnische begeleiding van de uitvoeringsaspecten. 
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Bijlage A Apparatuurlijst 

 
 

Meetmiddel Merk Type Serialnr. tuinummer Naam

IJKbron laatste meting Calibrator B&K 4231 1858995 33000347

M1 Eigen - "Charlie"

M1 Microphone B&K 4189 2643099 33080946

M14 M14 Microphone B&K 4192 2906097 60141573

Data acquisitie B&K LANXI-3160-A-042 100398 33101667 "Middelburg"

Radar Radarmeetsysteem HIG HIG Traffic Radar

Video Video GoPRo 4

M2/M3 Data acquisitie B&K 4192 2906101 60141576

M2/M3 Microphone B&K LANXI-3050-A-060 108064 60140689 "Rosberg"

M10/M13 bos M10 Microphone B&K 4192 2906103 60141577

M13 Microphone B&K 4192 2906099 60141574

Data acquisitie B&K LANXI-3050-A-060 105058 33101667 "Lauda"

M4/M5/M5 M4 Microphone B&K 4192 2906100 60141575

M15/M16 M5 Microphone B&K 4192 2569917 33060256

M6 Microphone B&K 4192 2569915 33060254

M15 Microphone B&K 4192 2569914 33060253

M16 Microphone B&K 4192 2458899 33008126

Data acquisitie B&K LANXI-3050-A-060 105056 33101665 "Fangio"

A1 - A11 A1 Accelerometer B&K 5958 2056237 33001361

A2 Accelerometer B&K 5958 2056240 33007931

A3 Accelerometer B&K 5958 30381 60141530

A8 Accelerometer B&K 5958 2056232 33001374

A9 Accelerometer B&K 5958 2056240 33007931

A10 Accelerometer B&K 5958 30510 60141531

A11 Accelerometer B&K 5958 2056239 33006916

Data acquisitie B&K LANXI-3050-A-060 108082 60140688 "MAX"

Calibrator B&K 4294 2559614 33070372
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Bijlage B Tabellen van spectra 

Tabel B1:  Brugtoeslag CW1 en CW2 in octaafbanden. 

Frequentie [Hz] 8 16 32 64 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

CW1 4,7 12,2 11,3 6,9 5,9 2,5 0,9 -0,3 -1,2 -4,7 -6,1 

CW2 3,8 15,2 14,8 7,2 8,2 4,3 3,0 1,8 0,6 -3,5 -6,7 

 

Tabel B2:  Ongewogen geluidimmissiespectra Lpeq,1h bij woningen in éénderde octaafbanden, in dB. 

Freq. [Hz] 
M14  

16-17:00 
M14  

10-11:00 
M1  

16-17:00 
M1  

10-11:00 
M2 

16-17:00 
M3  

10-11:00 

10 79,9 79,2 61,6 63,4 58,6 63,1 

12,5 78,0 77,7 65,3 67,4 60,8 65,7 

16 85,1 86,3 72,1 75,5 65,3 72,0 

20 85,9 86,7 66,7 69,8 63,6 67,8 

25 83,8 85,2 67,4 71,3 67,9 69,1 

31,5 85,2 86,7 65,1 68,2 65,4 67,7 

40 83,3 84,8 64,6 67,4 63,6 63,9 

50 82,1 83,3 62,9 65,0 63,0 62,8 

63 82,2 82,9 64,7 66,2 61,6 63,0 

80 81,2 81,6 63,6 64,9 59,2 60,6 

100 79,9 79,4 60,5 61,2 58,8 59,6 

125 79,2 79,4 59,1 60,4 58,0 58,8 

160 79,0 79,1 58,4 60,3 57,8 57,2 

200 77,5 77,5 57,8 58,2 57,0 55,6 

250 75,3 75,4 56,5 56,7 55,3 53,8 

315 73,7 74,4 56,2 56,5 54,2 53,0 

400 74,7 75,3 55,7 56,6 54,0 53,4 

500 79,2 79,9 56,3 57,0 54,4 53,2 

630 82,0 82,4 57,4 57,8 55,6 54,7 

800 82,5 82,5 58,4 58,1 56,2 55,2 

1000 82,1 81,4 57,5 57,4 55,0 53,6 

1250 80,1 79,3 55,0 54,9 53,1 51,3 

1600 77,0 76,2 51,5 51,8 51,1 48,1 

2000 72,7 72,0 47,8 47,8 48,8 45,1 

2500 68,8 68,2 44,5 44,5 46,8 42,3 

3150 65,6 65,1 41,3 41,8 44,2 39,4 

4000 62,6 62,1 38,7 39,1 42,2 36,9 

5000 59,8 59,5 35,8 36,6 39,3 32,5 

6300 57,8 57,6 33,6 33,9 39,4 29,8 

8000 57,2 57,1 29,9 30,0 39,3 28,7 

10000 58,1 57,5 26,0 27,2 39,5 26,5 
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Tabel B3:  Ongewogen geluidimmissiespectra Lpeq,1h  in éénderde octaafbanden, in dB, bij 
referentiepunt M10 en nabij gelegen punt M13 boven scherm, bij brugwachtershuis 
M14, en naast de brug aan de kade op meethoogtes -3m, 0m en +3m ten opzichte 
van het wegdek. 

 Freq.[Hz] M10 (ref) M13 M14 M4 (-3m) M5 (0m) M6 (+3m) 

10 79,5 70,7 67,9 75,5 73,6 75,2 

12,5 77,7 71,1 69,6 77,6 75,5 73,5 

16 86,5 71,9 70,2 87,3 83,6 85,2 

20 86,6 70,9 70,6 86,9 84,2 82,9 

25 84,3 70,1 69,3 88,1 85,0 82,6 

31,5 86,6 70,9 71,4 86,1 84,9 83,6 

40 85,0 73,4 72,1 82,1 82,7 81,4 

50 83,7 75,2 74,0 79,5 82,4 81,3 

63 83,0 71,8 72,0 81,0 80,8 78,0 

80 81,4 70,2 68,5 77,6 76,7 75,7 

100 79,6 70,1 66,9 73,1 73,6 72,6 

125 79,6 68,8 65,9 75,1 74,4 72,3 

160 79,2 68,5 65,0 75,4 75,0 71,8 

200 77,6 69,1 65,2 70,2 69,1 68,6 

250 75,4 68,9 65,1 70,2 69,4 68,5 

315 74,1 69,3 65,6 70,3 69,4 68,1 

400 75,2 69,4 65,4 70,8 69,7 68,3 

500 79,9 71,8 67,3 70,5 69,3 68,5 

630 82,2 75,4 69,9 71,6 70,6 69,6 

800 82,3 77,1 71,0 72,7 71,5 70,4 

1000 81,8 73,1 69,2 71,4 70,0 69,4 

1250 79,7 70,1 67,1 69,4 67,7 67,4 

1600 76,5 67,3 64,3 65,5 63,6 63,5 

2000 72,1 64,8 61,4 61,6 60,4 59,8 

2500 68,2 62,2 58,1 56,9 55,8 55,3 

3150 65,2 59,8 55,7 52,9 52,0 51,6 

4000 62,2 57,5 53,2 49,3 48,5 48,1 

5000 59,4 55,2 50,5 46,1 45,2 44,9 

6300 57,5 53,9 48,5 44,1 43,4 44,1 

8000 56,8 53,7 48,0 41,5 41,0 43,0 

10000 57,2 55,5 48,4 41,1 40,9 41,6 

 



Concentratie

Storend geluid voor de concentratie kan men ook zelf vaststellen door zelf te
luisteren. In deze praktijkrichtlijn worden verschillende activiteiten ingedeeld naar de
hoeveelheid concentratie die vereist is om ze uit te voeren, Op basis daarvan kan
een maximale streelvaarde (Leq) en een maximaal toelaatbare (Leq) van
geluidsniveau afgelezen worden. Met ‘maximale streefaarde wordt bedoeld dat
hoe minder het lawaai is, hoe beter...
Extra aandacht is nodig voor open ruimtes en extra storende elementen zoals de
menselijke stem, lage en hoge geluidsfrequenties, hoge geluidstoon (vb. piep) en
intermittent geluid (vb. sirene). In deze gevallen kan men bij het reële geluidsniveau
nog eens 510 dB optellen.

L

Activiteit
II Concentratie 1 Maximale Maximaal

kwalificatie streefwaarde toelaatbaar

Lopende band werk ] Zeer laag 75 dB(A) 80 dS(A)Grof mechanisch werk

Schoonmaakwerk
Gegevensverwerking

Laag 65 dB(A) 75 dB(A)Kassawerk
Assemblagewerk

Stuurmanswerk
Garagewerk
Verkopen
Cameratoezicht Matig 55 dB(A) 65 dB(A)
Magazijnwerk
Recptiewerk
Fijn mechanisch werk
Beeldschermwerk
Laboratoriumwerk Redelijk 45 dB(A) 55 dB(A)
Systeemontwerpen

Chirurgisch werk
Beleidswerk
Procesregeling
Jergaderen

Hoog 35 dB(A) 45 dS(A)Ontwerpen
Lesgeven
Apothekerswerk
Studeren

EN7335 (bureaustoel) - EN527 (comgutertafel) - ENI 729 fsçhoolmeubllair) - EN 12464 (verlichting)

- ISO 7730 (klimaat) - NEN 7824 (oopervlakte) - NPR 3438 (geluidshinder)

© 2006-2015 www.ergonomies)te.be - Mail en naar Roeland Motmans
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Ruimte Toegelaten HUldigesftuatie Toekömstlge sltuatl&. Stîj&i VoldO’
Lp..bi (UB) ‘LpbI tdB] Cp_bl (dB] ‘? 1dB) 1Ja/Nee1

‘ BG R_0.05A 45 30,6 38,3 7,7 Ja
le R_L02 45 25,2 30,4 . 5,2 Ja

R 1.03 45 32,1 40,4 8,3 Ja
R L04 45 32,7 38,7 6,0 Ja
R 1.05 45 30,1 28,1 -2,0 Ja
R_1.06 45 28,0 29,0 1,0 Ja
R_1.07 45 31,8 34,6 2,8 Ja
R1.10 45 31,3 31,4 0,1 Ja

‘EF1Al0 2e R203 45 30 6 38 1 7,5 Ja
R 2.04 45 37,6 45,0 7,4 Ja

2.05 45 34,8 40,8 6,0 Ja
2.06 45 31,0 32,0 1,0 Ja

R2.07 45 31,1 34,1 3,0 Ja
R_2.09 45 30,0 35,0 5,0 Ja
R_2.10 45 34,2 37,8 3,6 Ja
R_2.11 45 32,2 32,5 0,3 Ja

WékéerA10 3e R_303 45 354 398 44 Ja
R_3.04 45 33,0 33,0 0,0 Ja
R_3.06 45 34,1 36,1 2,0 Ja
R_3.08 45 35,4 43,0 7,6 Ja

Wegverkeer AlO 4e R_4.01 45 25,2 24,2 -1,0 Ja
R_4.02 45 21,0 20,0 -1,0 Ja
R_4.03 45 33,9 37,7 3,8 Ja
R_4.04 45 39,0 41,6 2,6 Ja
R_4.05 45 33,0 34,0 1,0 Ja
R_4.06 45 37,2 38,2 1,0 Ja

Ruimten die niet zijn berekend:
Beganegrond: zie ook aantekeningen plattegrond
- R0.01 t/m R_0.04, R0.06 en diverse ruimten: bevinden zich aan de luwe zijd
- R_0.05B (Auditorium 2): bevindt zich aan de luwe zijde

le Verdieping: zie ook aantekeningen plattegrond
- R1.01, R_1.08, R_1.09, R_1.11 t/m R_1.16: bevinden zich aan de luwe zijde

Ze Verdieping: zie ook aantekeningen plattegrond
- R2.01, R_2.02, R_2.08, R_2.12 t/m R_2.19: bevinden zich aan de luwe zijde

3e Verdieping: zie ook aantekeningen plattegrond
- R3.01, R_3.02, R_3.05, R_3.07, R_3.09 t/m R_3.14: bevinden zich aan de luwe zijde

4e Verdieping: alle ruimten berekend

5e en Ge Verdieping zijn geen ruimten

Pagina 1 van 1



AKOESTISCH ONDERZOEK TRIPOLIS
GEBOUW 300

ZUIDASDOK

Kenmerk: 1BZ34-103-1

Versie: 1.0

Datum: 31-12-2015

1BZ



AKOESTISCH ONDERZOEK TRIPOLIS

GEBOUW 300

Inhoud

1 Inleiding 3

2 Geluidbelastingen 4

2.1 Geluidbelastingen huidige situatie 4

2.2 Geluidbelastingen nieuwe situatie 4

2.3 Aanvaardbaarheid binnenniveaus 4

3 Werkwijze 6

3.1 Algemeen 6

3.2 Opname gebouw 7

4 Rekenresultaten 8

4.1 Algemeen 8

4.2 Bestaande situatie 8

4.3 Nieuwe situatie 8

5 Conclusie en advies 9

Bijlage 1 Foto’s 10

Bijlage 2 Huidige geluidbelastingen 16

Bijlage 3 Nieuwe geluidbelastingen 17

Bijlage 4 Geluidniveaus kantoren 18

Bijlage 5 Opnamegegevens 19

Bijlage 6 Rekenvoorbeeld ruimte 20

Bijlage? Resultatentabel 21

10734-103-1 verse 10



AKOESTISCH ONDERZOEK TRIPOLIS

GEBOUW 300

*
0’

1
/ /

t4 - -

1BZ34-1031 versie 10 Bi 2



AKOESTISCH ONDERZOEK TRIPOLIS

GEBOUW 300

Inleiding

In het kader van de aanpassingen aan de Rijksweg AlO stijgt de geluidbelasting voor het kantoorgebouw
Tripolis 300. Alhoewel de wet en regelgeving geen eisen stellen aan het binnenniveau in kantoren ten

gevolge van wegverkeer is door de opdrachtgever toch verzocht om hier nader onderzoek naar te
verrichten. Enerzijds om te bepalen welke stijgingen er te verwachten zijn en anderzijds om te bepalen
welke maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting eventueel terug te brengen. Door Arcadis is
daarom een drietal onderwerpen onderzocht en in het voorliggende rapport worden de uitkomsten
daarvan weergegeven.

1) Wat is het verwachtte geluidsniveau ten gevolge van de weg in de huidige situatie.
2) Wat is het te verwachtten geluidniveau in de toekomstige situatie zonder dat er geluidsisolerende

voorzieningen worden getroffen aan het gebouw.
3) Welke geluidsisolerende maatregelen zijn noodzakelijk om het geluid in de ruimten naar een

aanvaardbaar niveau terug te brengen.

BZ34-1031 verste 1 0 JB1



2.1

AKOESTISCH ONDERZOEK TRIPOLIS

GEBOUW 300

Geluidbelastingen

GELUIDBELASTINGEN HUIDIGE SITUATIE

De geluidbelastingen in de huidige situatie zijn bij de opdracht aangeleverd en dienen als uitgangspunt

voor deze rapportage. De gebruikte gegevens zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze rapportage.

Omdat niet op exact alle gevels de geluidbelastingen berekend zijn, zijn voor de andere gevels de

geluidbelastingen bepaald met zogenaamde Cl factoren. Deze Cl factoren zijn bepaald conform de

hiervoor geldende normen die zijn vastgelegd in de Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR5272, gebaseerd

op NEN5077). Met de Cl factoren wordt tevens rekening gehouden met de mate waarin een gevel is

afgeschermd van de weg.

2.2 GELUIDBELASTINGEN NIEUWE SITUATIE

De geluidbelastingen in de nieuwe situatie zijn bij de opdracht aangeleverd en dienen als uitgangspunt

voor deze rapportage. De gebruikte gegevens zijn opgenomen in bijlage 3 bij deze rapportage.

Voor de nieuwe situatie zijn de Cl factoren op gelijke wijze berekend als in paragraaf 2.1 is aangegeven.

2.3 AANVAARDBAARHEID BINNENNIVEAUS

Zoals in de inleiding reeds aangegeven, is niet in wet en regelgeving vastgelegd wat het geluidniveau in

een kantoorgebouw ten gevolge van wegverkeer wettelijk gezien mag zijn. Een verplichting om over te

gaan tot isolatie van het kantoor is er dus niet.

Natuurlijk worden er in verband met arbeidsomstandigheden wel eisen gesteld aan geluidniveaus maar

die hebben betrekking om werken in omgevingen met heel veel geluid (70 tot 80 dB(A)) waarbij

gehoorbescherming verplicht wordt gesteld. Dat zijn echter geen geluidniveaus die ten gevolge van

wegverkeer gehaald worden.

Om toch een referentiekader te krijgen is daarom onderzocht wat een aanvaardbaar geluidniveau in de

kantoorruimten zou zijn. Daarbij is rekening gehouden met een tweetal aspecten.
1) Wat is de stijging van de geluibelasting in een ruimte ten gevolge van de aanpassingen aan de

weg.
2) Wat is de hoogte van het binnenniveau ten gevolge van wegverkeer in de ruimte zelf.

8Z34-103-1 ve1se 10 JBL
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Stijging van de geluidbelasting:

Een stijging van de geluidsbelasting kan hinderlijk zijn. Een stijging van de geluidsbelasting met 1 dB is

met het menselijke gehoor niet of nauwelijks waarneembaar, een stijging van bijvoorbeeld 5 dB wordt

doorgaans waargenomen.

Daarnaast is het zo dat ook een stijging acceptabel kan zijn zolang het totale geluidniveau maar wegvalt

tegen het achtergrond geluid of onder een bepaald niveau blijft.

Geluidniveau in de ruimte zelf

Geluid in de ruimte hoeft op zich geen probleem te zijn zolang het geluid geen storende werking heeft op

de activiteiten die in de ruimte plaatsvinden. Zo kan in een productiehal het geluidniveau veel hoger zijn

dan in een kantoorruimte. In de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR3438 (inmiddels vervallen) waren in het

verleden grenswaarden opgenomen voor geluid op werkplekken. Voor ruimten waar met beeldschermen

gewerkt wordt (kantoorruimten) werd in die norm 45 dB(A) aangehouden (zie bijlage 4).

Omgevingsgeluid in kantooromgevingen:

In bijlage 4 is eveneens een tweetal illustraties opgenomen die aangeven wat het normale geluidniveau in

kantoorruimten is. Uit deze illustraties blijkt dat het achtergrond geluidsniveau in kantooromgevingen

meestal al ca 60 tot 65 dB(A) bedraagt (bij vergaderingen ca 55 tot 60 dB(A).

Een eigenschap van geluid is wanneer er sprake is van meerdere geluidbronnen de geluidniveaus van

deze bronnen niet zondermeer bij elkaar opgeteld kunnen worden om het totale geluidniveau te bepalen

maar dat dit energetisch moet gebeuren. Dat betekend bijvoorbeeld dat twee afzonderlijke geluidbronnen

van 60 dB(A) samen maar 63 dB(A) geluid geven. Ook betekend het dat wanneer er een geluidbron een

geluiniveau produceert dat lOdB(A) lager is dan de andere geluidbron het totale geluidniveau van de twee

bronnen gelijk zal zijn aan dat van de hoogste geluidbron (dus 50 dB(A) plus 60 dB(A) is 60 dB(A).

Dat betekend dus in deze situatie dat wanneer het geluidniveau ten gevolge van de weg niet meer dan 45

dB(A) bedraagt, dat het dan geen effect zal hebben op het totale geluidniveau in het kantoorgebouw.

Binnenniveau na isolatie:

Het is gebruikelijk in Nederland (woningen, gezondheidszorg en scholen) om wanneer het geluidsniveau

in de ruimten 45 dB(A) (afgerond) overtreft om dan isolerende voorzieningen aan te brengen die het

geluidniveau in die ruimten terugbrengen tot 4OdB(A) en dat dan te doen met alle ruimten die boven de 40

dB(A) uitkomen. Reden hiervoor is dat er dan voor de ruimten die isolatie benodigd hebben ook

daadwerkelijk een merkbaar verschil optreed (isoleren van 1 dB(A) verschil heeft niet zoveel zin omdat

het toch niet hoorbaar is) en tevens om te voorkomen dat in de toekomst bij kleine stijgingen van de

geluidbelasting niet meteen opnieuw onderzoek gedaan hoeft te worden.

Aanvaardbaardbaarheid geluidniveau:

Op basis van het voorgaande is in deze rapportage rekening gehouden met de volgende uitgangspunten

voor de aanvaardbaarheid en worden isolerende voorzieningen bepaald voor de volgend situaties:
- Alle ruimten met een binnenniveau boven de 45 dB(A)
- Indien er een of meerdere ruimten zijn met een binnenniveau boven de 45 dB(A) dan ook de

ruimten boven de 40 dB(A)

In alle ruimten zal dan worden geïsoleerd naar een maximaal binnenniveau van 4OdB(A).

BZ34103-l versie 1 0 B
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Ten behoeve van het bepalen van het geluidsniveau in een ruimte is het noodzakelijk om te bepalen

hoeveel geluid een gevel tegen houdt.

De gevelgeluidwering is de hoeveelheid geluid die de gevel tegen houdt. De geluidwering van de gevel

moet ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting op de buitenzijde van de gevel, en de

wettelijke norm voor de geluidsbelasting binnen.

Een voorbeeld: wanneer de vastgestelde geluidbelasting aan de buitenzijde

61 dB(A) is, en de eis voor de geluidsbelasting in de ruimte 43 dB(A) is, dan moet de gevel minimaal 61-43

= 18 dB(A) aan geluid tegenhouden.

Buiten het gebouw 61

AP(A\.n1,,4n,,?rn,,1

Geluidwering 18 dB(A) 4

-gevel houdt 18 dB(A) geluid

De geluidwering van de gevel wordt in hoofdlijnen bepaald door de volgende factoren:

- Afmetingen en geluiddempende eigenschappen van achterliggende ruimte;

- Ventilatieopeningen;

- Kierdichting draaiende delen zoals ramen en deuren;

- Opbouw gevel(s) en dak van de ruimte;

Bijvoorbeeld: Type glas: enkel glas, dubbel glas

Buitenwand: metselwerk of houtskeletbouw

Panelen in kozijnen: multiplex of kunststof beplating

Dak: beton of hout

De berekeningen zijn gedaan op basis van een opname tijdens een bezoek aan het gebouw.

BZ34-103-1 versie 1 0 JBZ
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3.2 OPNAME GEBOUW

Ten behoeve van de berekeningen zijn in eerste instantie de bouwtekeningen opgevraagd bij de gemeente.

Vervolgens is op 17 december 2015 een bezoek aan de locatie gebracht waarbij het gehele gebouw is

onderzocht.

Dit onderzoek heeft ingehouden dan van alle ruimten het gebruik is vastgesteld, maten zijn opgenomen

en materialen zijn vastgesteld. De resultaten van de opname zijn opgenomen in bijlage 5.

Samengevat zijn de belangrijkste bevindingen:
- Het gebouw staat op dit moment leeg, een daadwerkelijk ruimtegebruik is dus niet vast te stellen.

Om die reden zijn alle ruimten die het karakter hebben van een kantoorruimte opgenomen en
beoordeeld

- De begane grond heeft geen indeling en is niet volledig afgewerkt in afwachting van een nieuwe
gebruiker. Om die reden is het niet mogelijk deze te berekenen.

- De kozijnen zijn van aluminium en hebben allemaal een goede dubbele kierdichting
- Het glas in de kozijnen is dubbel glas, de dikte hiervan is afhankelijk van de plaats waar het glas

zit (over het algemeen zijn de kozijnen in de naar de AlO toegekeerde kant van het gebouw al
voorzien van dikker glas)

- Het gehele gebouw is voorzien van mechanische ventilatie

18Z34103-1 versie 10 BL
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Reken resultaten

4.1 ALGEMEEN

Met behulp van het rekenprogramma BOA is een berekening gemaakt van alle kantoorruimten in het

gebouw, dat zijn er in totaal 195. In bijlage 6 is een voorbeelduitdraai van een ruimte opgenomen. De

volledige berekening van alle ruimten is in een apart bestand bijgevoegd. In de tabel van bijlage 7 zijn alle

resultaten opgenomen.

4.2 BESTAANDE SITUATIE

De bestaande situatie geeft het geluidniveau in de ruimte ten gevolge van wegverkeer weer die verwacht

mag worden op basis van het huidige gebruik en ligging van de weg. Uit de tabel in bijlage 7, 5e kolom

blijkt dat het huidige geluidsniveau (afgerond conform Reken en meetvoorschriften 2012) in de ruimten

varieert van 9 tot 41 dB(A).

Het grote verschil in geluidniveau kan verklaard worden door de verschillen in ligging van de
verschillende ruimten in het gebouw en tevens de daar bijbehorende variatie van de geluidbelasting op de
gevel van die ruimten. Over het algemeen zal een ruimte aan de achterzijde van het gebouw (gezien vanaf

de AlO) een lager geluidsniveau hebben dan een ruimte aan de voorzijde van het gebouw. Daarnaast geldt
ook dat een ruimte met een groot volume vaak een lager binnenniveau heeft dan een ruimte met een klein
volume.

4.3 NIEUWE SITUATIE

De nieuwe situatie geeft het geluidniveau in de ruimte ten gevolge van wegverkeer weer die verwacht

mag worden op basis van het toekomstige gebruik en ligging van de weg.

In de nieuwe situatie varieert het geluidniveau (kolom 6 van bijlage 7) in de ruimten van 10 dB(A) tot 45
dB(A). De verandering in geluidniveaus varieert van een verlaging van het geluiniveau van 1 dB(A) tot

een verhoging tot maximaal 9 dB(A).

In alle gevallen voldoet het geluidsniveau in de ruimten aan de eis van 45 dB(A). Het merendeel van de

ruimten heeft zelfs een binnenniveau dat nog veel lager is (91% van de ruimten heeft een geluidniveau in
de nieuwe situatie die 40 dB(A) of lager is).

Daarnaast geldt dat in 92% van de ruimte een stijging van de geluidbelasting te verwachten is van 5 dB(A)
of minder. De ruimten waarbij een hogere stijging te verwachting is dan 5 dB(A) hebben een maximale
geluidniveau van 44 dB(A) en betreffen dus niet de ruimten met het hoogste geluidniveau.

1BZ34103-i versie 10 BZ 8



AKOESTISCH ONDERZOEK TRIPOLIS

GEBOUW 300

5 Conclusie en advies

Het kantoorgebouw Tripolis 300 is beoordeeld op de te verwachte geluidbelasting in de huidige situatie en

de toekomstige siWatie ten gevolge van wegverkeer van de aanpassing van de A10.

Geconstateerd is dat alle ruimten in de nieuwe situatie een te verwachten geluidniveau hebben dat niet

hoger is dan 45 dB(A) en dat daarmee dus het geluidniveau in alle ruimten binnen het aanvaardbaar

geachte niveau van 45 dB(A) blijven.

levens is de stijging van het geluidniveau in het merendeel van de ruimten niet tot nauwelijks

waarneembaar en zal bij normaal gebruik van het kantoor ook bij de grotere stijgingen het geluid

wegvallen tegen het achtergrondgeluid van het gebruik van de kantoorruimten. Dit omdat in alle gevallen

het geluidniveau 10 dB(A) of meer onder het niveau van het normale gebruik van de ruimte blijft.

Om die reden wordt geadviseerd geen aanvullende geluidwerende voorzieningen aan te brengen.

1BZ34-103-1 verste 10 BZ
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NPR 343e - Geluidshinder op cle werkplek- Ontwerpen

Afmetingen

Zitten

Handgereedschap

Wonenlsporten

- Preventie

Computer

Nieuwe Werken

School

Risicoanalyse

Tillen

Zorg

Wetgeving

- Informatie

Ergonomie

Organisatie

Artikels

Contact

De Nederlandse praktijkrichtlijn, NPR 3438 (2007), beschrijft de grenswaarden voor

geluid op de werkplek, tussen de 35 en 80 dB(A). De Europese wetgeving spreekt

enkel over gehoorschade en gaat zo over geluidsniveaus boven de 80 dB. Toch

kan minder lawaai ook reeds hinder geven tijdens het werk. Deze hinder uit zich in

de verstoring van de spraakverstaanbaarheid en/of de concentratie. Op basis van

deze twee parameters kunnen de grenswaarden voor lawaai op de werkplek

bepaald worden.

Spraakverstaanbaarhekl

De “speech transmission index” (STI) is de parameter die gebruikt wordt om de

spraakverstaanbaarheid op de werkplek uit te drukken. De STI kan gemeten of

berekend worden wanneer voldoende akoestische gegevens van de werkplek

beschikbaar zijn. In de richtlijn staan tabellen waaruit de STI geschat kan worden

op basis van het achtergrondlawaai en nagalmtijd.

Spraakverstaanbaarheid Sri

j Uitstekend > 0,75

Goed 0,60 - 0,75

[edeIijk 0,45 - 0,60
Matig 0,30 - 0,45

Slecht < 030

[ken]

- Meest gelezen

Trappen

Computerwerkpiek

Maten kinderfiets

KIM methode

SportBH

Bij het ontwerpen of beoordelen van werkplekken, is het nuttig de STI te kennen.
Voor elke type werk kan bepaald worden welk niveau van spraakverstaanbaarheid
nodig is. In deze praktijkrichtlijn wordt een beslissingsschema gegeven op basis
van enerzijds de belangrijkheid of moeilijkheid van de info en de duur of frequentie
anderzijds.

Frequentie 1 Duur

Laag Gemiddeld Hoog

Goedf Hoog ] Goed Uitstekend
Uitstekend

Belang

Redelijk
Goed

Goed
Moeilijkheid Gemiddeld

Goed Uitstekend

Dringend

Laag Matig Matig Goed
Goed

In een leslokaal is de informatie moeilijk voor de studenten vermits de nieuwe
leerstof voor de eerste keet uitgelegd wordt. De duur van de communicatie met de
studenten tijdens een les is hoog. De combinatie van hoge moeilijkheid en lange
duur maakt dat een uitstekende spraakverstaanbaarheid vereist is in een leslokaal.
De STI moet hoger zijn dan 0,75.

De sportleraar daarentegen geeft eerder gemiddeld moeilijke instructies gedurende
korte tijd met een gemiddelde frequentie. In de sportzaal is een goede
spraakverstaanbaarheid nodig (STI : 0,60 - 0,75).
Een koffie bestellen in een brasserie is een boodschap met lage complexiteit en
neemt slechts weinig tijd in beslag. Een matige spraakverstaanbaarheid of lage STI
is toegestaan. Een medische instructie kan dan misschien wel kort zijn, maar met
een hoge dringendheid, waardoor een goede STI waarde vereist is.



Con centïati

Storend geluid voor de concentratie kan men ook zelf vaststellen door zelf te
luisteren. In deze praktijkrichtljn worden verschillende activiteiten ingedeeld naar de
hoeveelheid concentratie die vereist is om ze uit te voeren. Op basis daarvan kan
een maximale streefwaarde (Leq) en een maximaal toelaatbare (Leq) van
geluidsniveau afgelezen worden. Met “maximale’ streefwaarde wordt bedoeld dat
hoe minder het lawaai is, hoe beter...

Extra aandacht is nodig voor open ruimtes en extra storende elementen zoals de
menselijke stem, lage en hoge geluidsfrequenties, hoge geluidstoon (vb. piep) en
intermittent geluid (vb. sirene). In deze gevallen kan men bij het reële geluidsniveau
nog eens 5-10 dB optellen.

1 Concentratie Maximale MaximaalActiviteit
kwalificatie streefwaarde toelaatbaar

Lopende band werk
Grof mechanisch werk

Zeer laag 75 dB(A) 80 dB(A)

Schoonmaakwerk
Gegevensverwerking
Kassawerk Laag 65 dBfA) 75 dEfA)

Assembiagewerk
Stuurmanswerk
Garagewerk
Verkopen
Cameratoezicht Matig 55 dB(A) 65 dB(A)
Magazijnwerk
Receptiewerk
Fijn mechanisch werk
Beeldschermwerk
Laboratoriumwerk Redelijk 45 dB(A) 55 dB(A)
Systeemontwerpen
Chirurgisch werk
Beleidswerk
Procesregeling
Vergaderen

Hoog 35 dB(A) 45 dBfA)Ontwerpen
Lesgeven
Apothekerswerk
Studeren

EN7335(bureauso&) - EN527 (cornoutertaf& - EN1729 (schoolmeubilair) - EN 12464 tve4ichting)
ISO 7730 (klimaat) - NEN 1824 (ogoerv!akte) - NPR 3438 (geluidshinder,)

© 2006-2015 www.ergonomiesitebe - Mailen naar Roeland Motmans
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R 233 Bijeenkomsthal

h2700
A:293.32 tm2J
V=791.96 [m3]

Schaal 1: 200

04001

8180
T

Gecontroleerd Vrijeeven

flpdrvchtever

mA.RcêDLS 1 i—— —

Onderwerp Plategrond Ze verdieping

Bijeenkontsthal
Piet Mondrtaanlaan 26 Tel 088 4261 261 Divisie Fase
Postbus 220 Fax 033 4772 000

5ttus Schest 1 1O Formaat MX13800 AE Amersfoort info@arcadis.nl
www.arcadis.nl Projectnuoner 9326151 Tek nr 2.1 Versie

5100

®®®

1
ren

R2.0

hm2700
A=23.46 1m2]
V=63.34 [m3]

0
01

0
0
Un
t—.

35100
1



3360

R 4.01 = R 5.01

R 4.02 = R 5.02

R 4.03 t R 5.03

R 4.04 t R 5.04

R 4.08 = R 5.07

R 4.09 = R 5.07
R 4.10 = R 5.06

R 4.11 = 2x R 5.07 (open ruimte)

c-.J
“S,

R 4.12 = R 5.07

R 4.13 R 5.07

R 4,14 R 5.06

R 4.15 R 5.15

R 4.16 t R 5.06

R 4.17 = R 4.18 = R 5.07

R 4.20 R 5.07

Gecontroleerd Vrijgeeves

flpdrvchl5ever

—
ro ect —

Plattegrond t+e verdiepingOnderwerp

Ruimten
Piet Mondriaanlaan 26 Tel 068 4261 261 Divisie Fase
Postbus 220 Fax 033 4772 000

Status Schaal iVO Formaat A4X13800 AE Amersfoort info@arcadis.nl
www.arcadis.nl Projectnummer 9326151 Tek nr 4.l/1f.3 Versie

T T
2100

R4.05

t,,
c..J
u,

h=2700
A=16.19 [m2]
V=t.3.71 [m31

3180

I®®I

:1-

‘3

R4.07

h=2700
A=16.36 [m2]
V=44.17 [m3]

Do
0’
‘3

Opmerkingen:



R 1+23 = 4.22 Sp. b

R 4.24 = R 4.21, alles nieuw gLas

R 4.25 = R 5,07, nieuw gLas

R 4.26 = 1/2 R 4.19, nieuw gLas

R 4.27 = 1/2 R 419, nieuw gLas

R 4.28 = R 5.07

R 4.29 = R 5.07

R 4.31 = R 5.24

0
sD
‘0

Lf7

R 4.32 t R 5.06

R 4.33 = R 5.07, nieuw gLas

R 4.34 t R 5.07, nieuw gLas

R 4.35 t R 5.06, nieuw gLas

R 4.36 t open ruimte

R 4.37 R 5.06, oud gtas

R 4.38 = R 5.07, oud gLas

R 4.39 t R 5.07, oud gLas

Piet Mondrtaanlaan 26
Postbus 220
3800 AE Amersfoort

3840

®®

R4.21

h=2700
Ar30.1+7 [m2]
V=82.27 [fl31

‘0

3460

®®®
\ R4.22

h=2700

Ey
A=11.66 tm2]
Vt31.82 [m31

5310

1+690

Rt+.30

h=2700
A=24.15 (m21
V=65.21 tm3] r’J

Opmerkingen:

A1DI5r
Vecsriroleerd

fledrechtgever

Vr[jgegesee

L -.

roject —

Plattegrond 4e verdiepingOederwerp —

Ruimten
Tel 088 4261 261 Dioisie Fese
Fax 033 4772 000

Status Schaal 1 1O Formaat A4X1
info@arcadis.nl
www.arcadis.nI Projectnummer 9326151 lek er 4.2/4.3 Versie



Ï R4.41

h2700
A=18.53 [m2J
Vz50.03 [m31

Gecontroleerd Vrijgegeven

fl p ir t ge v er

AJcD1S lIT9• — ro joy —

Plattegrond tee verdiepingOnderwerp

Ruimten
Piet Mondhaanlaan 26 Tel 086 4261 261 Dcce Fase
Postbus 220 Fax 033 4772 000

Stetos Soheel 1 1O Forrecal A4X13800 AE Amersfoort info@arcadis.nl
www.arcadis.nl Fro)ectnvmner 9326151 Tek er 4.3/4.3 Versie

4940

®®®
3620

.®Ø

R4.40

h=2700
Az29.62 [m2]
V=79.97 [m3]

‘0
-3- Ï/

3070
T

s000



1 4610 1
3300

R 5.01 = R 6.01 (koz. 1

R 5.06 = R 6.06

R 5,07 R 6.07

R 5.08 R 6.07 Sp.b

R 5.09 = R 5.06 = R 6.06

R 5,10 = R 5.07+R 5.08 (open ruimte)
R5.11=R5.06

R 5.12 R 5.07

R 5.13 = R 5.07

R 5.14 R 5.06

R 5.15 R 5.05

R 5.16 = R 5,06

R 5.17 = R 5,07

1

GeontroIrd Vrijleleven

flpdr<ter

mAPCIIs ‘i—
— —

Plategcond 5e verdiepingOnderwerp

Ruimten
Piet Mondriaanlaan 26 Tel 088 4261 261 Divisie Fase
Postbus 220 Fax 033 4772 000

Stehis Otheel 1 100 Formaat A+X13800 AE Amersfoort info@arcadis.nl
www.arcadis.nI Prole(tnummer 9326151 Tekst 5.1/5.2 Versie

RS.03

h=2700
A=16.60 [m2]
V44.82 tm3]

4610 4

Opmerkingen:

en 2 niet aanwezig) R 5.19 = R 5.18 Sp.b

R 5.20 = R 5.07

R 5.21 R 5.06

R 5.24 R 5.05

R 5.25 = R 5,06

R 5.26 = R 5.07

R 5.27 = R 5.07
R 5.28 = R 5,06

R 5,29 = R 5.07



‘0

2230

R5.22

23 [m2]
m32,75 [m3]

1 2550 1 1220 1
T T T

2260

P523

2700
7.71 Im

Vm20.82 [m

1133 2347

Oecostroleerd Vriegeven

flpdrachtgever

mA1ceD1s —

Plattegrond 5e verdiepingOnderwerp —

Ruimten
Piet Monddaanlaan 26 Tel 088 4261 261 Diuse Fase
Postbus 220 Fax 033 4772 000

Status Schaal 1 1O Formaat A4X13800 AE Amersfoort info@accadis.nl
www.arcadis.nI Projectnummer 9326151 lek er 5.2/5.2 Versie

3880

.®®

17

R5.18

h=2700
A=30.67 [m2]
V=82.81 [m3]

0

0

3880

®®
4140

0

/0/

0

Ï0

P530

hz2700
A=43.75 [m21
VzllB,13 [fl3]

e-.-ilO
0

0
r—j
‘01
1j rJ..)I 0

/ ® h=2700

1 A=33,44 [m2]
V=90.30 [fl3]

0

T
5590 i 1720

T T



4000 4950

R6.01

h=2700
A18,70 [m2]
V=50.49 [m3]0

IJ-
1’f 0

0

t,,

4800

R6.02

ht2700
Az21.75 [m2}
V=58,73 [m3]

0

t,,

3950

3950

T
1 1+000 1 1020 1

0

T T

R6.03

h=2700
A=20.79 [m2]
Vz56.13 tm3]

0
0
c-J

4000

0
t
00
‘-te

3950

GeccrrtroLeerd Vri)egeverr

flpdr5chtgever

mAJCêD1s 17l• toject

Plattegrond 6e verdiepingOnderwerp —

Ruimten
Piet Mondriaanlaan 26 Tel 088 4261 261 Divsie Fase
Postbus 220 Fax 033 4772 000

Stetus Scheel 1 100 Forrat AIX13800 AE Amersfoort info@arcadis.nl
www.arcadis.nl Projectnurmer 9326151 lek nr 6.1/6.3 Versie



Oecantruleerd Vrij9egeven

flp dc acht oever

mAPcDLS jr1..
— coject —

Plattegrond 6e verdiepingOnderwerp -

Ruimten
Piet Mondriaanlaan 26 Tel 088 4261 261 Divisie Fase
Postbus 220 Fax 033 4772 000

Status Schaal 1 ica Formaat AhX13800 AE Amersfoort info@arcadis.nl
www.arcadis.nt Prvjectnumucr 9326151 Tek nr 6.2/6.3 Versie

1 3660 5280 1
T T T T

0•’

R6.06

h2700

A=24-.15 [m21
V65.21 tm3]

4853

3910

0’

6610



1 3920 1
1

1 3900

0
1
T

0
Do
‘0

R6.10

h=2700
A=27S1 [m2]
Vz7428 [m3]

0
0
Do
0

1570
110

4720
t t

000
3800

s0
Do

R6.11

h=2700
A=24.37 [m21
V=65.80 [fl3]

0
1,,
t—

0
0
c’J

R6.12

h=2700
Az20.68 [m2]
V=55.84 1m3]

6920

mARCAi--.

1

GecorttoIeerd

::Ie.2

Piet Mondriaanlaan 26
Postbus 220
3800AE Amersfoort

Div vieTel 086 4261 261
Fax 033 4772 000

info@arcadis.nl
ww.aroadisnI

Vrijeeven

- 1 ?Irww:- -

îe.j —

Onderwerp Plattegrond 6e verdieping

Ruimten

S te les Scheel 1 lc Farrnaat ALX

Tek vr 63/6.3 Versie
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1350

K 1:
- Dub. kierdichting
— Aluminium
— glas 4/12/6

1660

K 2:
— Dub. kierdichting
- Aluminium
— glas 4/12/6

1560

A]
1

K 5:
— Dub. kiecdichting
— Aluminium
— glas 4/12/6

1300

K 8:
— Dub. kierdichting
- Aluminium
— glas 4/12/6

1460

H
1< 9:
— Dub. kierdichting
— Aluminium
— glas 4/15/8

1460

Iv

K 10:
— Dub. kierdichting
— Aluminium
— glas 4/12/6

1240

JI
K 11:
— Dub. kierdichting
— Aluminium
— glas 4/12/6

Opmerkingen:

K3K4=K1

K5=K6

K7=K1

3ecsrittoleerd VrilgeOeven

fl pdr nek t ev er

A1RC11ê1II1S I9” cojeet —

Onderwerp

Kozijnen
Piet Mondriaanlean 26 Tel 088 4261 261 Divisie mee
Postbus 220 Fax 033 4772 000

Stetus Schaul 1 1 Formaat AkX13800 AE Amersfoort info@arcadis.nl
www.arcadis.nl Projectnunmnier 9326151 Tekst 2,1 Versie

1 r—I
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BOA Geluidwering Gevels Rijkswaterstaat Haarlem

R_3.28=R_4.28

Suwimte 22 m2

GA•.k

GA;k, vereist
V 74 m3
Tref 0.5

(c) dirActivity-software BV 2076

pg:111 07-01-2016 08:45

GA 33.7 dB GA 41 2 36 4 41 2 45.8 47,5

Lp 32.8 37.6 32 8 28 2 26 5

gevel Z

Su,gevel 1 1 .3 m2 Cl 5.0 5 0 5 0 5 0 5 0

Cfs figuur t NPR5272) handinvoer Cfs 0.0 0.0 0.0 00 0 0
absorptie plafond --

hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m

diepte balkon/galerij -- m 0 -- m

GA:k,gevel dB

GA,gevel 36.7 dB GA,g 36.7
Gi,g

44 2

30 2

29 8

39.4

29.4

34.6

44.2

37 2

29 8

48,8

44 8

25 2

50 5

44.5

23.5Lp,gevel 37.3 dB Lp,g 37.3

Gvldeel Afm. Cat.nr Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg totaal 125 250 500 1000 2000

1 glas kzm 1+f 5.53m2 gdl7 jglas Dubbel glas 4-12-6 mm luchtgevuld 36.4 37.0 -- RA 28.5 220 21.0 29.0 37.0 370

kierterm 11 .29n kt45a kierterm kierterm 45 dB(A) nader te detailleren 49.9 23.6 -- RA 45.0 45.0 45.0 45.0 450 450

[ynd MW1Steenachtige spouwmuur met min. 59.0 14.4 -- RA 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0

gevel ZW

Sugevel 10.7 m2 Cl 50 5.0 5.0 5.0 50

Cfs Oguur ( NPR5272 1 handinvoer Cfs 0.0 00 0.0 0.0 0.0
absorptle plafond —

hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m

diepte balkon/galerij -- m 0 -- m

GA;k,gevel 2 dB

GA,gevel 36.8 dB GA,g 36.8 442 394 44.3 488 50.5
Gi,g 30 2 29 4 37.3 44 8 44 5

Lp,gevel 37.2 dB Lp.g 37.2 29.8 346 29.7 252 235

Gvldeel Afm Cat nr Msoort Materiaal GA,k.p Lp.p Cvlg ,{Iotaal 125 250 500 1000 2000

glas kzm 5+ 5.53m2 gdl7 glas Dubbel glas 4-12-6 mm luchtgevuld 36.4 37.0 — R. 28.5 22.0 21.0 290 370 37.0

kierterm 10.67r kt45a kierterm kierterm 45 dB(A) naderte detailleren 50.1 23.4 — RA 45.0 450 45.0 450 450 450

wand 5.l4r mw5la wand MW1,Steenachtige spouwmuur met min. 59.5 14.0 -- RA 51.2 41.0 46.0 520 59.0 640
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Ruimte Toegelaten HuIdige L Voldoet
Lp_bi [dB] Lp_b — JL tJa/Nee]

WJ:.iO4 le R_L01 45 15,1 16,1 ïZi Ja
R_1.02 45 13,9 14,9 1,0 Ja
R_1.03 45 18,8 17,8 -1,0 Ja
R_1.04 45 18,8 17,8 -1,0 Ja
R_1.05 45 17,2 16,2 -1,0 Ja
R_1.06 45 18,6 17,6 -1,0 Ja
R_1.07 45 16,8 17,8 1,0 Ja
R_1.08 45 16,8 17,8 1,0 Ja
R_1.09 45 14,8 15,8 1,0 Ja
R_1.10 45 14,7 15,7 1,0 Ja
R_1.11 45 15,2 16,2 1,0 Ja
R_1.12 45 16,3 17,3 1,0 Ja
R_1.13 45 16,8 17,8 1,0 Ja
R_1.14 45 9,2 10,2 1,0 Ja
R_1.15 45 22,8 23,8 1,0 Ja
R_1.16 45 26,9 28,6 1,7 Ja
R_1.17 45 29,0 30,3 1,3 Ja
R_1.18 45 29,2 31,2 2,0 Ja
R_1.19 45 29,2 31,2 2,0 Ja
R_1.20 45 27,4 30,3 2,9 •Ja
R_1.21 45 22,3 26,3 4,0 Ja
R_1.22 45 22,3 26,3 4,0 Ja
R_1.23 45 27,3 31,3 4,0 Ja
R_1.24 45 25,7 29,4 3,7 Ja
R_1.25 45 22,0 25,0 3,0 Ja
R_1.26 45 27,5 30,5 3,0 Ja
R_1.27 45 29,4 32,4 3,0 Ja
R_1.28 45 23,8 27,8 4,0 Ja
R_1.29 45 22,8 26,8 4,0 Ja
R_1.30 45 28,0 29,7 1,7 Ja
R_1.31 45 28,7 31,3 2,6 Ja
R_1.32 45 27,3 31,0 3,7 Ja
R_1.33 45 24,2 28,2 4,0 Ja
R_1.34 45 23,7 27,4 3,7 Ja
R_1.35 45 19,2 21,8 2,6 Ja
R_1.36 45 13,8 13,8 0,0 Ja
R_1.37 45 14,5 14,5 0,0 Ja

Wegverkeer AlO 2e R_2.01 45 13,6 .. 14,6 1,0 Ja
R_2.02 45 16,4 17,4 1,0 Ja
R_2.03 45 15,0 16,0 1,0 Ja
R_2.04 45 16,0 17,0 1,0 Ja

________ R_2.05 45 19,0 19,4 0,4 Ja
R_2.06 45 20,3 20,3 0,0 Ja
R_2.07 45 19,2 19,2 0,0 Ja
R_2.08 45 23,8 24,5 0,7 Ja
R_2.09 45 25,9 26,8 0,9 Ja
R_2.10 45 27,8 28,8 1,0 Ja
R_2.11 45 26,2 27,2 1,0 Ja
R2.12 45 25,0 26,0 1,0 Ja
“ 2.13 45 15,2 15,2 0,0 Ja

2.14 45 24,6 25,5 0,9 Ja
2.15 45 27,3 28,3 1,0 Ja

R_2.16 45 20,2 21,2 1,0 Ja
R_2.17 45 27,3 28,3 1,0 Ja
R2.18 45 29,6 31,4 1,8 Ja

2.19 45 31,2 34,8 3,6 Ja
2.20 45 31,2 36,2 5,0 Ja
221 45 31,6 36,6 5,0 Ja
2.22 45 30,8 35,8 5,0 Ja
2.23 45 26,3 31,3 5,0 Ja

R_2.24 45 26,3 31,3 5,0 Ja
R_2.25 45 33,0 36,3 3,3 Ja
R_2.26 45 32,0 34,4 2,4 Ja
R2.27 45 26,0 30,0 4,0 Ja
R 2.28 45 31,5 35,5 4,0 Ja

2.29 45 32,4 37,4 5,0 Ja
2.30 45 26,8 31,8 5,0 Ja
2.31 45 32,6 35,6 3,0 Ja

R_2.32 45 33,4 38,0 4,6 Ja
R_2.33 45 25,6 31,8 6,2 Ja
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Bron Verdieping Ruimte Toegelaten Huidige situatie Toekomstige situatie Stijging Voldoet
Lp_bi tdB] Lp_bl tdB) Lp_bi tdB] tdB] [Ja/Nee]

R_2.34 45 14,6 15,6 1,0 Ja
Wegverkeer AlO 3e R_3.01 45 19,6 22,6 3,0 Ja

R_3.02 45 20,7 23,7 3,0 Ja
R 3.03 45 20,7 23,7 3,0 Ja
R 3.04 45 20,4 23,4 3,0 Ja
R 3.05 45 18,1 18,1 0,0 Ja
R_3.06 45 16,9 16,9 0,0 Ja
R_3.07 45 21,0 21,7 0,7 Ja
R_3.0$ 45 22,3 23,3 1,0 Ja
R3.09 45 21,2 22,2 1,0 Ja
8 3.10 45 25,8 26,8 1,0 Ja

3.11 45 26,2 28,9 2,7 Ja
3.12 45 28,3 31,3 3,0 Ja

R 3.13 45 27,2 30,2 3,0 Ja
R_3.14 45 26,0 29,0 3,0 Ja
R3.15 45 21,2 22,2 1,0 Ja
R3.16 45 26,2 27,2 1,0 Ja
83.17 45 28,3 29,3 1,0 Ja
83.18 45 21,2 22,2 1,0 Ja
R_3.19 45 28,3 29,3 1,0 Ja
R3.20 45 30,6 33,2 2,6 Ja
R3.21 45 30,2 33,2 3,0 Ja
R3.22 45 33,4 37,6 4,2 Ja
R3.23 45 34,2 39,2 5,0 Ja
R3.24 45 34,6 40,0 5,4 Ja
R3.25 45 33,8 39,8 6,0 Ja

3.26 45 29,3 35,3 6,0 Ja
3.27 45 29,3 35,3 6,0 Ja
3.2$ 45 34,3 40,3 6,0 Ja

R3.29 45 33,0 38,2 5,2 Ja
83.30 45 30,0 33,0 3,0 Ja
R3.31 45 29,0 35,0 6,0 Ja
R 3.32 45 30,2 36,2 6,0 Ja
R 3.33 45 32,7 38,7 6,0 Ja
“ 3.34 45 34,8 42,7 7,9 Ja

3.35 45 34,8 43,6 8,8 Ja
3.36 45 31,2 37,2 6,0 Ja

R3.37 45 30,7 36,2 5,5 Ja
R3.38 45 25,6 29,4 3,8 Ja
83.39 45 15,2 15,2 0,0 Ja
R3.40 45 15,5 15,5 0,0 Ja

Wegverkeer AlO 4e R_4.01 45 16,6 16,6 0,0 Ja
R4.02 45 22,7 24,7 2,0 Ja
R4.03 45 22,7 24,7 2,0 Ja
84,04 45 22,4 24,4 2,0 Ja
R4.05 45 22,1 24,1 2,0 Ja
R4.06 45 17,6 17,6 0,0 Ja
84.07 45 20,0 20,0 0,0 Ja
R4.08 45 23,0 23,0 0,0 Ja
R4.09 45 24,3 24,3 0,0 Ja
84,10 45 23,2 23,2 0,0 Ja
R4.11 45 26,0 27,1 1,1 Ja
R4.12 45 27,4 29,0 1,6 Ja
R4.13 45 29,3 31,3 2,0 Ja
R4.14 45 28,2 30,2 2,0 Ja
84.15 45 27,0 29,0 2,0 Ja
R4.16 45 27,2 28,2 1,0 Ja
R4.17 45 28,3 29,3 1,0 Ja
R4.18 45 28,3 29,3 1,0 Ja
R4.19 45 20,2 21,2 1,0 Ja
R4.20 45 28,3 28,3 0,0 Ja
84.21 45 31,4 34,0 2,6 Ja
R4.22 45 34,6 37,6 3,0 Ja
R4.23 45 39,6 43,6 4,0 Ja
R4.24 45 37,0 41,4 4,4 Ja
R4.25 45 36,8 41,8 5,0 Ja
R_4.26 45 32,3 37,3 5,0 Ja
R4.27 45 32,3 37,3 5,0 Ja
R4.28 45 37,3 42,3 5,0 Ja
R_4.29 45 35,7 40,4 4,7 Ja
R_4.30 45 32,0 36,0 4,0 Ja
R_4.31 45 32,0 36,0 4,0 Ja
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4.32 45

Verdieping Ruimte Toegelaten Huidige situatie Toekomstige situatie Stijging Voldoet
— Cp,.bi [dB] Lp_bl tdB] Lp_bi [dB] jdB] [Ja/Nee]

33,2 37,2 4,0 Ja
R 45 35,0 40,4 5,4 Ja

4.34 45 37,4 43,4 6,0 Ja
R4.35 45 37,2 43,2 6,0 Ja
R4.36 45 37,8 43,7 5,9 Ja

4.37 45 34,2 39,2 5,0 Ja
4.38 45 33,4 38,0 4,6 Ja
4.39 45 27,5 30,4 2,9 Ja
4.40 45 16,2 16,2 0,0 Ja
4.41 45 16,5 16,5 0,0 Ja

Wegverkeer AlO 5e
—

45 l96 19,6 0,0 Ja
R_5.02 45 25,7 26,7 1,0 Ja
R_5,03 45 25,7 26,7 1,0 Ja
R_5.04 45 22,4 22,4 0,0 Ja
R_5.05 45 21,0 21,0 0,0 Ja
R5.06 45 22,2 22,2 0,0 Ja
R5.07 45 25,0 25,0 0,0 Ja
R5.08 45 24,4 24,4 0,0 Ja
R5.09 45 20,2 20,2 0,0 Ja
R_5.10 45 25,5 27,0 1,5 Ja

5.11 45 29,2 31,2 2,0 Ja
R5.12 45 27,8 29,6 1,8 Ja

5.13 45 30,3 32,3 2,0 Ja
5.14 45 29,2 31,2 2,0 Ja
5.15 45 28,0 30,0 2,0 Ja
5.16 45 27,2 28,2 1,0 Ja
5.17 45 28,3 29,3 1,0 Ja
5.18 45 34,0 35,0 1,0 Ja
5.19 45 39,6 44,6 5,0 Ja
5.20 45 37,7 42,2 4,5 Ja
5.21 45 34,2 37,2 3,0 Ja
5.22 45 38,5 41,5 3,0 Ja
5.23 45 40,4 43,4 3,0 Ja

R_5.24 45 34,0 37,0 3,0 Ja
R5.25 45 35,2 39,2 4,0 Ja
R5.26 45 38,0 42,7 4,7 Ja
R_5.27 45 40,4 45,4 5,0 Ja
R_5.28 45 40,2 45,2 5,0 Ja
R5.29 45 41,3 45,4 4,1 Ja
R5.30 45 39,6 42,6 3,0 Ja
R5.31 45 21,3 21,3 0,0 Ja

Wegverkeer AlO 6e R6.01 45 36,4 35,4 -1,0 Ja
R_02 45 31,1 30,1 -1,0 Ja
R_03 45 31,1 30,1 -1,0 Ja
R_04 45 27,4 26,4 -1,0 Ja
R_05 45 26,7 25,7 -1,0 Ja
R_06 45 27,2 26,2 -1,0 Ja
R_07 45 29,4 28,4 -1,0 Ja
R_08 45 28,2 27,2 -1,0 Ja
R_09 45 28,5 30,5 2,0 Ja
R_10 45 31,3 33,3 2,0 Ja
R_11 45 30,2 32,2 2,0 Ja
R_12 45 29,2 31,2 2,0 Ja
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